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Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
Agentia Nationala pentru Protectia Mediului

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU

Numarul de înregistrare a autorizatiei: 1 din 27.02.2015

Valabila pâna la: 27.02.2025 si cu conditia exploatarii instalatiei mari de ardere În limita a
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Titularul autorizatiei: SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA,

SOCIETATE ADMINISTRATA ÎN SISTEM DUALIST, SUCURSALA

ELECTROCENTRALE CHISCANI

Locatia activitatii: comuna Chiscani, strada Pricipala, nr. 317

Categoria de activitate conform Anexei 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale:

pct.1. Industrii energetice

pct.1.1. Instalatii de ardere cu o putere termica nominala mai mare de 50 MW

COD CAEN: 3511 -Producerea de energie electrica
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l.DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII
Titular: SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA, SOCIETATE
ADMINISTRATA ÎN SISTEM DUALIST, SUCURSALA ELECTROCENTRALE
CHISCANI
Sediul: comuna Chiscani, strada Pricipala, nr. 317
Telefon: 0239 611550, 0239 611342
Fax: 0239 664572,
E-mail: seb.office@ceoltenia.ro
Codul unic de înregistrare 32365331 din 17.10.2013
Registrul Comertului: nr. J09/ 639/ 17.10.2013

2.TEMEIUL LEGAL

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de
mediu, aprobat prin Ordinul MA.P.A.M nr. 36/2004;
Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;
Procedura de emitere a autorizatiei integrate de mediu, aprobata prin Ordinul MA.P.A.M
818/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotarârea de Guvern nr. 440/2010 privind stabilirea unor masuri pentru limitarea emisiilor
in aer ale anumitor poluanti proveniti de la instalatiile mari de ardere;
Legea 86/2000 pentru ratificarea Conventiei privind accesul la informatie, participarea
publicului la luarea deciziei si accesul lajustitie inprobleme de mediu, semnata la Aarhus la
25.06.1998, cu modificarile ulterioare;

În conformitate cu prevederile O.u.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu
modificari si completari de Legea nr. 265/2006, cu completarile si modificarile ulterioare, arte21
alin. (4), raspunderea pentru corectitudinea informatiilor puse la dispozitia autoritatilor
competente pentru protectia mediului si a publicului revine titularului activitatii.

Încalcarea prevederilor legislatiei de mai sus atrage raspunderea civila, contraventionala sau
penala, dupa caz.
Nerespectarea celor prevazute În prezenta autorizatie de mediu conduce la suspendarea acesteia
si la Încetarea activitatii dupa caz, conform o.u.G. nr. 195/2005, privind protectia mediului
aprobata cu modificari si completari prin Legea 265/2006, cu modificarile ulterioare.

Prezenta Autorizatie impune conditiile de desfasurare a activitatii instalatiei În scopul respectarii
prevederilor legaleprivind protectia mediului.

Prezenta Autorizatie se aplica tuturor activitatilor desfasurate pe amplasament sub controlul
operatorului, de la primirea materialelor si materiilor prime pâna la expedierea produselor finite,
inclusiv activitatilor de management al deseurilor de pe amplasament.

Verificarea conformarii cu prevederile autorizatiei integrate de mediu seface de catre Agentia
pentru Protectia Mediului Braila Împreuna cu GNM - Comisariatul Judetean Braila.

(f}
... . AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRAILA

B-dul Independentei nr. 16, Bloc B5, Braila, cod 810004;
- E-mail:office@apmbr.anpm.ro;Tel:0339.401834,0746.248732Fax:0339.40183
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3. CATEGORIA DE ACTIVITATE confonn Anexei 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile
industriale:

I.I.Arderea combustibililor În instalatii cu o putere termica nominala totala egala sau mai
mare de 50 MW
Conform certificatului constatator, activitatile desfasurate de operator sunt urmatoarele:
Activitatea principala desfasurata pe amplasament:

Productia de energie electrica -cod CAEN 3511
Activitati auxiliare desfasurate pe amplasament:

Captarea, tratarea si distributia apei -cod CAEN 3600
Colectareasi epurareaapeloruzate-cod CAEN 3700
Repararea masinilor -cod CAEN 3312
Repararea echipamentelor electrice -cod CAEN 3314
Depozitari - cod CAEN 5210

Capacitatea proiectata este de:
. 1320 t/h debit nominal abur viu

. 437 MW putere electrica instalata

. Puterea tennica totala a instalatiilor este de 1056MW

Principalele echipamente si instalatii energetice functionale pe amplasament sunt:

1) BLOCUL ENERGETIC NR. 1 DE 227 MW, fonnat din:

~ 2 cazane de abur tip Ramzin tip Pp 6601140-P56,de 330 t/h fiecare, 137 bar, 540 °c cu
functionare pe gaze naturale si/sau pacura;

~ 1 turbina de 227 MW, tip K - 200 - 130- 1, 127 bar, 535 °C;
~ 1 generator 247 MW, 15,75 V, tip TVV 200-2

2) BLOCUL ENERGETIC NR. 2 DE 210 MW, fonnat din:
~ 2 cazane de abur tip Ramzin tip Pp 6601140-P56, de 330t/h fiecare, 137 bar, 5400C cu

functionare pe gaze naturale si/sau pacura;
~ 1 turbina de 210 MW, tip K - 200 - 130- 1, 127 bar, 535 °C;
~ 1 generator 247 MW, 15,75 V, tip TVV 200-2.

Gazele rezultate în urma proceselor de ardere a combustibililor în cele doua blocuri
energetice sunt evacuate pe cosul de fum (Cl) cu dimensiunile: H = 200 m, Dintvârf=7,36m.
Blocurile energetice nr. 1 si nr. 2 compun instalatia mare de ardere IMA 1.

Operatorul a depus notificare privind derogarea pentru durata de viata limitata.
conform prevederilor art. 33. alin. 1 din Lef!ea nr. 278/2013 orivind emisiile industriale -
În limita a 17500 ore de functionare În perioada 01.01.2016-31.12.2023.

În vederea încadrarii concentratiilor de poluanti emisi în valorile limita de emisie prevazute
de HG 44012010 în cazul func ionarii la sarcina nominala i folosind dre t combustibil
gazele naturale. operatorul a realizat masuri primare de control al arderii la unul din cazanele
blocului energetic nr.l (CIB). Confonn RaDortului de AmDlasament masuratorile au
demonstrat încadrarea în limite.

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRAILA
B-dul Independentei nr. ]6, Bloc B5, Braila, cod 8] 0004;
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APM Braila aproba functionarea:
1. ambelor cazane ale blocului enen?:etic nr. 1 utilizând drept combustibil e:azele

naturale. cu conditia Încadrarii poluantilor emisi În valorile limita prevazute de
HG 440/2010 privind stabilirea unor masuri pentru limitarea emisiilor În aer ale
anumitor poluanJi proveniti de la instalaJiilemari de ardere;

2. cazan ului CIA (din blocul energetic nr. 1) numai dupa transmiterea
rezultatelor masuratorilor ce vor demonstra Încadrarea În limitele prevazute de
HG 440/2010 ca urmare a implementarii masurilor primare de control al
arderii;

3. limitata i numai În mod exce ional a cazanelor blocului ener etic nr. 2
utilizând drept combustibil pacura, cu respectarea conditiilor prevazute de art.
12, alin. 5 din HG nr. 440/2010 si ale art. 30, alin. 10 si 11 din Legea nr. 278/2013
privind emisiile industriale.

4. DOCUMENTATIASOLICITARII
Documentatiacarea stat la bazaemiteriiautorizatieiintegratede mediucuprinde:

. Document solicitare înregistrat la APM Braila cu nr. 16603/18.12.2013 întocmit de
SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. - Sucursala
Electrocentrale Chiscani;

. Raport de amplasament înregistrat la APM Braila cu 16603/18.12.2013, intocmit de SC
Filiala ICEMENERG SA Bucuresti;

. Anunturi publice privind depunerea solicitarii de obtinere a autorizatiei integrate de mediu,
aparute în perioada 19.02-01.03.2014 în ziarul "Arcasu";

. Anunt public privind decizia de emitere a autorizatiei integrate de mediu, aparut în
12.01.2015 în ziarul "Arcasu"

. Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 81/28.03.2014, valabila pâna la data de 31.05.2015
emisa de Administratia Nationala "Apele Române" ;

. Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 155/26.06.2014, modificatoare a autorizatiei nr.
81/28.03.2014, valabila pâna la data de 31.05.2015, emisa de Administratia Nationala "Apele
Române";

. Notificare înregistrata la APM Braila cu nr. 16546/17.12.2013 privind derogarea pentru
durata de viata limitata, conform prevederilor art. 33, alin. 1 din Legea nr. 278/2013 privind
emisiile industriale.

. Certificat constatator nr. 14175/08.07.2014 emis de Oficiul Registrului Comertului de pe
lânga Tribunalul Braila pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia SA-Sucursala
Electrocentrale Chiscani.

. Certificat constatator nr. 32092 emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga tribunalul
Gorj pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia SA

. Contract de închiriere nr. 198/060/06.03.2014 încheiat cu SC ELECTROCENTRALE
GRUP SA Bucuresti;

. Raport de securitate întocmit de Institutul de Studii si Proiectari Energetice SA;

. Contract de prestari servicii de salubrizare pentru agentii economici nr. 135/11.02.2005si act
aditional nr. 2la acest contract încheiate cu SC ECO SA Braila;

. Proces verbal de verificare a amplasamentului nr. 3702/09.04.2014;

. Procese verbale de la sedintele CAT nr. 4714/08.05.2014, nr. 10575/09.10.2014, nr.
13194/18.12.2014 si nr. 136/08.01.2015;

. Adresele SOCIETATII COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. - Sucursala
Electrocentrale Chiscani, înregistrate la APM Braila cu nr. 2134/03.03.2014,
7211/08.07.2014, 8569/14.08.2014, 10542/08.10.2014, 8028/12.11.2014, 11889/12.11.2014
privind depunerea completarilor la documentatie;

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRAILA
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. Adresa SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. - Sucursala
Electrocentrale Chiscani înregistrata la APM Braila cu nr. 9253/04.09.2014 privind
mediatizarea sedintei de dezbatere publica- anunt publicat în ziarul Arcasu din data de
19.08.2014, afisat la Primaria comunei Chiscani, pe site-ul societatii si afisat în zona
obiectivului si invitatiile transmise pentru participare la sedinta

. Proces verbal nr. 9480/10.09.2014 încheiat la sedinta de dezbatere publica.

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

Sistemul de Management al Mediului (EMS) este un instrument pe care oparatorii îl pot folosi
pentru a aborda rezultatele proiectarii, constructiei, întretinerii, exploatarii si scoaterii din exploatare
pe o cale sistematica si demonstrabila. Acesta include structura organizatorica, responsabilitatile,
practicile, procedurile, procesele si resursele pentru dezvoltarea, implementarea, mentinerea,
analizarea si monitorizarea politicii de mediu.
Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. este certificata conform ISO 14001/2005 din luna
august 2013, cu valabilitate pâna în luna iulie 2016. Organismul de certificare este Lloyd's Register
(România) S.R.L. - L.R.Q.A.
Sucursala Electrocentrale Chiscani este certificata conform ISO 14001/2005 din luna iulie 2014 cu
valabilitate pâna în luna iulie 2017. Organismul de certificare este Lloyd's Register (România)
S.R.L. '- L.R.Q.A.

5.1. Constientizare si instruire

. Operatorul asigura instruirea si constientizarea periodica a personalului referitor la
instructiunile de lucru, normele P.S.!. si de protectia muncii în scopul asigurarii protectiei
factorilor de mediu.

. Personalul cunoaste si respecta instructiunile de lucru, normele P.S.!. si de protectia muncii
în vigoare.

. Periodic, instructiunile de lucru se prelucreaza personalului care deserveste instalatia, atât
pentru operare cât si pentru procesele de pornire/oprire si pentru lucrarile de reparatie/revizie
a instalatiei.

. La toate locurile de munca se vor semnaliza riscurile prin indicatoare de securitate conform
prevederilor legale în vigoare.

. Fiecare instalatie este prevazuta cu un plan de evacuare si salvare în caz de urgenta.

. Operatorulinitiazaperiodicactiunide controlprivindmodulde functionareal instalatiilorde
pe amplasament si în special a instalatiilor pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor
în mediu si va lua toate masurile de prevenire eficienta a poluarii

5.2 Responsabilitati

. Operatorul are desemnata prin decizie o persoana responsabila cu probleme de protectia
mediului. În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 26512006 cu completarile si modificarile ulterioare, operatorul,
prin persoana desemnata cu atributii în domeniul protectiei mediului, asista persoanele
împuternicite cu activitatea de verificare, inspectie si control, punând la dispozitia acestora
evidenta masuratorilor proprii si toate celelalte documente relevante si faciliteaza controlul
activitatilor, precum si prelevarea de probe.

. Operatorul activitatii este responsabil de siguranta instalatiilor în perioada de functionare, cât
si în perioada de oprire printr-o întretinere planificata si de prevenire

. Operatorul activitatii este responsabil de revizia si întretinerea continua a tuturor
dispozitivelor de exploatare si a instalatiilor ce servesc direct sau indirect protectiei mediului
pentru a putea preveni toate emisiile de poluanti în aer, apa si sol.

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRAILA
B-dul Independentei nr. 16, Bloc 135,Braila, cod 810004;
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. Operatorul activitatii este responsabil de remedierea oricarui prejudiciu rezultat din
functionarea activitatilor, cauzat vecinatatilor sau mediului în general.

. Operatorul activitatii are asigurate pentru deseurile colectate si generate spatii de stocare
temporara special amenajate

. Operatorul activitatii va asigura prin masuri tehnice, organizatorice, prin mijloace materiale
si financiare, conditiile pentru respectarea prevederilor prezentei autorizatii integrate de
mediu.

6. MATERII PRIME SI AUXILIARE

Titularul/operatorul activitatii are obligatia sa receptioneze, sa manipuleze si sa depoziteze toate
materiile prime si materialele auxiliare conform normelor specifice fiecarui material, a fiselor
tehnice de securitate (unde este cazul), în conditii de siguranta pentru personal si pentru mediu.

./ Combustibilii fosili
gaze naturale utilizate pentru producerea de energie electrica; gazele naturale sunt
fumizate prin conducta de alimentare cu gaze naturale din SRMPGN Chiscani,
apartinând SNTGN Transgaz S.A.-consum maxim la functionarea cu gaze naturale
60.800 Nmc/h
pacura - În rezervoarele de pacura de pe amplasament exista un stoc de 18575,196
tone din care 18575 tone o reprezinta rezerva Administratiei Nationale a Rezervelor
de Stat si Probleme Speciale, iar cantitatea de 0,196 tone este rezerva proprie

./ SubstanJe si preparate cltimice utilizate în SecJia Cltimic-Hidro pentru tratarea apei de
alimentare a cazanelor de abur, neutralizarea apelor tehnologice uzate si pentru prepararea

. bile si de incend'
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Cantitati substante
Substante chimice/utilizare utilizate Risc Mod de stocare

estimate/an
Clorura ferica, solutie 40 7,28 tone Xn - Nociv 2 cisteme x 25 mj, amplasate pe
%/ Xi - Iritant platforma exterioara placata antiacid,
pretratare apa bruta bordata SI prevazuta cu sistem
(coagulare) colectare scurgeri accidentale
Hidroxid de calciu praf 45,85 tone 3 buncare x 16 t amplasate
(var hidratat în exterior, deasupra instalatiei de
praf)/pretratare apa bruta preparare si dozare solutie de var
(decarbonatare) si
neutralizare ape uzate
Hidrat de hidrazina, solutie 1 tona T - Toxic butoaie PVC de 200 kg, pe platforma
24%/ conditionare apa de N -Periculos betonata, îngradita
alimentare a cazanelor pentru mediu
prin degazare chimica
Acid c10rhidricindustrial, 183,95 tone C - Corosiv 4 rezervoare x 63mJamplasate pe
sol. 32 %/regenerare mase Xi -Iritant platforma exterioara placata antiacid,
ionice cationice bordata SI prevazuta cu sistem

colectare scurgeri accidentale
Hidroxid de sodiu, solutie 94,058 tone C -Corosiv 4 rezervoare x 40mJ amplasate pe
48 %/regenerare mase platforma exterioara placata
lOmce anticoroziv, bordata si prevazuta cu
amomce sistem colectare scurgeri accidentale
Clorura de sodiu (sare 20 tone - Aprovizionata în vrac, depozitata în
bulgari)/regenerare mase 2 bazine de sare de 30 m3fiecare
ionice cationice forma Na+



-- ---

./ Substante chimice clasificate ca precursori de droguri utilizate în laboratorele de analize
chimice din cadrul Sectiei Chimic-Hidro

v' Hidrogen produs În statia de producere hidrogen -utilizat pentru racirea generatoarelor
electrice. Capacitatea maxima de stocare este de 1.200 m3 (6 rezervoare x 200 m3) la
presiunea de 10 bari. Statia de hidrogen este amenajata conform reglementarilor în vigoare si
ocupa o suprafata de aprox. 600 m2.

./ Uleiuri diverse gestionate în cadrul gospodarie de ulei, care ocupa o suprafata de aprox. 400
m2 si este utilizata pentru depozitarea diferitelor tipuri de uleiuri, dupa cum urmeaza:
ulei pentru turbine, folosit la ungerea, reglarea si etansarea turbogeneratoarelor, ca lubrifiant
si la racirea unor echipamente; uleiul proaspat se poate depozita în 3 rezervoare supraterane x
70 m3 (doua rezervoare pentru stocaj si unul pentru pompare în instalatie) sau se pastreza în
butoaie metalice de 2071itri,pe platforma special amenajata; pentru transferarea uleiului din
instalatiile turbinelor în perioada reparatiilor, în gospodaria de ulei exista un rezervor de
stocaj de 70 m3.

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRAILA
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Amoniac tehnic, sol. 3,96 tone C -Corosiv butoaie PVC de 200 kg, amplasate pe
apoasa 25 %/conditionare N - Periculos platforma betonata, îngradita
apade alimentare- pentru mediu
corectarea pH-ului prin
alcalinizare
Clor (gaz lichefiat)/ 0,376 tone T -Toxic 7 butelii metalice x 50 kg depozitate
preparare apa potabila Xi - Iritant în incinta instalatiei de producere a

N -Periculos apei potabile, 6 sectii in depozitul de
pentru mediu butelii de clor din cadrul fostului

depozit carburanti

,

Substante chimice utilizate Capacitate maxima/consum Mod de stocare
anual estimat

Precursor de droguri categoria 2

Permanganat de potasiu 0,1 N 20 fiole x 3,16 g Recipiente speciale amplasate in

Consum anual estimat-35 g magazie de reactivi

Precursori de droguri categoria 3

Acid clorhidric 1N 50,0 litri Recipiente speciale amplasate in

Consum anual estimat-30 litri magazie de reactivi

Acid clorhidric 0,1 N 50,0 litri Recipiente speciale amplasate in

Consum anual estimat-30 litri cadrul laboratoarelor

Acid sulfuric 2N 20,0 litri Recipiente speciale amplasate in

Consum anual estimat-l Olitri cadrul laboratoarelor

Acid sulfuric conc. 20,0 litri Recipiente speciale amplasate in

Consum anual estimat-l Olitri cadrul laboratoarelor

Toluen 30,0 litri Recipiente speciale amplasate in

Consum anual estimat-15 litri cadrul laboratoarelor

Acetona 10,0 litri Recipiente speciale amplasate in

Consum anual estimat-8 litri cadrul laboratoarelor



ulei de transformator, folosit ca electroizolant si mediu de racire, se poate depozita într-un
rezervor metalic suprateran de 100 m3,
ulei pentru turbine si de transformator uzat, se poate stoca temporar într-un rezervor metalic
suprateran de 100 m3.
Rezervoarele de ulei sunt amplasate pe o platforma betonata, prevazuta cu inele de captare
pentru scurgeri accidentale.
La nivelul anului 2011 s-au consumat 18,8 tone ulei de transformator, ca urmare a înlocuirii
uleiului uzat, iar uleiul de turbina nu s-a înlocuit.
În anul 2012 s-au consumat 5,144 tone ulei pentru turbine si ulei de transformator.

Oxigen si acetilena, gaze tehnice utilizate pentru sudareltaiere oxiacetilenica
În spatiul special amenajat, pe amplasament, pot fi prezente depozitate astfel:

oxigen în 25 butelii x 6,5 m3(0,179 t) si 10butelii x 10 kg,
acetilena în 5 butelii x 7 kg (0,135 t)

7. RESURSE: APA. ENERGIE. COMBUSTIBILI

7.1 APA

7.1.1. Alimentarea cu apa

Sucursala Electrocentrale Chiscani functioneaza cu doua blocuri energetice si utilizeaza apa
tehnologica, apa potabila si apa pentru stingerea incendiilor.

Apa este utilizata conform Autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 81/28.03.2014, valabila pâna la
data de 31.05.2015 si a Autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 155/26.06.2014, modificatoare a
autorizatiei nr. 81/28.03.2014, valabila pâna la data de 31.05.2015, emise de Administratia Nationala
"Apele Române".

Conform autorizatiei de gospodarire a apelor, norma de apa realizata este de 119,6 mc/MWh produs,
performanta societatii fiind de 71,8 mc/MWh produs.

Schema de bilant a apei în cadrul instalatiei (de la prelevare pâna la evacuarea în receptorul natural),
cu date anului 2011, este prezentata mai jos (fig. 1)

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRAILA
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AN 2011 SCHEMA GENERALA DE BilANT
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Alimentarea CUapa se realizeaza din fluviul Dunarea prin intermediul canalului de aductiune si a
prizei de apa amplasate pe malul stâng al Dunarii, care apartin S.C. Electrocentrale Grup S.A..

Sucursala Electrocentrale Chiscani furnizeaza apa potabila urmatorilor consumatori:
- Sucursala Electrocentrale Chiscani -Qmax = 167 m3fh
- S.C.ElectrocentraleGrupS.A.- Qmax= 15,5m3fh
- Penitenciarul de Tineri si Minori Tichilesti -Qmax = 260 m3 fh

-Centrul de Comanda Priza de Apa a CUP Dunarea S.A. Braila - Qmax = 0,5 m3fh
- SRMGN Chiscani a GDF Suez Distrigaz Sud Retele S.R.L. - Qmax = 0,5 m3/h
- S.C. CANEURO IMPORT-EXPORT S.R.L. Tichilesti - Qmax = 6,0 m3fh
- SRMPGN Chiscani a S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Exploatare Teritoriala Braila - Qmax

= 05 m3fh,

Volumele si debitele de apa necesare în vederea potabilizarii, la o functionare de 365
zile/an, 24 ore/zi:

Volumul zilnic mediu de 360 m3/Zi a fost calculat conform istoricului de consum a apei
potabile, preparata si distribuita de sucursala în perioada 2008-2012.

Apa pentru stin2erea incendiilor
Apa pentru stingerea incendiilor este asigurata din sursa de suprafata prin retea de tip inelar,

în jurul fiecarui obiectiv cu conducte având Dn=100+500 mm.

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRAILA
B-dul Independentei nr. 16, Bloc B5, Braila, cod 810004;
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Zilnic (mJ) Anual (mii mJ)
Mediu 360 131,40
Maxim 450 164,24



Volume de apa tehnologica asigurate din sursa de suprafata, autorizate:

Modul de folosire a apei:

Centrala este proiectata sa functioneze cu circuit deschis de apa de racire, nu sunt aplicabile alte
tehnici de minimizare a consumului de apa în afara celor prezentate mai jos:

-Apa demineralizata utilizata la producerea aburului energetic se foloseste în circuit inchis.
Condensatul impur rezultat se trateaza prin statii de tratare condensat si astfel poate reintra în
circuit, iar pentru acoperirea pierderiilor din circuitul apa-abur se face adaos de apa.

-Apa din circuitul de racire se foloseste in circuit deschis (nu necesita epurare), cu o recirculare
de aproximativ 7%.

7.1.2. Evacuarea apelor uzate

Sistemele de canalizare sunt construite în sistem divizor prin instalatii interioare de canalizare si prin
retele exterioare de canalizare, separate pentru ape pluviale, ape de drenaj, ape uzate industriale si
ape menajere, toate cu descarcare în fluviul Dunarea, si anume:

- pentru apele pluviale si apele de drenaj, sistemul de canalizare cuprinde:
reteaua exterioara de canalizare pluviala, care prin colectorul principal tip clopot
evacueaza apele pluviale din incinta, cu exceptia celor din zona gospodariei de
pacura si remizei PSI, în canalul de desecare pentru agricultura, de unde apele
ajung în canalul de evacuare apa calda; anterior, prin colectorul principal, care se
racorda la canalul de evacuare prea-plin de la bazinul de încarcare, apele pluviale
si de drenaj ajungeau în canalul de aductiune, fiind astfel retinute pentru utilizare;
reteaua de drenaj, pentru coborârea nivelului apei de pânza freatica sub cota de
fundare a constructiilor si a rezervoarelor de pacura, cu evacuare prin pompaj, în
reteaua de ape pluviale (din zona atelierului mecanic);
reteaua exterioara de canalizare din cadrul gospodariei de pacura si remizei PSI,
cu evacuare directa în canalul de desecare pentru agricultura, apoi în canalul de
evacuare apa calda;

-pentru apele uzate tehnologice, sistemul de canalizare cuprinde:
reteaua exterioara de canalizare industriala din zona spate cazane, cu evacuare în
canalul de desecare pentru agricultura, de unde apele ajung în canalul de evacuare
apa calda;
colectoarele ce evacueaza apele uzate tehnologicee de la statia de tratare chimica a
apei (de la filtrele de limpezire si de la rezervoarele de neutralizare) în canalul de
evacuare apa calda;
rigola deschisa pentru colectarea apelor pluviale în zona caii ferate uzinale,
canalul de desecare pentru agricultura cu evacuare în canalul de evacuare apa calda
pentru apele uzate tehnologice rezultate din cadrul gospodariei de pacura (ape
conventional curate).

- pentru apele uzate menajere, sistemul de canalizare cuprinde reteaua exterioara pentru
colectarea apelor uzate menajere si un decantor Imhoff pentru epurare, cu evacuare în
canalul de evacuare apa calda.

~. . AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRAILA
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Regim functionare Q (m3/zi) Q (Ils) V anual (mii m3)

Cu 1 bloc energetic 574000 6643,52 209510

Cu 2 blocuri energetice 1148000 13287 419020



--

Reteaua de canalizare a apelor uzate industriale si pluviale cuprinde o retea de canale
subterane si constructii auxiliare (guri de scurgere, camine de vizitare, guri de varsare, separatoare
de pacura, etc).

Recircularea apei

Apa demineralizata utilizata la producerea aburului energetic se foloseste în circuit inchis
(tratare condensat), completându-se cu apa de adaos pentru acoperirea pierderilor în circuitul apa-
abur.

Pe timpul iernii - pentru evitarea producerii stratului de gheata la suprafata apei (zaiului) - se
deschide breteaua existenta între canalul de evacuare apa calda si canalul de aductiune apa rece.

Centrala este proiectata sa functioneze în circuit deschis de apa de racire, nu sunt aplicabile
alte tehnici de minimizare în afara celor deja adoptate si prezentate mai sus.

Conform prevederilor autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 155/26.06.2014, modificatoare
a autorizatiei nr. 81/28.03.2014, valabila pâna la data de 31.05.2015, emisa de Administratia
Nationala "Apele Române", volumele de apa evacuate sunt urmatoarele:

Instalatii de preepurare:

Sucursala Electrocentrale Chiscani dispune de urmatoarele instalatii de tratare a apelor uzate
rezultate în procesele tehnologice proprii, ca instalatii de preepurare si de epurare finala:

a) apele uzate menajere - înainte de evacuare trec printr-un decantor tip Imhoff dimensionat
pentru 1000 persoane, cu un debit de cca.70 m3/zi;

b) apele tehnologice uzate - provenite de la spalarea preîncalzitorilor de aer, regenerarea
filtrelor de la instalatia de demineralizare/dedurizare, tratare condensat, spalare cuve,
cisterne de HCI, NaOH, FeCI trec, înainte de evacuare, printr-o instalatie de neutralizare
compusa din: doua rezervoare de ape agresive cu V=10 m3 fiecare, trei rezervoare de
neutralizare cu V=250 m3 fiecare, statie de pompare ape agresive echipata cu cinci
pompe PCH;

Apele uzate agresive rezultate din procesele tehnologice enumerate cu caracter acid sau bazic
se neutralizeaza in aceasta instalatie pentru a le conferi un caracter neutru ( pH = 7), astfel incat sa
poata fi deversate in canalul de evacuare. Neutralizarea apelor cu caracter acid se realizeaza cu
hidroxid de calciu, iar a celor cu caracter bazic cu acid clorhidric.

c) apele tehnologice de separatie - provenite de la gospodaria de pacura din incinta sucursalei
trec, înainte de evacuare, printr-o instalatie de separare a apelor uzate de la gospodaria de pacura
aferenta rampei de descarcare vagoane care cuprinde:

doua rezervoare separatoare cu VI =15m3si V2=21m3,
doua rezervoare verticale de pacura cu VI =180m3, si V2=500m3,
un bazin separator final cu sicane bicompartimentat cu V=150m3 si un canal deschis cu
L=100m cu baraje fixe de filtrare si material absorbant biodegradabil sub forma de
pulbere.
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Nr. crt. Tip ape Qzimax.(mc/zi) Qzi minim
(mc/zi)

1. Ape uzate menajere evacuate 180 38

2. Ape uzate tehnologice care necesita epurare 250 130

(de la sectia chimica)
3. Ape uzate tehnologice care nu necesita 1.091.650 O

epurare (ape de racire)



Instalatii de masurare a debitelor si volumelor de apa

. Pentru masurarea debitelor intrate în sectia chimica de tratare a apei, volumele de apa sunt
masurate cu ajutorul unui contor.

. Pentru masurarea debitelor evacuate prin canalul de evacuare se utilizeaza un post
hidrometric.

7.2. UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI

Alimentarea consumatorilor din centrala electrica si asigurarea sigurantei în functionare se
realizeaza prin doua transformatoare 110/6 kV, racordate prin 2 linii electrice de 110 kV, la statia
electrica Lacu Sarat.

Echipamentele electrice aflate pe amplasament nu contin uleiuri cu compusi
bifenilpolic1orurati(PCB).

Remedierea oricaror defectiuni, verificari periodice a instalatiilor electrice, precum si
schimbul de ulei sunt asigurate de personal autorizat.

Consumul specific de energie (consum de combustibil conventional raportat la energia
electrica produsa) variaza în functie de regimul de functionare impus.

7.3. COMBUSTIBILI

Combustibilul ce va fi folosit de SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA
S.A. - Sucursala Electrocentrale Chis cani este gazul natural.

Alimentarea cu gaze naturale se face din Statia de reglare, masurare si predare a gazelor
naturale SRMPGN Chiscani, apartinând S.N.T.G.N. Transgaz S.A.construita pe amplasamentul
Sucursalei Electrocentrale Chiscani.Consumul maxim la functionarea cu gaze naturale 60.800
Nmc/h
În rezervoarele de pacura de pe amplasament exista un stoc de 18575,196 tone pacura, din care
18575 tone reprezinta rezerva Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale,
iar cantitatea de 0,196 tone este rezerva proprie. Utilizarea pacurei pentru producerea energiei
electrice va fi acceptata doar în mod exceptional, la cazanele blocului energetic nr. 2, în conditiile
obtinerii derogarii de la autoritatea centrala pentru protectia mediului, conform prevederilor art. 12,
alin. 5 din HG nr. 440/2010 privind stabilirea unor masuri pentru limitarea emisiilor în aer ale
anumitor poluanti proveniti de la instalatiile mari de ardere si ale art. 30, alin. 10 si 11 din Legea
nr. 278/2013 privind emisiile industriale._Consumul maxim la functionarea cu pacura este de 56
tone/ora.

8. DESCRIEREA INSTALATIEI I A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE
AMPLASAMENT

Centrala termoelectrica (CTE) Braila este amplasata la 15 lan sud de municipiul Braila, pe
terasa superioara a Dunarii, având accesul principal la DJ 212 cu legatura la soseaua E 577 Braila-
Slobozia, pe o suprafata de teren de 322.391 m2. Centrala a fost conceputa ca o centrala electrica
de baza a Sistemului Energetic National, producând energie electrica la cererea Dispeceratului
Energetic National.

Regimul de functionare al centralei electrice este 24 ore/zi, 7 zile/saptamâna, 365 zile/an.

Centrala poate produce energie electrica utilizând drept combustibil gaze naturale. Productia
de energie electrica se realizeaza în doua grupuri energetice ( CI si C2), din care unul de 227 MW
si unul de 210 MW, fiecare având în componenta câte 2 cazane de abur (A si B) de 330 t/h si 264
MWt-(2 x 2 x 264 MWt)- cu o putere termica totala de 1056 MW..
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SCHEMA TERMOIMECANICA DE PRINCIPIU GRUP ENERGETIC NR.l -227 MW, NR.2-210 MW
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EPA- Elect,opompa de apa de alimentare
PC- Pompe de circulatie
SRR -S..tie de reducere lacire

Pe amplasamentul centralei exista urmatoarele obiective:
~ 2 blocuri energetice prevazute fiecare din ele cu urmatoarele echipamente:

- doua cazane de abur tip Ramzin tip Pp 660/140-P56, de 330 t/h fiecare, 137 bar, 540oC, cu
functionare pe gaze naturale si/sau pacura;

-o turbinade 227MW,respectiv210MW, tip K - 200- 130- 1, 127bar, 535°C;
- un generator electric de 247 MW, 15,75V tip TVV 200-2.

Pentru evacuarea gazelor rezultate în urma proceselor de ardere a combustibililor gazosi (gaze
naturale) si, în situatii exceptionale, lichizi (pacura) se utilizeaza cosul de fum (CI), cu diametru
interior vârf, Dint = 7,36 m si înaltimea de 200 m.

~ Instalatie de utilizare gaze naturale formata din: conducta de alimentare cu gaze naturale din
SRMPGN Chiscani, apartinând SNTGN Transgaz S.A., inelul exterior de alimentare spate
cazane, conducte si echipamente interioare

~ Gospodaria de pacura formata din: rezervoare supraterane 3x10.000 m3 si 2x20.000 m3
~ Gospodaria de ulei formata din rezervoare de ulei proaspat/uzat inscriptionate
~ Instalatii de captare, aductiune, distributie si evacuare a apei de racire: canal deschis de

aductiune si priza de apa amplasate pe malul stâng al Dunarii, statii de pompare, bazine de
încarcare, canale de beton subterane apa rece/apa calda, bazine de sifonare, bazin de linistire,
canal de evacuare deschis - apartin S.c. Electrocentrale Grup S.A, dar sunt exploatate de
SOCIET ATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. - Sucursala
Electrocentrale Chiscani.

Instalatiile de captare cuprind: canalul de aductiune apa bruta din Dunare (L=954 m), priza
gravitationala de captare, moI de dirijare si statie de pompare (amplasata împreuna cu priza în
cheson de beton armat).
Instalatiile de aductiune si de distributie a apei tehnologice cuprind bazinele de încarcare cu
conductele de intrare/iesire din care pleaca canale subterane din beton armat prin care apa rece
este adusa în sala masinilor si distribuita în circuitul de racire a condensatorilor.

~", AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRAILA
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~ Instalatia de stins incendii cuprinde 2 circuite principale: circuitul de apa potabila si circuitul
de apa bruta.
a) Sistemul de stingere incendiu alimentat din circuitul de apa potabila este prevazut cu retea

interioara de hidranti si instalatii de pulverizare a apei.
Volum intangibil: 350 m3asigurat în 2 rezervoare cu V=200 m3fiecare.
b) Sistemul de stingere incendiu alimentat din circuitul propriuzis de apa de racire al

centralei cuprinde:
- inel exterior de hidranti pentru preparare spuma chimica si racirea mantalei rezervoarelor de
pacura de 3xl0.000 m3si pentru gospodaria de ulei;
- inel exterior de hidranti pentru preparare spuma chimica si racire capac si manta rezervoare de
pacura de 2x20.000 m3;
~ Instalatii de tratare a apei prin filtrare si tratare chimica pentru apa utilizata în circuitele

termice ale centralei, ca apa tehologica, si în vederea potabilizarii. Statia de tratare chimica
cuprinde urmatoarele sisteme:

./ Sistemul de pretratare a apei (coagulare - decarbonatare)si filtrareprin filtre
mecamce

./ Sistemul de demineralizare a apei-care cuprinde filtrarea ionica si finisare prin
filtrele cu pat mixt

./ Sistemul de dedurizare a apei-tratarea cu schimbatori de ioni cationici forma Na+

./ Sistemul de neutralizare a apelor uzate provenite de la regenerarea filtrelor cu pat
mixt, regenerarea filtrelor cationice si anionice, spaIari PAR, cuvele cistemelor
de reactivi

./ Sistemul de producere a apei potabile -clorinarea apei pretratrate
Instalatiile de tratare asigura tratarea apei utilizate în circuitele termice ale centralei, inclusiv a
celei recirculate, în scopul eliminarii continutului de saruri solubile, suspensii si a continutului de
gaze, pnn:
- filtrare la priza de captare;
- tratare chimica.
~ Sistemul de preparare a apei potabile
Apa bruta captata din Dunare prin priza de captare a S.C. Electrocentrale Grup S.A este
pretratata, limpezita si filtrata. Prin racord la conducta de apa pretratata si limpezita, dupa
filtrele mecanice, se asigura apa necesara prepararii apei potabile.
Apa pretratata, limpezita si filtrata este clorinata prin barbotare cu clor (gaz lichefiat), în cadrul
statiei de tratare, si este transportata la rezervoarele din beton, semiingropate, comune, de
înmagazinare a apei potabile si de incendiu (2x200 m\ ce apartin S.C. Electrocentrale Grup
S.A.. Din rezervoare apa este distribuita în reteaua de apa potabila a sucursalei, prin intermediul
statiei de pompare apa potabila echipata cu 2 electropompe de tip Sadu 100x2c (Qi= 80 m3/h,
Hp= 45 m).
~ Gospodaria de reactivi chimici: acid clorhidric, hidroxid de sodiu, clorura ferica, var, sare,

clor (gaz lichefiat) amoniac, hidrazina.
~ Instalatia de producere hidrogen tip HOGEN, care produce cantitatea de hidrogen necesara

racirii generatoarelor electrice ale grupurilor de 227 MW si 210 MW, folosind în proces apa
demineralizata; capacitate de stocare în rezervoare supraterane 6x200 m3

~ Depozite de echipamente si materiale
~ Ateliere de reparatii
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Diagrama principalelor procese desfasurate pe amplasament sunt prezentate mai jos.

gaze arse cu : CO2, NOx,
CO, S02 si pulberi)

Furnizori
autorizati

materiale
auxiliare

I
I
I
I

Cazan d I

abur
Tip Pp 660/140

GM56
660 t/h
540°C

Fluviul
DunareaFluviul

Dunarea apa bruta din
iiiiiiiiiiiiiii
fluviul Dunarea

~..---~
--

II...
:

~'..;:.;.

energie electrica

eliminare/valorificare
prin societati
specializate

gaze naturale

ENERGIE ELECTRICA

~ .

reteaua de gaze naturale a
SNTGN Transgaz Medias

gospodaria de
pacura

Fluxul tehnologic de baza pentru producerea energiei electrice este urmatorul:

- aprovizionare cu materii prime si auxiliare necesare procesului teimologic

- producere abur la parametrii ridicati (140 bar si 535°C) prin arderea combustibililor fosili în
cazanele energetice;

-destinderea aburului în turbinele blocurilor energetice (pâna la parametrii 0,05 bar si 33°C)
-transformarea lucrului mecanic produs în energie electrica

- livrare energie electrica în Sistemul Energetic National (doar circa 7% din energia electric
produsa este utilizata pentru asigurarea serviciilor proprii)

Principalele fluxuri de energie si masa în Sucursala Electrocentrale Chiscani sunt:

Combustibilul necesar arderii. Acesta constituie un flux de material a carui marime depinde
de puterea electrica momentana a centralei si de tipul si calitatea combustibilului.

Aerul necesar arderii

Aerul necesar combustiei în cazul cazanelor energetice este vehiculat cu ventilatoare de aer
(VA). Aspiratia aerului de catre fiecare VA se face prin canale de aer, existând doua posibilitati:
aspiratie din sala cazane sau din exterior.

Aerul refulat de ventilatoarele de aer trece prin preîncalzitoarele de aer cu abur.

În focarul cazanelor are loc procesul de ardere cu formare de gaze de ardere la temperatura
ridicata, acestea formându-se din elementele combustibile continute în combustibil si din aerul
necesar arderii. Evacuarea gazelor arse în atmosfera se face prin instalatiile de evacuare a gazelor
(canale de gaze, ventilatoare de gaze, cos de fum). Gazele arse rezultate din procesul teimologic sunt
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evacuate la cosul de fum cu ajutorul a patru ventilatoare de gaze (VG), dispuse câte unul pentru
fiecare cazan energetic. În drumul lor spre cos, dupa ce mai întâi au cedat caldura pentru vaporizarea
si/sau încalzirea apei, gazele arse trec prin preîncalzitoarele de aer rotative (PAR) si apoi sunt
evacuate la cos.

Fluxul fluidului de lucru apa-abur
Acest flux în circuit închis, este caracterizat de variatii mari ale volumului specific. Apa

demineralizata serveste la alimentarea cazanelor de abur pentru obtinerea aburului energetic. Aburul
energetic supraîncalzit produs în cazane, se destinde în turbina pâna la presiunea subatmosferica de
condensare, cu cedare de lucru mecanic. Condensul rezultat este preîncalzit cu abur extras din
prizele fixe ale turbinei si reintrodus în cazanele energetice.

Fluxul de apa de racire presupune utilizarea unor debite de apa de racire, necesara pentru
condensarea aburului destins în turbina. Aceasta se face în condensatoare de suprafata racite cu apa.
Racirea condensatoarelor, cât si a racitorilor auxiliari, este asigurata de apa de racire, vehiculata prin
circuitul deschis de racire.

Fluxul de energie electrica spre sistemul electroenergetic este reprezentat de cantitatea de
energie electrica livrata în Sistemul Energetic National, prin intermediul statiei electrice de 220 kV.

Fluxul de energie pentru serviciile interne reprezinta fluxul de energie necesar pentru
alimentarea tuturor consumatorilor interni ai centralei electrice. Necesarul pentru serviciile interne
este asigurat în regim normal de functionare din productia proprie si/sau din sistemul energetic prin
intermediul transformatoarelor de rezerva (TR).

9. INSTALA II PENTRU RE INEREA EVACUAREA I DISPERSIA POLUAN ILOR
IN MEDIU

9.1 AER

9.2. APA

Instalatii de epurare a apelor uzate.
Sucursala Electrocentrale Chiscani dispune de urmatoarele instalatii de tratare a apelor uzate

rezultate în procesele tehnologice proprii, ca instalatii de preepurare si de epurare finala:
a) apele uzate menajere - înainte de evacuare trec printr-un decantor tip Imhoff dimensionat

pentru 1000 de persoane, cu un debit de cca.70 m3/zi;
b) apele tehnologice uzate - provenite de la spalarea preîncalzitorilor de aer, regenerarea

filtrelor de la instalatia de demineralizare/dedurizare, tratare condensat, spalare cuve,
cisterne de HCI, NaOH, FeCI trec, înainte de evacuare, printr-o instalatie de neutralizare
compusa din: doua rezervoare de ape agresive cu V=lO m3 fiecare, trei rezervoare de
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Nr.
Faza de proces Punctul de emisie Poluantcrt.

1.
Cazan CI A

2.
Cazan CIB Cos dispersie cu dimensiunile

NOx, SOx,
pulberi

3. Cazan C2A H = 200 m si Dintvarf=7,36m
4. Cazan C2B



-- ---

neutralizare cu V=250 m3 fiecare, statie de pompare ape agresive echipata cu cinci
pompe PCH;

Apele uzate agresive rezultate din procesele tehnologice enumerate, cu caracter acid sau
bazic, se neutralizeaza in aceasta instalatie pentru a le conferi un caracter neutru (pH = 7), astfel
incat sa poata fi deversate in canalul de evacuare. Neutralizarea apelor cu caracter acid se realizeaza
cu hidroxid de calciu, iar a celor cu caracter bazic cu acid clorhidric.

c) apele tehnologice de separatie - provenite de la gospodaria de pacura din incinta
sucursalei, înainte de evacuare trec printr-o instalatie de separare a apelor uzate de la gospodaria de
pacura aferenta rampei de descarcare vagoane, care cuprinde:

- doua rezervoare separatoare cu VI =15m3si V2=21m3,
doua rezervoare verticale de pacura cu VI =180m3si V2=500m3,
un bazin separator final cu sicane bicompartimentat cu V=150m3 si un canal deschis cu
L=100m cu baraje fixe de filtrare si material absorbant biodegradabil sub forma de
pulbere.

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL
ÎNCONJURA TOR. NIVEL DE ZGOMOT

10.1. AER

10.1.1. Emisii atmosferice rezultate din activitate
Sursele de emisie din activitatea desfasurata de Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.-
Sucursala Electrocentrale Chiscani, evacuate în atmosfera, sunt prezentate în Tabelul 10.1.1.

Tabelul nr. 10.1.1..
Nr.
crt. Sursa generatoare Punct de emisie

Cos dispersie cu dimensiunile:
H = 200m si Dintvarf=7,36 m

Poluanti
)

NOx, S02,
ulberi

1.

10.1.2. Valori limita de emisie
Emisiile de poluanti în atmosfera rezultate din desfasurarea activitatii de producere a energiei
electrice se vor încadra în valorile limita de emisie prevazute în Tabelul 10.1.2.

Tabelul 10.1.2.

Nota:
1. Concentratiile emisiilor de poluanti continuti în gazele evacuate de cosul instalatiilor nu au

voie sa depaseasca limitele stabilite în tabelul 10.1.2. Valorile concentratiilor emisiilor se
raporteaza în mglNmc la un continut de oxigen de 3%.
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VLE

Nr. Tip
conform

SursalEchipament de depoluare Poluant HGcrt. combustibil
440/2010

. (mf!INm3)
IMA 1, formata din blocurile energetice nr.
1 si nr. 2 (putere termica totala 1056MW)- Gaze S02 35

1. cazanele blocului energetic nr. 1 sunt NOx 200
echipate cu arzatoare cu formare de NOx

naturale
Pulberi 5

redus



2. Valorile limita la emisie pentru masuratorile continue se considera respectate daca rezultatele
masuratorilor efectuate pentru orele de functionare dintr-un an calendaristic, exceptând
perioadele de pornire/oprire, îndeplinesc toate conditiile urmatoare:

./ Niciuna din valorile medii lunare calendaristice nu depaseste valorile limita de emisie
corespunzatore.

./ 97% din toate valorile medii la 48 de ore pentru S02 si pulberi nu depasesc 110% din
valorile limita de emisie corespunzatoare;

./ 95% din toate valorile medii la 48 de ore pentru NOx nu depasesc 110% din valorile
limita de emisie corespunzatoare.

Valorile pentru intervalele de încredere 95% ale rezultatului unei singure masuratori nu
trebuie sa depaseasca urmatoarele procente din valoarea - limita a emisiilor:
S02 - 20%;
NOx- 20%;
Pulberi - 30%.
Sistemele de masurare continua se supun o data pe an controlului utilizând masuratori
paralele prin metode de referinta.

Emisii tinta pentru respectarea Programului National de Reducere Progresiva a Emisiilor
Titularul de activitate are obligatia respectarii angajamentelor referitoare la plafoanelor anuale de
emisii din Programul de Reducere Progresiva a Emisiilor de S02, NOx si pulberi si din Programul
National de Reducere Progresiva a Emisiilor de S02, NOx si pulberi conform tabelului:

Plafoanele de emisie sunt exprimate în tone si sunt stabilite conform Ordinului MM G.A nr.
833/2005pentru aprobarea Programului national de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de
azot si pulberi provenite din instalatii mari de ardere.

10.2. APA

10.2.1.Tipuride ape uzate si poluantii emisi
Surselegeneratoarede ape uzatesi poluantiigeneratide activitateîn apeleuzatesuntprezentateîn
tabelul10.2.1.

Tabelul 10.2.1.
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Poluant Plafoanele de emisie (t/an)
2015 2016 2017

NOx 1350 1350 1350

S02 800 800 800

pulberi 170 170 170

Sursa Poluanti existenti în apa uzata

generatoare
Natura apei conform autorizatiei de gospodarire a Mod de evacuare

apelor
-Sectia de - pH, temperatura, materii totale în

Fluviul Dunarea,tratare chimica suspensIe, consum biochimic de
canal de

oxigen, consum chimic de oxigen, azot pnn
a apel

Ape uzate evacuare ape-Zona amoniacal, azotati, azotiti, doruri,
gospodariei de

tehnologice, substante extractibile cu solventi
uzate, dupa

în
pacura

menajereSI
organlcI, reziduu filtrat la 105°C,

preepurare
pluviale instalatiile-Activitate produse petroliere, fier total Iomc, existente

administrativa sulfuri si H2S, sulfati, mangan, calciu,
pe

magneziu, cadmiu, plumb, mercur
amplasament



10.2.2. Mod de stocare, epurare, valorile limita admise la evacuare
Sistemele de canalizare sunt construite în sistem divizor prin instalatii interioare de canalizare si prin
retele exterioare de canalizare, separate pentru ape pluviale, ape de drenaj, ape uzate industriale si
ape menajere, toate cu descarcare în fluviul Dunarea.
Sucursala Electrocentrale Chiscani dispune de urmatoarele instalatii de tratare a apelor uzate
rezultate în procesele tehnologice proprii, ca Instalatii de preepurare si de epurare finala:

c) apele uzate menajere -înainte de evacuare trec printr-un decantor tip Imhoff dimensionat
pentru 1000persoane, cu un debit de cca.70 m3/zi;

d) apele tehnologice uzate - provenite de la spalarea preîncalzitoriior de aer, regenerarea
filtrelor de la instalatia de demineralizare/dedurizare, tratare condensat, spalare cuve,
cisteme de HCI, NaOH, FeCI trec, înainte de evacuare, printr-o instalatie de neutralizare
compusa din: doua rezervoare de ape agresive cu V=lO m3 fiecare, trei rezervoare de
neutralizare cu V=250 m3 fiecare, statie de pompare ape agresive echipata cu cinci
pompe PCH;

Apele uzate agresive rezultate din procesele tehnologice enumerate cu caracter acid sau bazic
se neutralizeaza in aceasta instalatie pentru a le conferi un caracter neutru ( pH = 7), astfel incat sa
poata fi deversate in canalul de evacuare. Neutralizarea apelor cu caracter acid se realizeaza cu
hidroxid de calciu, iar a celor cu caracter bazic cu acid c1orhidric.

c) apele tehnologice de separatie - provenite de la gospodaria de pacura din incinta sucursalei
trec, înainte de evacuare, printr-o instalatie de separare a apelor uzate de la gospodaria de pacura
aferenta rampei de descarcare vagoane care cuprinde:

doua rezervoare separatoare cu V1=15m3 si V2=21m3,
doua rezervoare verticale de pacura cu VI =180m3, si V2=500m3,
un bazin separator final cu sicane bicompartimentat cu V=150m3 si un canal deschis cu
L=100m cu baraje fixe de filtrare si material absorbant biodegradabil sub forma de
pulbere.

Valorile limita admise la evacuare sunt prezentate în Tabelul 10.2.2

Tabelul 10.2.2.
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Tipul apei Caracteristici de calitate
UM

V.L.E.
Observatiiuzate normate

- pH
Unitati 6,5-8,5pH

- temperatura °C 35

- Materii totale în suspensie mg/l 60

- Consum biochimic de oxigen mg/l 10

Ape uzate - Consum chimic de oxigen mg/l 40

tehnologic - Azot amoniacal mg/l 1 Conform prevederilor
e, - Azotati mg/l 20 autorizatiei de

menajere
- Azotiti mg/l 0,75

gospodarire a apelor
si pluviale - c10ruri mgll 250

- Substanteextractibile cu mgll 20
solventi organici

- Reziduu filtrat la 105°C mgll 1000

- Produse petroliere
mg/l 5, fara

irizatii



10.3. SOL SI APA SUBTERANA

Tabel 10.3.1.- Valorile de referinta pentru urmele de elemente chimice din sol
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- Fier total ionic mg/l 1

- Sulfuri si H2S mg/l 0,5

- Sulfati mg/l 250

- Mangan mg/l 1

- Calciu mg/l 300

- Magneziu mg/l 100

- Cadmiu mg/l 0,2

- Plumb mg/l 0,2

- Mercur mg/l 0,05

Valori limita folosinte mai putin
Nr.

Locul de prelevare
Indicatorul sensibile (prag alerta conform

crt. analizat Ord. MAPPM nr. 756/1997)
(m2l k2 substanta uscata)

1. Zonarezervorpacuranr. 2 - P1 Cupru 250
Zinc 700

Plumb 250
Nichel 200
Cadmiu 5
Total 1000

hidrcarburi
2. Zonarampedescarcare - P2 Cupru 250

Zinc 700
Plumb 250
Nichel 200
Cadmiu 5

Total 1000
hidrocarburi

3. Zonacosuride fum- P3 Cupru 250
Zinc 700

Plumb 250
Nichel 200
Cadmiu 5
Total 1000

hidrocarburi
4. Sectia chimica în apropierea Cupru 250

decantorului Imhoff - P4 Zinc 700
Plumb 250
Nichel 200
Cadmiu 5
Total 1000

hidrocarburi
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Tabel 10.3.2 -Valorile de referinta pentru calitatea apei subterane
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5. Sectia chimica în apropierea Cupru 250
rezervoarelor de neutralizare - P5 Zinc 700

Plumb 250
Nichel 200
Cadmiu 5

Total 1000
hidrocarburi

6. Poarta principala acces - P6 Cupru 250
Zinc 700

Plumb 250
Nichel 200
Cadmiu 5
Total 1000

hidrocarburi

Locul prelevarii Indicator de calitate Valoarea înregistrata la momentul primei
autorizari integrate

probei analizat
(m2/l),

pH 8
turbiditate -

CB05 2

Foraj de observatie CCO-Cr 4
nr. 1 Azot amoniacal 0,11

Reziduu filtrat la 105°C 558
Substante extractibile cu

1,5
solventi organici

pH 7,8
turbiditate -

CB05 2

Foraj de observatie CCO-Cr 4
nr.2 Azot amoniacal 2,6

Reziduu filtrat la 105°C 295
Substante extractibile cu

2,5
solventi organici

pH 8,3
turbiditate -

Foraj de observatie CB05 2,2
nr. 3(zona cosului de CCO-Cr 4,4

fum bloc nr. 4 Azot amoniacal 0,1
dezafectat) Reziduu filtrat la 105°C 475

Substante extractibile cu O
solventi organici

pH 7,3

Foraj de observatie
turbiditate -

CB05 2
nr. 4 (zona pompelor CCO-Cr 4

de ape menajere) Azot amoniacal 0,28
Reziduu filtrat la 105°C 668
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Substante extractibile cu
O

solventi organici
pH 8,3

turbiditate -

Foraj de observatie CB05 1,4
nr. 5 (zona CCO-Cr 2,8

depozitului de oxigen Azot amoniacal 0,13
si bioxid de carbon) Reziduu filtrat la 105°C 1146

Substante extractibile cu
O

solventi organici
pH 8,5

turbiditate -

Foraj de observatie
CB05 1

CCO-Cr 2
nr. 6 (zona Azot amoniacal 0,2gospodariei de ulei) Reziduu filtrat la 105°C 421

Substante extractibile cu
O

solventi organici
pH 8,3

turbiditate -

Foraj de observatie
CB05 0,7

CCO-Cr 1,4
nr. 7 (zona magaziei Azot amoniacal 0,16de echipamente) Reziduu filtrat la 105°C 855

Substante extractibile cu
Osolventi organici

pH 7,3
turbiditate -

Foraj de observatie CB05 2
nr. 8 (zona CCO-Cr 4

rezervoarelor de Azot amoniacal 0,17
pacura de 20000 mc) Reziduu filtrat la 105°C 445

Substante extractibile cu
O

solventi organici
pH 8,3

turbiditate -

Foraj de observatie
CB05 3

CCO-Cr 6
nr. 9 (zona Azot amoniacal 0,18magaziilor) Reziduu filtrat la 105°C 1356

Substante extractibile cu
2,5solventi organici

pH 8,3
turbiditate -

Foraj de observatie CB05 2,8
nr. 10 (zona spatele CCO-Cr 5,6

blocului energetic nr. Azot amoniacal 0,37
4 demolat) Reziduu filtrat la 105°C 585

Substante extractibile cu
O

solventi organici



Nota: * valorile înregistrate la momentul primei autorizari integrate constituie referinta pentru
masuratorile ulterioare

10.4. ZGOMOT

Se vor respecta conditiile impuse prin STAS 10009/1988- Acustica în constructii. Acustica urbana
- Limitele admisibile ale nivelului de zgomot - în timpul zilei - 65 dB(A).
Rezultatele activitatii de monitorizare a nivelului de zgomot la limita incintei din anul 2011 sunt
prezentate în tabelul urmator:

11. GESTIUNEA DESEURILOR

Deseurile generate de societate vor fi colectate separat conform prevederilor Legii nr. 211/2011
privind regimul deseurilor, republicata, si cu respectarea prevederilor H.G. nr. 856/2002 privind
evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile
periculoase, cu modificarile ulterioare.
Zonele de stocare a deseurilor sunt delimitate si marcate, iar containerele sunt inscriptionate.
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pH 7,8
turbiditate -

Foraj de observatie CB05 2,4
nr. 11(zonade lânga CCO-Cr 4,8
rampa de descarcare Azot amoniacal 0,14

pacura) Reziduu filtrat la 105°C 792
Substante extractibile cu

O
solventi organici

pH 7,3
turbiditate -

Foraj de observatie CB05 2,6
nr. 12 (zona limita CCO-Cr 5,2
gardului de la Azot amoniacal 1,1
magazii) Reziduu filtrat la 105°C 743

Substante extractibile cu O
solventi organici

pH 7,5
turbiditate -

Foraj de observatie CB05 3
nr. 13 (zona de lânga CCO-Cr 6
fosta statie de Azot amoniacal 0,32
distributie carburanti) Reziduu filtrat la 105°C 515

Substante extractibile cu
O

solventi organici

Punct de masurare Interval orar LAeq Limita admisibila

dB (A ) dB (A )
Poarta acces zona remiza PSI lO'IL _10'1/\ 60,5 65,0
Poarta acces zona rampelor de 1034_1039 47,8 65,0
pacura
Poarta principala de acces 10:>4 -11 uu 53,7 65,0



Deseuri produse, colectate, stocate temporar
Tipurile de deseuri rezultate din activitatea SOCIETATII COMPLEXUL ENERGETIC
OLTENIA SA, SOCIETATE ADMINISTRATA ÎN SISTEM DUALIST, SUCURSALA
ELECTROCENTRALE CHISCANI, modul de gestionare si stocare temporara sunt prezentate în
tabelul 11.1. si în tabelul 11.2

Tabelul 11.1. - D I
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.
Mod de gestionare

Sursa Tip/cod deseu
Valorificare Eliminare Stocare

Tratare apa în Rasini schimbatoare în cadrul sectiei
vederea de ioni saturate sau Prin societati Chimic-Hidro SI
utilizarii epuizate/

-
autorizate ulterior în spatiu închis

industriale 19 09 05 (magazie)

Ambalaj hârtie si
în cadrul sectiei

carton! Prin societati Chimic-Hidro SI
autorizate

-
ulterior în spatiu închis15.01.01

Laboratoare (magazie)

Ambalaj mase
în cadrul sectiei

plastice/
Prin societati Chimic-Hidro SI

autorizate
-

ulteriorîn spatiuînchis15.01.02
(magazie)

Absorbanti,materiale
filtrante,materialeele

lustruiresi

Îmbracaminte îmbracamintede
Prin societati în spatiuînchisprotectie,alteledecât

de protectie autorizate
-

(magazie)
cele specificate la 15
0202 (îmbracaminte

de protectie )/
15.02.03

Amestecuri de beton,
caramizi, tigle si

materiale ceramice,
Prin societatialtele decât cele -

autorizate pe platforma betonata
specificate la 17 01

06 (Moloz )/
17.01.07

CaramiziI17.01.02 - Prin societati
pe platforma betonata

Constructii si
autorizate

demolari,
Deseu beton! Prin societati

pe platforma betonata17.01.01
-

autorizate
casari utilaje

Amestecuri de
deseuri de la

Prin societati
constructii si - pe platforma betonata

demolari/17.09.04
autorizate

Materiale izolante/ Prin societati
pe platforma betonata17.06.04

-
autorizate

Fier/ Prin societati - în cadrul sectiilor
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17.04.05 autorizate

Lemn! Prin societati
în cadrul sectiilor SI

17.02.01 autorizate
- ulterior în spatiu închis

(magazie)

Sticla! Prin societati
în cadrul sectiilor SI

17.02.02 autorizate
- ulteriorîn spatiuînchis

(magazie)

Materialeplastice/ Prin societati
în cadrul sectiilor SI

17.02.03 autorizate
- ulteriorîn spatiuînchis

(magazie)

Cupru,bronz,alama! Prin societati
în cadrul sectiilor SI

17.04.01 autorizate
- ulteriorîn spatiuînchis

(magazie)

Aluminiu! Prin societati
în cadrul sectiilor SI

17.04.02 autorizate
- ulterior în spatiuînchis

(magazie)

Plumb/ Prin societati
în cadrul sectiilor SI

17.04.03 autorizate
- ulterior în spatiuînchis

(magazie)

Zinc/ Prin societati
în cadrul sectiilor SI

17.04.04 autorizate
- ulterior în spatiuînchis

Cabluri/ Prin societati
(magazie)

- în cadrul sectiilor
17.04.11 autorizate

SI
ulterior în spatiu închis

Echipamente electrice
(magazie)

Casari si electronice casate
Prin societati

în cadrul sectiilor SI
- ulterior în spatiu închis

echipamente nepericuloase/6.02.14
autorizate

electricesi Echipamente electrice
(magazie)

electronice si electronice casate/
Prin societati

în cadrul sectiilor SI
- ulterior în spatiu închis

20.01.36
autorizate

(magazie)

Cauciuc/ Prin societati
în cadrul sectiilor SI

07.02.99 autorizate
- ulteriorîn spatiuînchis

Anvelopescoasedin
(magazie)

Prin societati
în cadrul sectiilor SI

uzi autorizate
- ulterior în spatiu închis

Întretinere si

16.01.03 (magazie)

reparatii utilaje
Baterii alcaline/ Prin societati

în cadrul sectiilor SI

tehnologice
16.06.04 autorizate

- ulterior în spatiu închis

Materiale plastice si
(magazie)

de cauciuc/ Prin societati
în cadrul sectiilor SI

autorizate
- ulterior în spatiu închis

19.12.04 (magazie)

Lemn! Prin societati
în cadrul sectiilor SI

19.12.07 autorizate
- ulterior în spatiuînchis

Ambalaj hârtiesi
(magazie)

Birotica carton! Prin societati în cadrul birourilor si

autorizate
- ulterior în spatiu închis

15.01.01 (magazie)
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ambalajede materiale în cadrul birourilor si
plastice(ambalaj Prin societati - ulterior în spatiu închis
mase plastice)/ autorizate (magazie)

15.01.02

Hârtie si carton! Prin societati în cadrul birourilor si
19.12.01 autorizate

- ulterior în spatiu închis
(magazie)

Deseu de tonere de
Prin societati în cadrul birourilor si

imprimantei autorizate
- ulterior în spatiu închis

08.03.18 (magazie)

Activitati Deseuri menajere/ Prin societati
în container metalic

- amplasat pe platformagospodaresti 20.03.01 autorizate
betonata exterioara

-.. - --- - .- - - - - --

Mod de gestionare
Sursa Tip/cod deseu

Valorificare Eliminare Stocare

Materiale absorbante,
materiale filtrante, Prin societati în recipienti etansi în

materiale de lustruire/
-

autorizate spatiu închis (magazie)
15.02.02*

Alte uleiuri de motor, de în cadrul gospodaria de
transmisie si de ungere Prin societati ulei, în

(ulei uzat)/ autorizate
-

rezervoare/recipienti
13.02.08* pentru uleiuri uzate

Alte uleiuri izolante si în cadrul gospodaria de
de transmitere a caldurii Prin societati ulei, în

(ulei uzat )/ autorizate
-

rezervoarele/recipienti
13.03.10* pentru uleiuri uzate

Deseuri de vopsele si
lacuri cu continut ele

Intretinere si solventi organici sau alte
Prin societati pe platforma betonata,reparatii substante periculoase autorizate

-
în recipienti etansiutilaje (deseu lac cu continut de

tehnologice solventi organici)/
08.01.11*

Deseuri de degresare cu
pe platforma betonata,continut de substante

Prin societati în recipienti etansi înpericuloase (solutii de -
autorizate sectia Reparatiidegresare)/

11.01.13* mecanICe

Emulsii si solutii de pe platforma betonata,
ungere uzate fara - Prin societati în recipienti etansi în

halogeni/ autorizate sectia Reparatii
12.01.09* mecanIce

Ambalaje care contin
în cadrul sectiilorreziduuri sau sunt Prin societati

contaminate cu substante
-

autorizate generatoare si ulterior în

periculoase (ambalaje
spatiu închis (magazie)
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metalice )/
15.01.10*

Absorbanti, materiale
filtrante (inclusiv filtre

de ulei fara alta

Îmbracaminte specificatie), materiale
Prin societati

de protectie
de lustruire, -

autorizate în spatiu închis (magazie)
îmbracaminte de

protectie contaminata cu
substante periculoase/

15.02.02*
Materiale de constructii cu

Prin societati în spatiu închis (magazie)
continut de azbestJ -

autorizate17.06.05*

Constructii si
Materiale izolante cu

Prin societati în spatiu închis (magazie)

demolari, continut de azbestJ -
autorizate17.06.01*

casari utilaje Alte materiale izolante cu în spatiu închis (magazie)
continut de substante - Prin societati

periculoase/ autorizate
17.06.03*

Baterii cu plumb/ - Prin societati în spatiu închis (magazie)
16.06.01* autorizate

Casari Baterii cu Ni - Cd/ Prin societati în spatiu închis (magazie)
echipamente 16.06.02*

-
autorizate

electrice si Componente cu continut
Prin societati în spatiu închis (magazie)

electronice de mercur/ -
16.01.08* autorizate

Tuburi fluorescente/ Prin societati în spatiu închis (magazie)
20.01.21*

-
autorizate

Ambalaje care contin
reziduuri sau sunt

în cadrul sectieicontaminate cu substante
periculoase (ambalaje Prin societati Chimic-Hidro SI-

autorizate ulterior în spatiu închiscontaminate cu substante
periculoase)/ (magazie)

15.01.10*
Substante chimice de

laborator constând din
sau continând substante în cadrul sectieipericuloase inclusivLaborator

amestecurile de Prin societati
Chimic-Hidro, în

substante chimice de
-

autorizate recipiente etanse SI
laborator (substante ulterior în spatiu închis

chimice anorganice (magazie)

expirate)/
16.05.06*

substante chimice în cadrul sectiei
anorganice de laborator

Prin societati
Chimic-Hidro, în

expirate constând din - recipiente etanse si
sau continând substante

autorizate
ulterior în spatiu închis

periculoase (substante (magazie)



12. INTERVEN IA RAPIDA/PREVENlREA I MANAGEMENTUL SITUA IILOR DE
URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI

Conform prevederilor H G. nr. 804/2007 privind controlul activitatilor careprezinta pericole de
accidente majore în care sunt implicate substante periculoase, cu modificarile ulterioare,
SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. - Sucursala Electrocentrale
Chiscani se încadreaza în categoria obiectivelor cu risc major.

Titularul de activitate a întocmit si depus la APM Braila Raportul de Securitate, conform caruia:

. politica de prevenire a accidentelor majore si sistemul de management al securitatii au fost
puse în aplicare;

. pericolele de accidente majore au fost identificate si au fost luate masurile necesare pentru
prevenirea unor asemenea accidente si limitarea consecintelor acestora asupra sanatatii
populatiei si asupra mediului;

. au fost incluse masuri adecvate de siguranta în proiectarea, constructia, exploatarea si
intretinerea instalatiilor, unitatilor de stocare, echipamentului si infrastructurii din interiorul
amplasamentului, care prezinta riscuri de accidente majore;

. planul de urgenta interna a fost elaborat furnizând informatii care sa permita elaborarea
planului de urgenta externa;

. permite luarea deciziilor cu privire la amplasarea de noi activitati sau dezvoltarea ulterioara
în jurul amplasamentelor existente de catre autoritatile publice competente la nivel regional
si judetean si autoritatilor publice locale responsabile cu planificarea amenajarii teritoriului
prin furnizarea informatiilor necesare.

Pentru situatiilede urgenta, SocietateaCOMPLEXULENERGETICOLTENIAS.A. - Sucursala
Electrocentrale Chiscani a documentat si implementat:

1. Planul de urgenta interna;
2. Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale a apei;
3. Plan de interventie la incendiu;
4. Planul de evacuare în situatii de urgenta;
5. Planul de aparare în cazul producerii unei situatii de urgenta specifice provocate de

cutremure si/sau alunecari de teren.

Planul de urgenta interna contine:
Informatii despre obiectiv si zona înconjuratoare;
Identificarea si clasificarea evenimentelor;
Clasificarea urgentelor;
Notificarea, informarea si alarmarea;
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chimice organice
expirate)/
16.05.07*

Substante chimice
organice de laborator
expirate, constând din în cadrul sectiei

sau continând substante
Prin societati

Chimic-Hidro, în
periculoase (substante -

autorizate recipiente etanse si
chimice expirate cu ulterior în spatiu închis
continut substante (magazie)

periculoase )/
16.05.08*



----

Declararea si introducerea starii de urgenta;
Organizarea si conducerea actiunilor de interventie;
Logistica;
Monitorizarea factorilor de mediu;
Conditii necesare încetarii starii de urgenta;
Comunicarea cu mass-media si informarea publica;
Pregatirea în vederea punerii în aplicare a planului.

Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale contine:
Componenta colectivului constituit pentru combaterea poluarii accidentale;
Componenta echipelor de lichidare a poluarilor accidentale;
Lista punctelor critice din unitate de unde pot proveni poluari accidentale;
Fisa poluantului potential;
Posibilitatide combatere- Actiunea;
Lista dotarilor necesare pentru sistarea poluarii accidentale;
Procedura alarmare în situatia poluarilor accidentale;
Procedura privind înregistrarea informatiilor cu privire la producerea evenimentelor
de poluare accidentala.

Plan de interventie la incendiu contine:
Date de identificare;
Planul general al unitatii;
Conceptia de organizare si de desfasurare a interventiei în caz de incendiu;
Forte de interventie în caz de incendiu;
Surse de alimentare cu apa în caz de incendiu, exterioare unitatii;
Date privind planurile constructiilor sau instalatiilor tehnologice.

Planul de evacuare În situatii de urgenta contine:

Scopul actiunii de evacuare;
Conceptia actiunilor de evacuare;
Planificarea actiunilor de evacuare;
Masurile de asigurare a actiunilor de evacuare;
Organizarea conducerii si a cooperarii;
Asigurarea materiala si financiara.

Planul de aparare în cazul producerii unei situatii de urgenta specifice provocate de cutremure
si/sau alunecari de teren contine:

Scopul planului;
Structurile implicate, responsabilitatile, centrul de conducere a actiunilor, planificarea
actiunilor;
Conceptia desfasurarii actiunilor de protectie - interventie;
Resursele umane si materiale;

Instruirea personalului, planuri si proceduri, circuitul informational - decizional si de
cooperare.

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII

1. Monitorizarea se va efectua prin doua tipuri de actiuni:
. supraveghere din partea organelor abilitate si cu atributii de control;
. automonitorizare.

2. Automonitorizareaesteobligatiasocietatiisi areurmatoarelecomponente:
. monitorizarea emisiilor si calitatii factorilor de mediu;
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· monitorizarea tehnologica/monitorizarea variabilelor de proces;
. monitorizarea post - închidere.

3. Toate analizele probelor prelevate pentru toti factorilor de mediu, cu exceptia
automonitorizarilor, se vor efectua de catre laboratoare acreditate, care utilizeaza
metodologii în conformitate cu normele si reglementarile în vigoare.

4. Prelevarea probelor se va face cu respectarea standardelor în vigoare, iar buletinele de
analiza vor avea precizata incertitudinea metodei de analiza.

5. Toate rezultatele masuratorilor trebuie înregistrate, prelucrate si prezentate într-o forma
adecvata, usor de analizat pentru a permite autoritatilor competente pentru protectia mediului
sa verifice conformitatea cu conditiile de functionare autorizate si valorile limita de emisie
stabilite.

13.1. MONITORIZAREA EMISIILOR ÎN AER
Monitorizarea emisiilor în aer se va realiza conform prevederilor din Tabelul 13.1.

Tabelul 13.1.

Nota:

]. Monitorizarea emisiilor în aer se vaface de catre titular prin aparatura montatape canalele
de evacuare a gazelor arse lafiecare corp de cazan în parte, conform precizarilor stabilite
în tabelul]3.].].

2. Se pot folosi si alte metode de analiza, acreditate.
La analiza emisiilor în aer se vor înregistra urmatoarele date de referinta ale valorilor limita

la emisii:

13.2. MONITORIZAREA EMISIILOR ÎN APA EVACUAT A
Monitorizarea emisiilor în apa se va efectua conform prevederilor din Tabelul nr. 13.2.

Tabelul nr.13.2.
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Indicatori
Frecventa de

Punctul de prelevare a probei
analizati prelevare probe si Metoda de analiza

analiza poluanti

Canale de evacuare gaze arse de Pulberi continuu standardizata
la cazanele CI A si CI B aferente S02 continuu standardizata
blocului energetic nr. 1 NOx continuu standardizata

Canale de evacuare gaze arse de In conditiile stabilite de autoritatea publica centrala pentru

la cazanele C2A si C2B aferente protectia mediului în momentul acordarii derogarii conform art.

blocului energetic nr. 2 12, alin. 5 din RO nr. 440/2010 si art. 30, alin. 10 si 11din
Legea nr. 278/2013

Locul
Data si ora Capac. de

Parametri auxiliari:

recoltarii
Val. calculata

reco1tarii Începere/
function. Noxe

a emisiilor în - Debitul gazelor

terminare
a instal. cond. de

evacuate

1

referinta -Temperatura gazelor

2

evacuate.

3 4 5 6

Punctul de Frecventa de
prelevare a Indicatori analizati prelevare probe si Metoda de analiza

probei analiza indicatori
Evacuarea apelor - pR - saptamânal
în efluent- fluviul - temperatura - saptamânal

Dunarea - Materii totale în - saptamânal



NOTA:
Monitorizarea calitatii apei evacuate se vaface conform precizarilor stabilite în tabelul nr. 13.2.
prin automonitorizare si printr-un laborator acreditat.

13.3. MONITORIZAREACALITATII SOLULUISI A APEI SUBTERANE

13.3.1. Monitorizarea calitatii solului
Se va realiza în punctele enumerate în tabelul 10.3.1., iar rezultatele analizelor se vor raporta la
valorile de referinta prevazute în Reglementarile privind evaluarea poluarii mediului, aprobate prin
Ordinul MAPPM nr.756/1997, cu modificarile ulterioare.

13.3.2. Monitorizarea calitatii apei subterane
Va consta în analiza calitatii apei subterane prelevate din foraje de observatie amplasate pe teren.
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suspensie
- Consum biochimic de - saptamânal

oxigen
- Consum chimic de

- saptamânaloxigen
- Azot amoniacal - saptamânal
- Azotati - saptamânal
- Azotiti - saptamânal standardizata
- cloruri - saptamânal
- Substanteextractibile

- saptamânalcu solventi organici
- Reziduu filtrat la

- saptamânal105°C
- Produse petroliere - saptamânal
- Fier total ionic - saptamânal
- Sulfuri si H2S - trimestrial
- Sulfati - trimestrial
- Mangan - trimestrial
- Calciu - trimestrial
- Magneziu - trimestrial
- Cadmiu - trimestrial
- Plumb - trimestrial
- Mercur - trimestrial

Locul prelevarii Indicator de Frecventa Metoda de analiza
probei calitate analizat de analiza

pH
turbiditate

CBOs

13 Foraje de
CCOCr

semestriala
Azot amoniacal standardizata

observatie Reziduu filtrant la
105°C

Substante
extractibile



NOTA:

1. La solicitarea APM Braila se vor analiza si alti indicatori.
2. Prelevarea probelor si analizele acestora se vor realiza prin analize de laborator efectuate

de titular, dupa standardele în vigoare.
3. Rezultatele analizelor se vor compara cu rezultatele investigatiilor din Raportul de

Amplasament, respectiv buletinele de analiza la forajele de observatie existente. Astfel, se
va urmari evolutia calitatii apei subterane în timp si influenta activitatii instalatiei asupra
acesteia.

13.4. DESEURI
Evidenta deseurilor produse va fi tinuta lunar conform prevederilor H.G. nr. 85612002si va contine
urmatoarele informatii: tipul deseului; codul deseului; instalatia producatoare; cantitatea produsa;
modul de stocare; modul de tratare; cantitatea predata catre valorificator/ eliminator.
Vor fi pastrate înregistrari privind persoanele fizice saujuridice care preiau deseurile.

13.5 MONITORIZARE ZGOMOT
Monitorizarea zgomotului se va realiza la limita incintei centralei, în cele 3 puncte de masurare
corespunzatoare celor 3 porti de acces pe amplasament, anual prin intermediul unui laborator
acreditat sau de catre titular, pe perioada desfasurarii activitatii. Valoarea admisa a zgomotului la
limita incintei nu va depasi limitele nivelului de zgomot pentru incinte industriale conform STAS
10009/88: în timpul zilei - 65 dB (A) curba de zgomot Cz 60.

14. RAPORTARI LA AUTORITATEA DE MEDIU SI PERIODICITATEA ACESTORA

Operatorul va transmite la APM Braila urmatoarele raportari cu frecventa mentionata în tabelul
urmator:

Raportul Anual de Mediu (RAM) -
conform modelului din anexa la
prezenta autorizatie

Raportul anual pentru Registrul
european al poluantilor emisi si
transferati (EPRTR), conform
prevederilor HG nr. 140/2008 privind
stabilirea unor masuri pentru aplicarea
prevederilor Regulamentului (CE) al
Parlamentului European si al
Consiliului nr. 166/2006 privind
înfiintarea Registrului European al
Poluantilor Emisi si Transferati si
modificarea directivelor Consiliului
91/689/CEE si 96/61/CE

Anual

Data de depunere a
raportului

Pâna la data de O1 februarie a
fiecarui an, pentru anul
anterior

Raport Frecventa raportarii

Anual
Pâna la data de 30 aprilie a

fiecarui an, pentru anul
anterior
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Chestionarele necesare realizarii
inventarului emisiilor în atmosfera, Pâna la data de 15martie a
confonn prevederilor Ord. MMP nr.

fiecarui an, pentru anul3299/2012 pentru aprobarea Anual
anterior

metodologiei de realizare si raportare a
inventarelorprivind emisiile de poluanti
în atmosfera
Raportarea operatorilor care intra sub
incidenta Directivei 200lI80/CE privind

La cererea autoritatii La solicitarea autoritatiilimitarea emisiilor în atmosfera a
anumitor poluanti provenind de la competente de mediu competente de mediu

instalatii de ardere de dimensiuni mari
Evidenta numarului de ore de
functionare, confonn art. 33, alin. 1, lit. Anual, începând cu La solicitarea autoritatii
b) din Legea nr. 278/2013privind 1.01.2016 competente de mediu
emisiile industriale
Raportare privind importul, exportul si
utilizarea mercurului conform
Regulamentului (CE) nr. 1102/2008
privind interzicerea exporturilor de

Anual La solicitarea autoritatii
mercur metalic si de anumiti compusi si competente de mediu
amestecuri de mercur si depozitarea în
conditii de siguranta a mercurului
metalic

Raportare privind cantitatea, calitatea,
provenienta si înregistrarea stocarii si Zece zile de la încheierea
predarii uleiurilor uzate conform HG Semestrial si la cerere semestrului pentru care se
235/2007 privind gestionarea uleiurilor face raportarea
uzate,
Raportare privind prevenirea, reducerea

La solicitarea autoritatiisi controlul poluarii mediului cu azbest, Anual
conform HG 124/2003 competente de mediu

Raportarea accidentelor de mediu Cu ocazia producerii In maxim 24 de ore dupa
producere

Raportarea investitiilor si cheltuielilor Lunar
Pâna la data de 15 a fiecarei

de mediu luni pentru luna anterioara
Cu 48 de ore înaintea

Notificarile în caz de oprire/pornire opririi/pornirii sau, în situatii

programata a instalatiei
- neplanificate, imediat ce

dispozitia de oprire/pornire
este înregistrata la operator
Odata cu cererea de solicitare

Plan de închidere definitiva
a obligatiilor de mediu,

(dezafectare) a instalatiei
- respectiv a celei de obtinere a

acordului de mediu pentru
dezafectare



15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII

./ Activitatea se va desfasura cu respectarea prevederilor urmatoarelor acte normative:
Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurator;

Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;
STAS 10009/1988 privind acustica urbana - limite admisibile ale nivelului de zgomot;
Hotarârea de Guvern nr. 856/2002 privind evidenta deseurilor si pentru aprobarea listei
cuprinzând deseurile, inclusiv deseurilepericuloase, cu modificarile ulterioare;
Legea 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata;
Hotarârea de Guvern 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
Hotarârea de Guvern nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de
ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotarârea de Guvern nr. 440/2010 privind stabilirea unor masuri pentru limitarea emisiilor
în aer ale anumitor poluanti proveniti de la instalatiile mari de ardere;
Hotarârea de Guvern nr.1037/2010privind deseurile de echipamente electrice si electronice;
Hotarârea de Guvern nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii
mediului cu azbest;

REGULAMENTUL (CE) NR. 1102/2008privind interzicerea exporturilor de mercur metalic
si de anumiti compusi si amestecuri de mercur si depozitarea în conditii de siguranta a
mercurului metalic;

Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Regulament CE nr.1272/2008 al Parlamentului si al Consiliului European privind
clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de
abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;
OUG nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, cu modificarile si
completarile ulterioare;
HG nr.1408/2007 privind modalitatile de investigare si evaluare a poluarii solului si
subsolului;

HG nr.1403/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul si ecosistemele terestre au
fost afectate;
Reglementarea privind evaluarea poluarii mediului, aprobata prin Ordinul MA.P.P.M nr.
756/1997;
Ordonanta de Urgenta a Guvernului 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata prin
Legea 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
Metodologia de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu, aprobata
prin Ordinul MMG.A. 578/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
Normele privind conditiile de descarcare în mediul acvatic a apelor, aprobate prin
Hotarârea de Guvern 188/28.02.2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
Normele speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si
hidrogeologica, aprobate prin HG nr. 930/2005;
Hotarârea de Guvern nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea
prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006
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privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea

directive lor Consiliului 91/689/CEE si 96/611CE;

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 68/2007privind raspunderea de mediu cu referire la
prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea 19/2008, cu
modificarile ulterioare;

Hotarârea de Guvern 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major in
care sunt implicate substante periculoase

./ Exploatarea instalatiei se va realiza cu respectarea conditiilor prevazute în prezenta
autorizatie si a urmatoarelor prevederi generale:

. luarea tuturor masurilor necesare pentru prevenirea poluarii;
· valorificarea sau, daca nu este posibil tehnic si economic, eliminarea cu evitarea sau
reducerea oricarui impact asupra mediului a deseurilore generate, în ordinea prioritatii si potrivit
prevederilor legale;
. utilizarea eficienta a energiei;
. luarea masurilor necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecintelor acestora;
· luarea masurilor necesare pentru pentru readucerea amplasamentului la o stare satisfacatoare,
în cazul încetarii definitive a activitatii.
./ În cazul aparitiei unei neconformitati, operatorul are urmatoarele obligatii:
· informarea imediata a autoritatii competente pentru protectia mediului responsabila cu
emiterea autorizatiei;
. luarea imediata a masurilor necesare pentru a restabili conformitatea, potrivit conditiilor din
autorizatia integrata de mediu.
. respectarea masurilor suplimentare impuse de autoritatea competenta pentru protectia
mediului pe care aceasta le considera necesare în vederea restabilirii conformitatii.
· întreruperea operarii instalatiei sau a unor parti relevante ale acestora, pâna la restabilirea
conformarii, în cazul în care încalcarea conditiilor din Autorizatie reprezinta un pericol imediat
pentru sanatatea umana sau risca sa aiba un efect advers semnificativ imediat asupra mediului,
pâna la restabilirea conformarii.
./ Se vor respecta cerintele BAT în vigoare.
./ Pentru respectarea recomandarilor BAT privind utilizarea eficienta a energiei, se au în vedere

urmatoarele:

cantitatea de energie consumata este urmarita periodic si contorizata;
minimalizarea consumului de apa;
izolarea termica a conductelor de transport fluide energetice pentru evitarea
pierderilor de caldura;
evitarea functionarii în gol a utilajelor tehnologice;
iluminarea spatiilor de lucru cu sisteme ce asigura consum mic de energie.

./ Se va solicita reînnoirea autorizatiei cu 90 de zile înainte de expirarea acesteia;

./ Se vor depune la APM Braila raportarile, cu frecventa si data de raportare asa cum sunt
prevazute în capitolul 14 Raportari.

./ Se vor întocmi si gestiona rapoartele privind poluantii emisi si transferati potrivit
prevederilor art. 5 alin. (1)-(4) si ale art. 16 alin. (1) din Regulamentul (CE) al Parlamentului
European si al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiintarea Registrului European al
Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si
96/61/CE,si cu respectarea prevederilor H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri
pentru aplicarea prevederilor Regulamentului. Titularul/operatorul activitatii trebuie sa
raporteze autoritatii competente cantitatile anuale, (împreuna cu precizarea ca informatia se
bazeaza pe masuratori, calcule sau estimari), a emisiilor în aer, apa sau sol a oricarui poluant
specificat în Anexa II pentru care valoarea de prag este depasita. În cazul în care datele au
fost exprimate pe baza de masuratori sau calcule, trebuie raportata metoda analitica si/sau
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metoda de calcul. Emisiile specificate în Anexa II a Regulamentului, raportate ca fiind sub
incidenta punctului (a) al art. 5 din Regulamentul EPRTR trebuie sa includa toate emisiile de
la toate sursele prevazute în Anexa 1, aflate pe amplasament. Raportul trebuie sa cuprinda si
informatii privind emisiile si transferurile exprimate ca totaluri de la toate activitatile,
prevazute, accidentale, obisnuite sau exceptionale specificându-se, acolo unde sunt date
disponibile, orice date referitoare la emisiile accidentale.

./ Se vor prezenta la solicitarea autoritatii competente pentru protectia mediului toate
informatiile necesare in scopul reexaminarii conditiilor de autorizare, în special rezultatele
monitorizarii emisiilor si alte date care permit efectuarea unei comparatii a functionarii
instalatiei cu cele mai bune tehnici disponibile prevazute în concluziile BAT aplicabile si cu
nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile;

./ Solicitarea reactualizarii autorizatiei se face în urmatoarele situatii:
a) poluarea produsa de instalatie este semnificativa, astfel încât se impune revizuirea

valorilor-limita de emisie existente în Autorizatie sau includerea de noi valori-limita de emisie
pentru alti poluanti;

b) din motive de siguranta în functionare, este necesara utilizarea altor tehnici;
c) este necesara respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului care

prevede conditii mai stricte decât cele care pot fi atinse prin aplicarea celor mai bune tehnici
disponibile;

d) prevederile unor noi reglementari legale o impun.
e) oricare alte situatii considerate necesare, în mod obiectiv si justificat de catre autoritatea

competenta pentru protectia mediului, fara a aduce atingere prevederilor legale în vigoare.
./ Conform o. U G. nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si

repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si
completarile ulterioare operatorul este obligat:

in cazul unei amenintari iminente cu un prejudiciu asupra mediului
· sa ia imediat masurile preventive necesare prevazute la art. 10, alin. (1), care trebuie sa fie

proportionale cu amenintarea iminenta si sa conduca la evitarea producerii prejudiciului,
luând în considerare principiul precautiei în luarea deciziilor.

· sa informeze APM Braila si CJGNM Braila în termen de 2 ore de la luarea la cunostinta a
aparitiei amenintarii; informatiile pe care operatorul este obligat sa le aduca la cunostinta
autoritatilor, conform prevederilor alin.(1) se refera la: datele de identificare ale operatorului,
momentul si locul aparitiei amenintarii iminente, elementele de mediu posibil a fi afectate,
masurile demarate pentru prevenirea prejudiciului, alte informatii considerate relevante de
operator.

· în termen de o ora de la finalizarea masurilor preventive operatorul informeaza autoritatile
prevazute la alin (1) despre masurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului si eficienta
acestora.

· în cazul în care amenintarea iminenta persista în ciuda masurilor preventive adoptate,
operatorul informeaza în termen de 6 ore de la momentul la care a constatat ineficienta
masurilor luate, APM Braila si CJGNM Braila despre: masurile întreprinse pentru prevenirea
prejudiciului, evolutia situatiei în urma aplicarii masurilor preventive, alte masuri
suplimentare, dupa caz, care se iau pentru prevenirea înrautatirii situatiei.

în cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului:
· sa informeze în maxim 2 ore de la producerea prejudiciului APM Braila si CJGNM Braila

despre: datele de identificare ale operatorului, momentul si locul producerii prejudiciului
adus mediului, caracteristicile prejudiciului adus mediului, cauzele care au generat
prejudiciul, elementele de mediu afectate, masurile demarate pentru prevenirea extinderii sau
agravarii prejudiciului adus mediului, alte informatii considerate relevante de operator.

· sa actioneze imediat pentru a controla, izola, elimina sau, în caz contrar, pentru a gestiona
poluantii respectivi si/sau orice alti factori contaminanti;
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. sa ia masurile reparatorii necesare, conform art. 17-19;

./ Conform prevederilor OUG. nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea
nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 278/2013 privind
emisiile industriale, titularul va realiza controlul emisiilor de poluanti în mediu, prin analize
standardizate, efectuate în laboratoare terte acreditate, cu echipamente de prelevare si analiza
adecvate, descrise în standardele de prelevare si analiza specific. Monitorizarea si analizele
fiecarei emisii trebuie realizate asa cum este precizat în capitolul monitorizarea activitatii.

./ Echipamentele de monitorizare si analiza trebuie exploatate si întretinute astfel încât
monitorizarea sa reflecte cu precizie valorile de emisie (calibrare, verificare metrologica,
etc.).

./ Rezultatele masuratorilor trebuie înregistrate, prelucrate si prezentate într-o forma adecvata,
usor de analizat pentru a permite autoritatilor competente pentru protectia mediului sa
verifice conformitatea cu conditiile de functionare autorizate si valorile limita.

./ Pentru monitorizarea conditiilor de functionare a activitatilor de pe amplasament se va tine
seama de parametrii de functionare ai instalatiilor, instructiunile de lucru si de protectia
muncii, fisele de post, procedurile operationale.

./ Emisiile în aer si apa, precum si indicatorii de calitate ai solului si apelor subterane nu
trebuie sa depaseasca valoarile limita stabilite în prezenta autorizatie.

./ Monitorizarea calitatii factorilor de mediu se va realiza conform prevederilor cap.
13.Monitorizareaactivitatii.

./ Titularul autorizatiei trebuie sa asigure accesul organelor de control abilitate, sigur si
permanent la punctele de prelevare si monitorizare, precum si în zonele de depozitare a
materiilor prime si stocare temporara a deseurilor

./ Se vor înregistra toate incidentele care afecteaza exploatarea normala a activitatii si care pot
crea un risc pentru mediu si luarea masurilor pentru remedierea efectelor acestora.

./ Se vor înregistra toate reclamatiile de mediu legate de exploatarea activitatii. Fiecare
înregistrare trebuie sa ofere detalii privind data si ora reclamatiei, numele reclamantului si
detalii privind natura reclamatiei. De asemenea, trebuie pastrat un registru privind masura
luata în cazul fiecarei reclamatii.

./ Actele de reglementare si contractele (încheiate cu societati autorizate) care au stat la baza
emiterii prezentei autorizatii se vor actualiza/reînnoi ori de câte ori este cazul;

./ Conform HG 80412007privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt
implicate substante periculoase,

revizuirea/actualizarea Raportului de Securitate odata la 5 ani, la initiativa
operatorului sau la cererea autoritatii competente daca se justifica prin aparitia unor
noi circumstante în functionarea amplasamentului sau tinând seama de noile
tehnologii din domeniul securitatii rezultate, de exemplu, din analiza accidentelor, a
disfunctionalitatilor aparute în activitatea de operare, precum si de progresele
stiintifice în domeniu(art. 10, alin. 6).
in cazul producerii unui accident major (art. 15, alin. 1), operatorul are obligatia sa
informeze în termen de maximum doua ore autoritatile publice competente la nivel
judetean cu privire la:

a) circumstantele accidentului, substantele periculoase implicate, datele disponibile pentru
evaluarea efectelor accidentului asupra sanatatii populatiei si mediului si masurile de urgenta
luate;
b )actiuni pe care intentioneaza sa le întreprinda pentru atenuarea efectelor pe termen mediu
si lung ale accidentului si pentru a preveni repetarea unui astfel de accident;
c) actualizari ale informatiilor fumizate, daca investigatiile ulterioare dezvaluie elemente

suplimentare, care modifica informatiile initiale sau concluziile formulate anterior.
./ Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale se va actualiza periodic si va fi

disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspectie de catre persoanele autorizate
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pentru verficare si control.
./ Titularul trebuie sa detina planul de amplasament în care sunt delimitate spatiile verzi de pe

amplasament si sa ia masuri pentru întretinerea permanenta a acestora.
./ APM Braila se va notifica în urmatoarele situatii:

daca intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum
si asupra oricaror modificari care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea
modificarii, conform prevederilor art. 15, alin. (2), lit. a) din OUG nr. 195/2005 privind
protectia mediului, aprobata cu modificari si completari de Legea nr. 265/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare si prevederilor art. 20 din Legea 278/2013 privind
emisii/e industriale;
la vânzarea pachetului majoritar de actiuni, vânzare de active, fuziune, divizare,
concesionare ori în alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, dizolvare
urmata de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activitatii etc.;
la oprirea/pornirea instalatiei, cu 48 ore înainte sau, în situatii neplanificate, imediat ce
dispozitia de oprire/pornire este înregistrata la operator;

./ Se vor achita sumele la Fondul pentru mediu în conformitate cu O.V.O. nr. 196/2005,
aprobata prin Legea nr. 105/2006, si a legislatiei subsecvente în vigoare.

./ Se va solicita si obtine acordul de mediu pentru proiecte noi sau pentru modificarea ori
extinderea activitatilor existente care pot avea impact semnificativ asupra mediului.

./ constructiile si instalatiile de utilizare, evacuare si epurare a apelor uzate se vor exploata
conform regulamentelor de exploatare, pentru asigurarea randamentelor maxime.

./ Se vor lua masurile necesare pentru prevenirea sau minimalizarea emisiilor de poluanti în
apa, aer, sol.

./ Pentru toate instalatiile în care se manipuleaza substante cu risc se vor prevedea masuri de
întretinere curenta.

./ Încarcarile si descarcarile de materiale trebuie sa aiba loc în zone special amenajate, pe
platforme betonate pentru a preveni scurgerile/infiltratiile în sol.

./ Toate flansele si valvele de pe conductele de suprafata folosite pentru transportul de
substante, altele decât apa necontaminata, caz pentru care nu este stipulata nici o prevedere
permanenta privind siguranta scurgerilor, trebuie sa faca subiectul verificarilor vizuale ori de
câte ori este necesar sau al altor modalitati de monitorizare a scurgerilor. Toate aceste
verificari trebuie înregistrate într-un registru care trebuie sa fie disponibil pentru inspectiile
personalului cu drept de control conform legislatiei in vigoare.

./ Sunt interzise deversarile de produse care pot polua solul si implicit apa. În cazul aparitiei
unor deversari accidentale se va proceda la eliminarea acestora si se vor restabili conditiile
anterioare producerii deversarilor.

./ Stocarile temporare de materiale si deseuri se vor realiza cu asigurarea protectiei solului si
apei subterane.

./ Titularul de activitate trebuie sa aiba în depozit o cantitate corespunzatoare de substante de
absorbtie, precum si un numar adecvat de echipamente, pentru eliminarea efectelor oricarui
poluant pe sol

./ Conform prevederilor Legii nr. 211/2011privind regimul deseuri/ar, republicata:

. deseurile vor fi stocate separat, în functie de proprietatile fizico-chimice, de compatibilitati si
de natura substantelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deseuri în
caz de incendiu, fara sa se amestece cu alte categorii de deseuri periculoase sau cu alte
deseuri, substante ori materiale, astfel încât sa se poata asigura un grad ridicat de protectie a
mediului si a sanatatii populatiei potrivit prevederilor art. 20.

. titularul raspunde de asigurarea trasabilitatii de la locul de generare la destinatia finala si
asigura evidenta gestiunii deseurilor pe care o transmite Agentiei pentru Protectia Mediului
(conform art. 49).
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./ Conform prevederilor HG 170/2004privind gestionarea anvelopelor uzate, art. 10 si art. 13,
anvelopele trebuie depozitate pe suprafete betonate, sortate în doua categorii: anvelope uzate
destinate reutilizarii si anvelope uzate nereutilizabile, iar anvelopele uzate destinate
reutilizarii se predau persoanelor juridice care comercializeaza astfel de anvelope sau
persoanelorjuridice care desfasoara activitatea de resapare.

./ Conform prevederilor HG 124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii
mediului cu azbest, cu modificarile ulterioare, art. 11, titularul va lua masuri pentru a se
asigura ca:

. activitatile care implica lucrari cu produse ce contin azbest nu reprezinta o sursa
semnificativa de poluare a mediului cu fibre sau praf de azbest;

. demolarile cladirilor, a structurilor si instalatiilor care contin azbest îndepartarea azbestului
sau a materialelor care contin azbest nu conduc la o poluare semnificativa a mediului cu
azbest;

.depozitarea temporara a deseurilor care contin praf si/sau fibre de azbest se face cu tratarea,
ambalarea sau acoperirea corespunzatoare a acestora, avându-se în vedere conditiile locale,
astfel încât sa se previna poluarea mediului cu azbest.

./ Conform prevederilor HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate:
. se va asigura colectarea separata a uleiurilor uzate, conform prevederilor anexei 1, precum si

stocarea în conditii de siguranta pentru sanatatea populatiei si protectia mediului.
. se interzice amestecarea diferitelor categorii de uleiuri uzate prevazute în anexa nr. 1 si/sau

cu alte tipuri de uleiuri continând bifenilipoliclorurati ori alti compusi similari si/sau cu alte
tipuri de substante si preparate chimice periculoase; se interzice stocarea uleiurilor uzate în
comun cu alte tipuri de deseuri.

./ Toate bazinele se vor mentine etansate si izolate, dupa caz, pentru a preveni contaminarea
solului.

./ Titularul de activitate trebuie sa planifice si sa realizeze periodic activitati de revizii si
reparatii la elementele de constructii subterane, respectiv conducte, bazine, camine si guri de
vizitare;

./ Se vor respecta prevederilor legislatiei specifice pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

./ Se vor mentine ordinea si curatenia în incinta si în zona limitrofa a obiectivului.

16. MANAGEMENTUL
REZIDUURILOR

16.1. LUCRARI SI MASURI SPECIFICE DE PROTECTIA MEDIULUI

ÎNCHIDERII INST ALA TIEI MANAGEMENTUL

La încetarea activitatii, precum si la vânzarea pachetului majoritar de actiuni, vânzari de active,
fuziune, divizare, concesionare sau în alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii,
precum si în caz de dizolvare urmata de lichidare, lichidare sau faliment, potrivit art. 10din OUG nr.
195/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006 cu modificarile si
completarile ulterioare, se aplica în mod corespunzator dispozitiile art. 15 alin. (2). În termen de 60
zile de la data semnarii/emiterii documentului care atesta încheierea uneia dintre procedurile
mentionate, mai sus, partile implicate transmit în scris autoritatii competente pentru protectia
mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru
conformitate cu originalul.
Având în vedere situatia existenta la SocietateaCOMPLEXULENERGETICOLTENIAS.A. -
Sucursala Electrocentrale Chiscani, dupa oprirea definitiva a activitatii, se impune luarea
urmatoarelor masuri:

Punerea în siguranta a instalatiei;
Oprirea alimentarii cu energie electrica, gaz natural si apa industriala;
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Golirea tuturor instalatiilor, a transformatoarelor cu ulei din posturile de transformatoare si
predarea continutului acestora spre unitati autorizate;
Eliminarea completa, în deplina siguranta, a uleiurilor si emulsiilor de racire din
echipamentele tehnologice, colectarea lor în recipiente adecvate si predarea lor la unitati
specializate de valorificare/eliminare;
Dezafectarea tuturor depozitelor de materii prime/materiale;
Demontarea instalatiilor si valorificarea/eliminarea materialelor rezultate;
Colectarea deseurilor generate în spatii amenajate si valorificarea/eliminarea lor
corespunzatoare prin firme autorizate;
Investigatii privind nivelul de contaminare a solului si a apei subterane si compararea
rezultatelor cu valorile determinate în cadrul Raportului de Amplasament;
Valorificarea prin societati autorizate a deseurilor feroase si neferoase, precum si a celor
provenite din constructii, rezultate la demolarea si demontarea instalatiilor tehnologice
materialele vor fi;
Ecologizarea întregului amplasament, dupa dezafectarea tuturor instalatiilor;
Asigurarea pazei non-stop a obiectivului si mentionarea într-un registru de evidenta a
tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul instalatiei;
Anuntarea oricarui eveniment la Agentia pentru Protectia Mediului Braila.

16.2. PLANUL DE ÎNCHIDERE AL INSTALATIEI

În cazul închiderii definitive a întregii instalatii sau a unor parti de instalatie, titularul/operatorul
activitatii trebuie sa elaboreze un plan de închidere agreat de autoritatea competenta pentru protectia
mediului. Scopul planului de închidere trebuie sa respecte prevederile Ghidului tehnic general
pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu (punctul 18), aprobat prin
Ord MA.P.A.M nr.36/2004.
Planul de închidere trebuie sa includa minim:

· planurile tuturor conductelor si rezervoarelor subterane;
· orice masura specifica pentru prevenirea poluarii apei, aerului si solului;
· golirea completa de continut potential periculos si spalarea conductelor SI a

rezervoarelor, acolo unde este cazul;
· valorificarea/eliminarea deseurilor;
· masuri de paza pentru prevenirea actelor de distrugere.

Planul de închidere trebuie sa identifice resursele necesare pentru punerea lui în aplicare si sa
declare mijloacele de asigurare a disponibilitatii acestor resurse, indiferent de situatia financiara a
titularului/operatorului activitatii
La încetarea activitatii se va analiza impactul produs de activitatea tehnologica asupra solului pentru
a constata gradul de poluare si necesitatea oricaror remedierii în vederea aducerii terenului într-o
stare satisfacatoare din punct de vedere al categoriei de folosinta avuta anterior.
Dezafectarea, demolarea instalatiilor si constructiilor se va face obligatoriu pe baza unui proiect de
dezafectare. Solicitarea si obtinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de
dezafectare aferente activitatii cu impact semnificativ asupra mediului.
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17. GLOSAR DE TERMENI
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APM Braila Agentia pentru Protectia Mediului Braila

Amplasamentul geografic al complexului industrial cu una sau mai multe

Amplasament instalatii situate pe acelasi locatie si în care un operator desfasoara una sau
mai multe activitati prezentate în Anexa 1la OUG 152/2005 , cu modificarile
si completarile ulterioare
Orice persoana fizica saujuridica care opereaza ori detine controlul

Operator instalatiei, asa cum este prevazut în legislatia nationala, sau care a fost
investita cu putere economica decisiva asupra functionarii tehnice a
instalatiei

Cele Mai Bune Tehnologii Disponibile -Stadiul de dezvoltare cel mai
avansat si eficient, înregistrat în dezvoltarea unei activitati si a modurilor de

BAT exploatare, care demonstreaza posibilitatea practica a tehnicilor specifice de a
constitui referinta pentru stabilirea valorilor limita de emisie în scopul

prevenirii poluarii, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a
reduce în ansamblu emisiile si impactul asupra mediului în întregul sau

CAT Colectivul de Analiza Tehnica
Orice instalatie tehnica stationara în care se desfasoara una sau mai multe
activitati prevazute în anexa nr. 1 la OUG 152/2005 , cu modificarile si

Instalatie IPPC completarile ulterioare, precum si orice alta activitate direct legata tehnic de
activitatile desfasurate pe acel amplasament, care pot genera emisii si
poluare.

Emisie Evacuarea directa sau indirecta de substante, vibratii, caldura, zgomot în aer,
apa ori sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalatiei
Introducerea directa sau indirecta, ca rezultat al activitatii umane, de
substante, vibratii, caldura, zgomot în aer, apa ori sol, susceptibile sa aduca

Poluare prejudicii sanatatii umane sau calitatii mediului, sa determine deteriorarea
bunurilor materiale sau sa afecteze ori sa împiedice utilizarea în scop
recreativ a mediului si/sau alte utilizari ale acestuia în sensul prevederilor
legislatiei în vigoare
Valori Limita de Emisie

VLE Masa exprimata prin parametrii specifici, concentratia si/sau nivelul unei
emisii care nu trebuie depasita în cursul uneia sau mai multor perioade de
timp, neluându-se în considerare nici o dilutie.

Modificare în exploatare
O schimbare a caracteristicilor sau a functionarii instalatiei ori o extindere a
acesteia, care poate avea efecte asupra mediului

Cod CAEN Standard de nomenclatura a activitatilor economice
Operatiunea de eliminare Orice operatiune de eliminare a deseurilor inclusa în Legea 211/20Il

a deseurilor privind regimul deseurilor
Operatiunea de Orice operatiune de valorificare a deseurilor inclusa în Legea 211/20Il

valorificare a deseurilor privind regimul deseurilor
RAM Raportul Anual de Mediu

EPRTR Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati
CBOs Consum Biologic de Oxigen la 5 zile
CCO Consum Chimic de Oxigen
dB(A) Decibeli (ponderati)

NTPA 001/2005 Norme tehnice privind stabilirea limitelor de încarcare cu poluanti a apelor
uzate industriale si orasenesti la evacuarea în receptori naturali
Norme tehnice privind stabilirea limitelor de încarcare cu poluanti a apelor

NTPA 002/2005 uzate industriale si orasenesti la evacuarea în retelele de canalizare ale
10calitatilorsi/sau în statiile de epurare

C.J.G.N.M. Braila Comisariatul Judetean al Garzii Nationale de Mediu



Consum uri de materii prime

Tip materie prima
Unitate de

masura
Consum anual

realizat

Productie

Consum de energie si combustibili

Numar Solutionare I Observatii
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Identificarea dispozitivului
Numele instalatiei
Adresa instalatiei

Cod postal/Cod tara
Coordonatele amplasamentului

(latitudine N, longitutdine E)

Codul CAEN (4 cifre sub forma xx.xx)

Activitatea principala
Volumul productiei

Autoritatea de reglementare
Numarul instalatiilor

Numarul orelor de functionare pe an
Numarul angajatilor

Numarul autorizatiei de mediu
Persoana de contact

Telefon nr.
Fax nr.

Adresa E-mail

CLASIFICARE

Activitatea Descriere

I

Tip produs
Unitate de Productie Productie

masura
maxima anuala

oroiectata realizata

Energie electrica si
Continutul de sulf

Unitatea de
Consum anual

combustibili utiliza ti masura



Consum uri de aDa
Unitatea de

masura
Consum anual

Emisii în aer

Nota: pentru monitorizarea discontinua se vor anexa buletinele de analiza emise de catre terti.

E ..."

Calitatea solului

Calitatea apei subterane

Z!!omot 1
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- Miros
- Zgomot- Apa
- Aer
- Procedurale
- Diverse

Nr Sursa I Valoare Tip
VLE monitorizare

.cr Echipament Cos Combustibil Poluant
(ro,glNn?)

masurata continuaI
t. de depoluare utilizat (mg/Nm3) discontinua

...... ... ...(..In
Punct de

Poluanti
V.L.E.

VLE
Sursa Natura evacuarel Conf.

generatoare apei prelevare ape
existenti în Autorizatiei

masurat

uzate apa uzata (m2ll) (mgll)

1 2 3 4 S 6

Nr. Locul de prelevare: Indicatorul
Valori limitanormale Valori masurate

crt. - la suprafata (Sem) analizat (mgl kgsubstanta (mg/Kg substanta
- în adâncime la 30 cm uscata) uscata)

Locul prelevarii Indicator de Valoarea înregistrata la

probei calitate analizat
momentul autorizarii

Valoarea masurata

1
(mg/l)

(mg/l)

2 3 4

- ..------ --IJ'.. - ------- - -
Limita maxima

admisa
Valoarea masurataLocul prelevarii dB (A) conform

(mg/l)probei Ord. MMGA
678/2006r-



Gestionarea deseurilor

ANEXA II-RAPORT DE INFORMARE ÎN CAZUL POLUARILOR ACCIDENTALE
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Cod Generat, Valorificare, (t) Eliminare, (t)

deseu
(t)

Den. Agent AgentNr. Surs confor
crt. dese mH.G. economi lun cu econo

Stoca
luna

cum
luna

cum
micu

856/20 ulat ulat c mu luna
valorific

a
lat eelimi02

ator nator

Agent economic
I Autorizatieintegratade mediunr. ...................................................................

Date de localizare exacta Anul: ILuna: Ziua: IOra:
a poluarii accidentale Localizarea poluarii I

Cauza producerii
poluarii accidentale

(inclusiv tipul
poluantului, categoria de
periculozitate, cantitatea
emisa in mediu)

Aer
Factorii de mediu Apa

afectati Sol

Alti subiecti
Modul de manifestare a
fenomenului

Recoltare probe
Rezultatele analizelor Cine a recoltat

(daca s-au efectuat) Conditii de recoltare
Rezultatul analizelor

Tendinta evolutiei Crestere I Stationare I Descrestere
Masuri luate La sursa

I De reducere si/sau eliminare a efectelor
Alte informatii

Cine completeaza
Numele si prenumele Functia

Data: lAn Luna I Ziua
Raportul de informare Semnatura Stampila
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