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ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ 

 

Agenția pentru Protecția Mediului Constanța (APM Constanța), cu sediul în 

Municipiul Constanța, Str. Unirii, Nr. 23, invită operatorii economici interesați să participe 

cu ofertă, la organizarea achiziției directe conform dispozițiilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 

98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare. 

Anunțul conține indicații ce trebuie respectate astfel încât operatorii economici să 

elaboreze propunerea tehnică și financiară în funcție de cerințele autorității contractante. 

În vederea întocmirii cât mai corecte și mai complete a ofertei tehnice, operatorii 

economici pot vizita amplasamentul situat în municipiul Constanța, str. Unirii, Nr. 23, între 

orele 9.00 – 15.00, împreună cu reprezentatul achizitorului. 

 

1. Denumirea achiziției: Sistem de încălzire termică cu gaz 

2. Cod CPV: 39715210-2 - Echipament de încălzire centrală 

3. Descrierea obiectivului : 

Agenția pentru Protecția Mediului Constanța (APM Constanța) intenționează să 

achiziționeze : Sistem de încălzire termică cu gaz, care include: 

Centrală/centrale termică murală cu regim de funcționare în condensație, pe gaz, cu 

puterea care să asigure confortul termic necesar pentru camerele existente prin asigurarea 

temperaturilor interioare conform SR 1907/1,2-97, montaj și lucrări auxiliare (proiectare, 

achiziție, echipamente tehnologice și funcționale necesare, montaj, execuție racord și 

instalație de utilizare gaze, inclusiv obținerea aprobărilor, avizelor, acordurilor și 

autorizațiilor și contractului de gaze necesare, în numele și pentru APM Constanța) 

a) Centrală/centrale termică murală cu regim de funcționare în condensație, care 

urmează să fie racordată la sistemul de distribuție a gazelor naturale, conform proiectului, 

cu puterea totală care să asigure confortul termic necesar pentru camerele existente prin 

asigurarea temperaturilor interioare conform SR 1907/1,2-97 

- alimentarea centralei se va face prin sursa proprie de energie termică cu funcționare pe 

gaze naturale; 

- instalația aferentă centralei: distribuție ramificată cu țeavă din polipropilenă, cu radiatoare 

din panouri din oțel care să funcționeze în condițiile asigurării unei temperaturi de intrare/ 

ieșire a agentului termic de 75/65 °C, radiatoare montate de regulă sub ferestre; 

- conductele de distribuție tur/retur vor fi montate aparent/sau ascuns, după caz, iar în 

anumite zone - la trecerea prin dreptul unor uși - montaj îngropat sau protejate; 

- golirea instalației se va face prin robinete de golire la centrala termică și la capetele 

ramurilor instalației; 

- la intrare în camera centralei se va monta o conductă de alimentare cu gaze a 

centralei/centralelor, o electrovalvă cu închidere automată a gazelor iar în camera 

centralei/centralelor - un detector de gaze; 

- la fiecare corp de radiator se va monta câte un robinet de aerisire pentru înlăturarea 

eventualelor dopuri de aer. 

- instalația din centrală se va izola împotriva înghețului și a coroziunii, după caz; 
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- echipamente tehnologice pentru buna funcționare a centralei (grup racord centrală în 

condensație, vas de expansiune închis, butelie de egalizare a presiunii, pompă/pompe 

circulație electronică - agent termic. 

b) Operațiuni auxiliare – elaborare documentații necesare efectuării lucrărilor de 

racord conductă principală externă de gaze, instalație de utilizare gaze care va fi realizată cu 

respectarea prevederilor din proiect, de instalații-montaj a centralei/ centralelor termice și 

echipamentelor conexe.  

- toate încăperile care au consumatori de gaze se vor dota și cu un detector de gaze; 

- centrala va fi racordată la instalația de utilizare gaze naturale prin intermediul unui robinet 

de siguranță și unul de manevră; 

- la trecerea conductelor prin pereți se vor prevedea tuburi de protecție care se vor fixa cu 

mortar de ciment, sau similar; 

- conductele instalației interioare de utilizare a gazelor se vor monta pe partea superioară a 

pereților (deasupra ușilor și ferestrelor, după caz) 

4. Valoare totală estimată a achiziției fără TVA: 270000 lei. 

5. Sursa de finanțare: Bugetul de stat 

6. Termenul de execuție a lucrărilor: cel mult 90 de zile calendaristice de la 

primirea Comenzii ferme de începere a achiziției. 

Contractul se consideră încetat după efectuarea punerii în funcțiune și a recepției finale. 

7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile 

8. Condiții de plată: Plata se va face în lei, cu OP, într-un contul de trezorerie al 

executantului, în termen de 45 zile de la acceptarea procesului - verbal de punere în 

funcțiune a instalației de utilizare a gazelor și a procesului verbal de terminare a lucrărilor 

după efectuarea probelor de presiune la rece și a probelor de funcționare la cald ale centralei 

și emiterea facturii/facturilor transmise la sediul autorității contractante din Constanța. Str. 

Unirii, nr. 23 și acceptate de aceasta. 

În situația în care factura este primită după recepția lucrărilor dar în procesul -verbal 

de punere în funcțiune sunt menționate remedieri ulterioare, plata lor se va face numai după 

efectuarea acestora și consemnarea lor într-un nou proces - verbal de punere în funcțiune 

sau după caz după efectuarea probelor de presiune la rece și a probelor de funcționare la 

cald ale centralei .  

9. Forma angajamentului legal: comandă/contract 

10. Criteriul atribuit: prețul total cel mai scăzut, dintre ofertele declarate admisibile. 

11. Perioada de garanție: 

Pentru centrala/centralele termică murală cu regim de funcționare în condensație, 

perioada de garanție acordată lucrărilor executate, echipamentelor și aparatelor utilizate la 

montare/ instalare trebuie să fie de minim 24 de luni și va curge după efectuarea probelor la 

cald, la rece, de eficacitate și de funcționare a utilajelor și aparatelor și semnarea procesului 

verbal de punere în funcțiune sau dup caz, de la data remedierii obiecțiunilor constatate la 

recepție. 

Pentru instalația de utilizare a gazelor și instalația termică interioară perioada de 

garanție curge de la data punerii în funcțiune a instalației după efectuarea probelor de 

rezistență și etanșeitate, pe baza procesului verbal de recepție, după încheierea contractului 
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de furnizare a gazelor naturale (operațiile tehnice pentru punerea în funcțiune se vor face de 

către executant în prezența operatorului SD și a autorității contractante). Garanția trebuie să 

fie de cel puțin 24 de luni.  

În perioada de garanție, executantul are obligația ca în termenul solicitat de 

autoritatea contractantă, care nu trebuie să fie mai mic de 3 zile, de a remedia toate viciile 

precum și alte defecte a căror cauză ar duce la ne respectarea clauzelor contractuale, fără 

costuri suplimentare care să cadă în sarcina autorității contractante.  

Se pot prezenta și condițiile în care se acordă postgaranția. 

12. Modul de prezentare al ofertei: 

a) Oferta financiară: 

Prețul va cuprinde valoarea totală în lei, cu și fără TVA și va include toate costurile 

operatorului economic directe (materialele, manopera, utilaje și transportul implicate) și 

indirecte (profit) necesare pentru realizarea contractului, respectiv lucrărilor pentru 

realizarea documentațiilor, obținerea aprobărilor, avizelor, acordurilor, autorizațiilor 

necesare și contractului de gaze pentru și în numele APM Constanța, instalare centrală 

termică murală cu regim de funcționare în condensație și a echipamentelor adiacente, cât și 

a lucrărilor auxiliare – racordul de gaze, instalație de utilizare gaze și instalația internă de 

încălzire. 

Prețul este ferm și nu va putea fi modificat pe toată perioada derulării contractului. 

b) Propunerea tehnică: 

Propunerea va cuprinde specificațiile tehnice pentru toate componentele obiectivului 

de investiții cât și cele ce decurg din legislația în domeniu și va conține o descriere a tuturor 

activităților/operațiunilor ce urmează a fi desfășurate de executant. 

13. Depunerea ofertelor: se face lasediul APM Constanța din Constanța, Str. Unirii 

nr. 23. 

14. Informații suplimentare: Eventualele clarificări se pot solicita prin tel nr: 

0746248918 sau e_mail : office@apmct.anpm.ro . 

Persoana de contact: domnul Chivu Cătălin Gheorghe 

 

Prezentul anunț nu reprezintă o obligație de achiziție din partea noastră. 


