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                            MEMORIU DE PREZENTARE 

                   necesar obținerii acordului de mediu  

 

 
 

I.     Denumirea proiectului : REALIZARE INSTALAȚIE DE STOCARE ȘI 

ALIMENTARE CU GAZE PETROLIERE LICHEFIATE (GPL) PENTRU  

ALIMENTAREA A PATRU CENTRALE TERMICE DE 36,45,90 ȘI 114 KW ȘI O 

MAȘINĂ DE GĂTIT (ARAGAZ) CU DOUĂ STOCATOARE DEC 5000L 

            

II. Titular: 

- numele: CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘOPÂRLIȚA 

- adresa poștală: comuna Șopârlița, str. Căminului, nr.1, jud.Olt; 

- număr de telefon: 0755132678 

- numele persoanelor de contact: Gheorghe Ilie  

 director/manager/administrator: Gheorghe Ilie  

 responsabil pentru protecția mediului: Gheorghe Ilie  

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect: 

a) un rezumat al proiectului : 

Proiectul propus se va implementa în comuna Șopîrlița, str. Căminului, nr. 1, jud. Olt, în 

interiorul Centrului de Îngrijire și Asistență Socială Soparlița. Prin investiția propusă se 

dorește montarea unei instalații de GPL, echipate cu un recipient de 5000 litri, pentru 

suplimentarea alimentării a patru centrale termice de 36,45,90 și 114 kw și o mașină de 

gătit ( aragaz). 

   Instalația de stocare, distribuție și alimentare GPL este formată din următoarele 

componente: 

  -recipient de GPL, tip ANTONIO MERLONI, cilindric, orizontal, suprateran, cu 

capacitatea de 5000 l, volum de apă, diametru 1200mm, fixate pe o fundație de beton deja 

existentă, prin intermediul unor șuruburi conexpand M12 x 150, strânși la capătul cu 

regulatorul și lăsați să culiseze la celălalt capăt. 

Caracteristicile funcționale ale unui recipient: 

Volum recipient                                   - 5000 l; 

Poziția/forma                                       - Cilindrică/ Orizontal; 

Presiunea maximă de lucru                 - 17,65 bar; 

Presiune încercare hidraulică              - 25.25 bar; 

Temperatură maximă de lucru            - +50* C; 

Fluid de lucru                                      - GPL; 

Masa de încărcătură                            - 2000kg, 

Nivel maxim de umplere                     - 80%(4000 l). 



 

Regulatoare de presiune RT1 și RT2 

Armături și conducte  

     Pentru siguranță se va construi ziduri de protecție antifoc pe laturile cu eventual risc ( 3 

laturi) ale platformei betonate cu suprafață de 30mp. 

     Pe amplasament se mai afla o instalație de depozitare GPL cu capacitatea de 5000 l, 

noua instalație asigurând nivelul necesar de combustibil pentru centrul de asistență  

     Folosința actuală a terenului este intravilan curții construcții. 

VECINĂTĂȚI:  

 Datorită faptului că instalațiile se vor amplasa în interiorul amplasamentului vecinătățile 

sunt:  

      
           

Obiectiv Distanța normală Distanța proiectată  

Limita cu proprietatea în Nord  

 

 10.00 *5.00 

Limita cu proprietatea în Est  

 

 10.00 17.00 

Rezerva cămin bătrâni  

 

 20.00 *12.00 

Atelier – magazine  

 

 20.00 27.20 

Cantina  

 

 20.00 >30.00 

Puț suprainălțat  

 

 20.00 *10.00 

Anexa  

 

 10.00 26.30 

Autocisterna  

 

   5.00 16.00 

 

 

*Msura alternativă luată a constatat în realizarea unui zid antiex cu grosimea de min 20 cm și 

înălțimea de 210cm, pe toată lungimea recipientului pe partea de Nord și Est, asigurând 

protecția antiexplozie. 

 

 Potrivit prevederilor normativului prin construcția zidului, distanța normată poate fi redusă cu 

50%. 

 

b) Justificarea necesității proiectului: 

        Realizarea proiectului se justifică prin necesitatea alimentării cu combustibil (GPL) a patru 

centrale  termice ce deserves centrul (centrala termică cu tiraj natural cu  P= 90 kw în CT 1, 

central termică cu tiraj natural P= 114 kw în CT 2, central termică în condensare, cu tiraj forțat 

P= 45 kw în CT 3, centrala termică în condensare, cu tiraj forțat P= 36 kw) și unei mașini de 

gătit (aragaz) în MA) 

        Avantajele utilizării stației GPL: este o energie curate, independent și sigură cu cifra 

octanică mare, are o putere  de tracțiune mare, nu poluează mediul prin ardere pentru că este 

hidrocarbură simplă și fără aditivi, prețul, care este mai mic decât la orice alt carburant. 

 

 

 

 



c) Valoarea investiției; 

Unitate  Lei 

Valoarea totală 10221,40 , fără TVA 

 

d) Perioada de implementare propusă; 

După obținerea tuturor avizelor cerute prin Certificatul de urbanism, proiectul se va implementa 

în circa 6 luni de la data emiterii autiorizației de construire. 

      

e) Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusive orice suprafață de 

teren solicitată pentru a fi folosită temporar ( planuri de situație și amplasamente); 

Sunt atașate prezentului memoriu planuri de amplasament și planuri de situație, precum și alte 

planuri de detaliu. 

 

f) O descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect,formele fizice ale 

proiectului(planuri,clădiri,alte structure,material de construcție și altele).Se 

prezintăelementele specific caracteristice proiectului propus: 

-profilul și capacitățile de producție; 

Proiectul propus prevede furnizarea de combustibil de GPL către cinci 

consumatori.Profilul activității desfășurate îl reprezintă distribuția de gaz petrol 

lichefiat de uz casnic către patru(4)centrale și un arzator pentru aragaz. 

Activitatea prestata (distribuție GPL)nu presupune producție. 

-descrierea instalației și afluxurilor tehnologice existentepe amplasament(după caz); 

-descrierea proceselor de producție ale proiectului propus,în funcție de specificul 

investiției,produse și subproduse,mărimea,capacitatea; 

Lucrările propuse pentru amplasarea și instalarea rezervor GPL: 

La amplasarea recipientului GPL s-au respectat distantelede siguranța fata de 

obiectivele din vecinătate,existente după limita de proprietate conform Normativului 

de proiectare,execuție și exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze petroliere 

lichefiate. 

Lucrările propuse: 

    -amplasare recipient GPL pe placa de beton existenta.La montaj numai suportiide la 

un singur capăt al recipientului vor fi fixați rigid de placa de beton.La acest capăt al 

recipientului(capatul de regulatoare)fixarea se face prin strîngerea piulițelor in 

prezoane inglobate in placa.Suportii de la celalalt capăt al recipientului vor fi asigurați 

cu piulițe de fixare astfel iricat sa se asigure recipientul impotriva răsturnării dar in 

același timp sa se permită deplasarea acestor suporți fata de placa de beton; 

    -montare armaturi si conducte,ce deservesc cele cinci obiective; 

    -împrejmuire recipiente cu zid pritectie antifonic;                              
CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE INSTALATIE SI ELEMENTE  
CONSTRUCTIVE 
Platforma pe care se montează Recipientul este din beton armat,cu grosime de 

20cm,dimensionată astfel încît să asigure stabilitatea la sarcini statice și seismice  

 



cu o suprafata construita de 30 mp.Recipientul este fixat în platformă de beton prin 

șuruburi CONEXPAND. 

     Principaleleechipamente sunt: 

     Recipientul de stocare,tip ANTONIO MERLONI este în strictă conformitate cu PT-C8-

2010 Colecția ISCIR. 

      Recipientul este confecționat din oțel carbon,avînd energia de rupere și reziliența 

adecvată pentru utilizarea la temperaturi negative de -40 grade C,în limitele 

prevăzute de Prescripțiile Tehnice PT C8 Colecția ISCIR. 

      Recipientul a fost realizat astfel încît să asigure funcționarea în siguranță în 

intervalul -40 grade C-f- +50 grade C și la presiunea maximă admisă de 17.65 bar.  

     Suporții speciali pentru fixarea recipientului sunt din oțel,neprotejați la 

incendiu,întrucît generatoarea superioară a recipientelor nu este cu mai mult de 

1,50m față de sol,iar talpa suportului nu este la mai mult de 300mm sub generatoarea 

inferioară,conform precizărilor din prescripțiile Tehnice C8-2010-Colecția ISCIR și  

montați pe rame metalice. 

      Racordurile ,armăturile și aparatele de masură și control care echipează 

recipientul,așa zisul ,,grup de serviciu ,, sunt astfel executate și montate încît să nu 

permită ieșirea în afara recipientului a GPL-ului în fază lichidă sau gazoasă și să asigure 

vizualitatea parametrilor pe timpul funcționării,astfel: 

      -Supapa de siguranșă cu arc este reglată să deschidă la 17.65 bar și a fost dublată 

de o supapă care are rolul de a închide traseul (ieșirea vaporilor în atmosferă) în cazul 

necesității înlocuirii supapei. 

      -Manometrul cu glicerina pe faza gazoasă(valori 0-25 bar) și manometrul normal 

după regulatorul de presiune(0-1,7 bar). 

      -Indicator de nivel magnetic,pentru faza lichidă 

      -Controlul nivelului maxim al lichidului în timpul încărcării se realizează printr-un 

dispozitiv montat în grupul de serviciu(maxim 80% din valoarea unui recipient,adica 

4000 l introduși într-un recipient) 

      -Racord de alimentare a recipientului de la autocisternă,prevăzut cu contrasupapă 

care închide automat la deconectarea furtunului flexibil(flexibilul cisternei are o 

supapă de închidere care întrerupe ieșirea GPL-ului la deconectarea furtunului-dublă 

siguranță. 

Conducte și armături   

Conductele sunt pozate suprateran pe o distanță totală de 82,06m și subteran pe o 

distanță de 55.70 m. 

Conductele sunt protejate împotriva dilatării printr-un dispozitiv de preluare a 

dilatărilor, montate pe verticală precum și împotriva coroziunii, conform STAS 8589. 

Robineții cu bilă  se montează în zona recipientelor de stocare la cota +1,40 m, astfel 

încât să poată fi manevrate cu ușurință în caz de necesitate. 

Regulatoarele de presiune de medie și joasa presiune 

 

Utilizatorul va folosi sistemul de alimentare asigurand debitul necesar pentru     



ALIMENTAREA A PATRU CENTRALE TERMICE DE 36,45,90 ȘI 114KW ȘI O MAȘINĂ DE 

GĂTIT ( ARAGAZ) CU DOUĂ STOCATOARE DE 5000 L. 90 ȘI 114 KW ȘI O MAȘINĂ DE 

GĂTIT ( ARAGAZ ), CU DOUĂ STOCATOARE DE 5000L. 

       Alimentarea cu GPL a consumatorului se va face din recipientul  de GPL, având 

capacitatea de 5000 l, volum de apă, montat  în perimetrul de GPL, având capacitatea 

de 5000 l, volum de apă, montat în perimetrul proprietății, respectându- se distanțele 

minime obligatorii față de obiectivele din împrejmuiri. 

        Amplasarea recipientului se face într-o incintă special amenajată, unde se 

permite numai accesul beneficiarului, cât și al inspectorului ISCIR care va autoriza  

punerea punerea  în funcțiune și va efectua controalele periodice la scadență. 

         Recipientul este împrejmuite cu un gard de plasă sudată pentru a le feri de 

lovituri și surse de foc, precum și a nu permite accesul persoanelor neautorizate în 

preajma stocatorului. Este interzisă amplasarea cablurilor și conducătorilor electrici 

pentru iluminatul incintei deasupra recipientului. 

         Aparatura de măsură și control, dispozitive de siguranță, armăturile de umplere 

și alimentare cu GPL sunt protejate împotriva intemperiilor, degradării și a accesului 

persoanelor neautorizate printr-un capac de protecție.  

        Instalația de utilizare va cuprinde totalitatea elementelor de conductă și armături 

cuprinse între robinetul de incendiu și aparate consumatoare. Instalația de distribuție 

va fi alcătuită din trasee rectilinii, conductele fiind montate aparent pe stâlpi de 

susținere și suporți fixați pe pereții clădirii, schimbările de direcție făcându-se   prin 

intermediul coturilor trase îmbinate prin filetare. 

          Consumatorul se va monta la parter, ținând cont ca volumul încîperii și sistemul 

de ventilație să îndeplinească condițiile de alimentare cu gaz a consumatorului, 

conform calculului anexat în proiect. 

       La trecerea  prin pereți sau planșee conductelor   vor fi introduse în tuburi de  

protecție. În tubul de protecție conducta va fi fără îmbinări. Pe conductele de GPL 

înaintea aparatului consumator se montează un robinet de siguranță. 

             Volumul încăperii în care este instalat consumatorul este de : 

Încăpere CT1: 54 mc. 

Încăpere CT2: 31,17mc. 

BUCĂTĂRIE: 45mc.     

 

- Materiale prime, energia și  combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;  

Materii  prime utilizate: GPL (gaz petrol lichefiat ) în funcție de gradul de consum.  

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;     

Se va realiza racord la linia electrică existentă în zona. 

Nu se utilizează apa și nu sunt deversate ape uzate în faza de construcție și nici de 

funcționare.  

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția 

investiției; 

După execuția lucrărilor se va degaja terenul de resturile ramase din șantier și se vor 

transporta la depozitele de salubritate și se vor amenaja spațiile verzi propuse cu 

vegetația specifică. 



- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente; 

Nu este cazul, intrarea se face prin interiorul Centrului de Îngrijire și Asistență Socială. 

- resursele naturale folosite în construcție și funcționare; 

Pentru realizarea investiției există o platformă ( placă) betonată ( fundației din beton )  

pe care se va amplasa un recipient de stocare GPL; 

- metode folosite în construcție/demolare; 

Metodele și materialele folosite în construcție sunt cele aprobate prin normativele în 

domeniu. 

- Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, loatare, 

refacere și folosire ulterioară; 

Va fi conform graficului de execuție; 

- relația cu  alte proiecte existente sau planificate; 

Nu este cazul. 

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare; 

Proiectul este relativ simplu, din punctul de vedere al obiectivelor investiționale, lucrările 

nefiind de amploare. Analiza financiară, împreună cu analiza economică, reprezintă cele mai 

puternice argumente în favoarea deciziei de investiție. Aceste analize se bazează pe 

comparația dintre opțiunile ” cu proiect” și ” fără proiect” și stabilesc dacă implementarea 

proiectului are o valoare pozitivă sau negativă. Situația  ’’fără proiect”  este un scenariu ”fără 

operațiuni”, scenariul care nu poate genera date de analiza ( cheltuieli sau venituri).  

In situația ”cu proiect”, prin implementarea proiectului, vor fi generate cheltuieli și venituri, 

cuantumul total al costurilor în situația ,, cu proiect ”fiind superior celui din ipoteza „ fără 

 proiect”. 

- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului ( de exemplu, extragerea de 

agregate, asigurarea unor surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea 

numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor); 

Nu este cazul. 

- alte autorizații cerute pentru proiect. 

 

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare: 

Nu se realizează nici un fel de demolări. 

          V. Descrierea amplasării proiectului: 

     -  distanța față de granițe față de proiectele care cad sub incidența Convenției privind 

evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 

februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare; 

Nu este cazul. 

      - localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor 

istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și culte nr.2.314/2004, cu 

modificările ulterioare, și Repertoriul arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului 

nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca 

zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

      Amplasarea  rezervorului GPL nu afectează monumente istorice sau alte locașuri de cult.  

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile 

fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind: 



 folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone 

adiacente acestuia; 

Sunt  anexate plan situație și detalii constructive.  

 politici de zonare și de folosire a terenului;    

Terenul are ca destinație intravilan curți construcții. 

 arealele sensibile; 

Perimetrul nu se găsește într-o zonă de interes major din punct de vedere al 

biodiversității. În zona de implementare a proiectului nu există arii ca parte inegrantă din 

Rețeaua Ecologică Natura 2000.  

-  Geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă; de vector 

în format digital cu referință geografică, în sistem de protecție națională Stereo 1970; 

 Nr. crt.                 X                   Y 

1.   

2.   

 

- Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare. 

Alternativa analizată în prezentul memoriu este considerată cea mai bună și cea mai 

rentabilă. 

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, 

în limita informațiilor disponibile: 

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în 

mediu: 

a) protecția calității apelor: 

         În faza de construcție apa va fi asigurată de titular din rețeaua de alimentare care deservește 

Centrul de Îngrijire și Asistență. În faza de funcționare nu se utilizează apa. 

b) protecția aerului : 

Folosirea instalației tip REZERVOR GPL va fi autorizată de ISCIR, dotată cu toate 

racordurile de siguranță. 

c) protecție împotriva zgomot: 

        În faza de construcție nu va exista zgomote decât la montarea instalației de stocare, iar în 

faza de funcționare zgomotele vor fi nesesizabile. 

d) protecția solului și a subsolului: 

        Nu este cazul. 

e) protecția solului și a subsolului:  

        Solul este protejat cu platformă betonată. 

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice: 

         Impactul asupra vegetației și faunei va fi unul nesemnificativ, pe amplasament sunt și se 

vor realiza spații verzi plantate, iar situația în zonă se va reechilibra. 

           g)protecția așezărilor uname și a altor obiecte de interes public:Amplasarea obiectivului 

respectă distanțele de siguranță față de clădirile vecine. 



           h)prevenirea și gestionarea deșeurilor generate  de amplasament în timpul realizării 

proiectului/în timpul exploatării,inclusiv eliminarea: 

       Pentru deșeurile menajere sau asimilabile este amenajat un punct de colectare(conteiner tip 

pubelă)în interiorul amplasamentului,care apoi vor fi preluate de către un operator 

specializat.Deșeurile generate în timpul și după realizarea investiției vor fi colectate selectiv în 

tomberoane și predate către unități de profil. 

            i)gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase: 

Depozitarea GPL respectă toate normele de mediu în vigoare. 

 

B:Utilizarea resurselor naturale,în special a solului,a terenurilor,a apei și a biodiversității. 

 

VII.  Descrierea aspectelor de mediu suscectibile  a fii afectate în mod semnificativ de 

proiect: 

Impactul potențial asupra factorilor nu este sesizabil. 

Impactul potențial în perioada de execuție 

-Apa: 

Nu este cazul,pentru perioada de construcție,impactul este considerat nesemnificativ. 

-Aer: 

Surse de emisie a poluanților atmosferici specifice obiectivului studiat sunt surse la sol sau în 

apropierea solului (înălțimi efective de emisie de pana la 4 m față de nivelul solului).Calitatea 

aerului va fi afectată de traficul auto din zonă. 

Impactul va fi minor,nesemnificativ,pe termen scurt și localizat la zona de lucru. 

-Zgomot și vibrații 

Zgomotul produs de utilaje de lucru nu poate fi evitat,însă nu va afecta zona.Unfactor potențial 

de zgomot poate fi considerat tot trafic de pe stradă. 

-Sol: 

Recipientul de stocare GPL vor fi amplasate pe platformă betonată. 

-Biodiversitate: 

Nu există impact semnificativ asupra unor specii de plante,animale sau păsări protejate. 

Impactul potențial în perioada de exploatare 

-Apa:Nu este cazul. 

-Aer:Nu este cazul,instalația fiind dotată cu elemente de siguranță. 

-Zgomot și vibrații:Nu este cazul,decît datoria traficului de pe stradă. 

-Sol:Nu este cazul. 

-Biodiversitate:Obiectivul proiectat nu are activitate productivă și nu generează poluanți care sa 

afecteze factorii de mediu si ecosistemele terestre sau acvatice.După punerea în funcțiune nu se 

prevăd situații care să genereze un impact asupra biodiversității din zonă.Impactul generat de 

proiect asupra biodiversității după punerea sa în folosință este nesemnificativ,fără influențe 

asupra speciilor de plante și animale din zonă. 

Măsurile de evitare ,reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra factorilor de 

mediu 

Dintre măsurile propuse pentru diminuarea impactului enumerăm: 

-Folosirea instalațiilor verificate și autorizate ISCIR 

-Colectarea ,depozitarea și eliminarea corespunzătoare a tuturor categoriilor de 

deșeuri(lichide,menajere,tehnologice). 

Pentru protecția calității apelor subterane si a solului se propun următoarele: 

-Dotarea cu recipiente de colectare a deșeurilor,descărcarea periodică a acestora odată cu 

preluarea de către operator. 

 

VIII.Prevederile pentru monitorizarea mediului-dotări și măsuri prevăzute pentru 

controlul emisiilor de poluanți în mediu,inclusiv pentru conformarea la cerințele privind 

monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile 

aplicanile.Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influnțeze negativ 

calitatea aerului în zonă. 



În privința monitorizării după punerea în funcțiune a obbiectivului trebuie urmărită gestionarea 

corectă a deșeurilor. 

IX.Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de 

planificare: 

A.Justificarea încadrării proiectului,după caz,în prevederile altor acte normative naționale care 

transpunlegislația Uniunii Europene:Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și 

a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale(prevenirea și controlul integrat 

al poluării),Directiva 2010/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 

privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase,de 

modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/Ce a Consiliului,Directiva 2000/60/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de 

politică comunitară în domeniul apei,Directiva-cadru aer 2008/50/CE aParlamentului European 

și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru 

Europa,Directivă 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 

privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive și altele.NU este cazul. 

B.Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face 

parte proiectul,cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat. 

X.Lucrări necesare organizării de șantier: 

NU este cazul,nu se va face o organizare de șantier datorită faptului că lucrările durează un timp 

relativ scurt. 

XI.Lucrările de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției,în caz de accidente 

și/sau la încetarea activitățiiîn măsura în care aceste informații sunt disponibile: 

Având în vedere condițiile de amplasament,calitatea echipamentelor și materialelor ce vor fi 

utilizate la punerea în operă a obiectivului,se apreciază impactul negativ asupra factorilor de 

mediu va fi neglijabil. 

XII.Anexe-piese desenate: 

O Planul de situație 

O Certificat de urbanism. 

XIII.Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art.28 din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,conservarea 

habitatelor naturale,a florei și faunei nsălbatice,aprobată cu modificări și completări prin 

Legea nr. 49/2011,cu modificările și completările ulterioare.memoriul va fi completat cu 

următoarele: 

Amplasamentul se află în afara ariilor naturale protejate. 

XIV.Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele,memoriul va fi 

completat cu următoarele informații,preluate din Planurile de management 

bazinale,actualizate: 

1.focalizarea proiectului. 

-bazinul hidrografic; 

-cursul de apă:denumirea și codul cadastral; 

-corpul de apă(de suprafață și/sau subteran):denumire și cod. 

2.Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de 

suprafață;pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a 

corpului de apă. 

3.Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat,cu 

precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente,după caz. 

Proiectul nu are legătură cu apele,fiind o activitate de distribuție GPL. 

XV.Criteriile prevăzute în anexa nr.3 la Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului 

anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare,dacă este cazul,în 

momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.Nu este cazul 

 

                                              Semnătura și ștampila titularului 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


