




























































































































LABORATOR DE MEDIU BIOSOL

Societate certificată SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015, laborator

Dată emitere raport:Număr raport: 120287 AEE 03.01.2023

Str. Torcători, Nr. 6

acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, înregistrat la Mininsterul Sănătăţ ii pentru 
monitorizarea calităţ ii apei potabile şi abilitat pentru determinări de noxe profesionale

Ploieşti, Prahova
Tel: 0344 107813     Tel: 0371 322551    Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro    E-mail: laborator@biosol.ro

Date suplimentare despre prelevare:
LMB-IO.07

120287 AEE

21.12.2022 - 23.12.2022
21.12.2022 / 21.12.2022
Evacuare cos CT 23 August

Aer - emisii

Contract 1320 din 24.11.2022
TERMO PLOIESTI SRL, STR VLAD TEPES NR 37, PLOIESTI

Metoda de prelevare:

Codul probei:

Data efectuării încercărilor:

Locul prelevării probei:

Descriere probă:

Nr. comandă/contract:
Beneficiar:

Încercările au fost efectuate de către Catalin Cosmin Petre în timpul funcţ ionării instalaţ iei şi în 
prezenţ a reprezentantului beneficiarului, Predescu Ion.

Tip probă: Aer emisii

Numărul fişei de prelevare: 1202132

Data prelevării/primirii probei:

Temperatură atmosferică: 2,3 °C Umiditate atmosferică: 64,6 % Viteză vânt: 3,1 m/s Oxigen efluent: 9,7 % Temperatură efluent: 104 °C

Debit efluent: 1,697 mc/sViteză efluent: 8,64 m/sPresiune atmosferică: 1025,1 hPa

Oxigen de referinţ ă: 3 % Tip combustibil: gaz metan

Indicator
analizat

Metoda Valoare Valoare max confUM
de încercare Ordin 462/1993crt.

Nr.
determinată

Aer - Analize emisii

Monoxid de carbon CO mg/Nm³ 100
SR ISO 10396/2008
SR EN 15259/20081 18

Oxizi de azot NOx, exprimati in NO2 mg/Nm³ 350
SR ISO 10396/2008
SR EN 15259/20082 35

Oxizi de sulf SOx, exprimati in SO2 mg/Nm³ 35
SR ISO 10396/2008
SR EN 15259/20083 <20

Pulberi totale mg/Nm³ 5
SR EN 13284-1/2018
SR EN 15259/20084 1,404

Şef laborator - aer Întocmit
ing. Vlad Frincu ing. Vlad Frincu

SR EN ISO/IEC 17025:2018

acreditat pentru
ÎNCERCARE

CERTIFICAT DE ACREDITARE
nr. LI 737
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LABORATOR DE MEDIU BIOSOL
SC Biosol psi SRL

Societate certificată SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015, laborator

Dată emitere raport:Număr raport: 1029 AEE 03.02.2022

Str. Torcători, Nr. 6

acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, înregistrat la Mininsterul Sănătăţ ii pentru 
monitorizarea calităţ ii apei potabile şi abilitat pentru determinări de noxe profesionale

Ploieşti, Prahova
Tel: 0344 107813     Tel: 0371 322551    Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro    E-mail: laborator@biosol.ro

Date suplimentare despre prelevare:
LMB-IO.07

1029 AEE

21.01.2022 - 25.01.2022
21.01.2022 / 21.01.2022
Cos IMA 1 (C5 + C6 + C7)

Aer - emisii

Contract 4810026 din 25.05.2021
SC VEOLIA ENERGIE PRAHOVA SRL, STR.BOBALNA NR.10 CAMERA 1 PARTER, PLOIESTI

Metoda de prelevare:

Codul probei:

Data efectuării încercărilor:
Data prelevării/primirii probei:
Locul prelevării probei:

Descriere probă:

Nr. comandă/contract:
Beneficiar:

Încercările au fost efectuate de către Valentin Dragan în timpul funcţ ionării instalaţ iei şi în 
prezenţ a reprezentantului beneficiarului Tronaru Dan

Tip probă: Aer emisii

Numărul fişei de prelevare: 101108

Temperatură atmosferică: 2 °C Umiditate atmosferică: 55 % Viteză vânt: 0,56 m/s Temperatură efluent: 163 °C Viteză efluent: 14,59 m/s

Debit efluent: 45,832 mc/sPresiune atmosferică: 1024 hPa

Indicator
analizat

Metoda
obţ inută
Valoare Valoare max confUM

de încercare Autorizatiei integrate 
de mediu Nr. PH-28 

din 10.01.2018

crt.
Nr.

Aer emisii

Pulberi totale mg/Nm³ 5
SR EN 13284-1/2018
SR EN 15259/20081 1,023

NOTE:
1. Rezultatele se referă exclusiv la proba analizată şi acestea sunt raportate la condiţ iile de referinţ ă pentru temperatură şi presiune
2. Fără aprobarea scrisă a laboratorului acest raport de încercări/analize nu poate fi reprodus decat integral

OBSERVAŢII:

ing. bioteh. Dan Vlad Popovici ing. Robert Enache
Şef laborator - aer Întocmit

SR EN ISO/IEC 17025:2018

acreditat pentru
ÎNCERCARE

CERTIFICAT DE ACREDITARE
nr. LI 737
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LABORATOR DE MEDIU BIOSOL
SC Biosol psi SRL

Societate certificată SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015, laborator

Dată emitere raport:Număr raport: 30157 AEE 23.03.2022

Str. Torcători, Nr. 6

acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, înregistrat la Mininsterul Sănătăţ ii pentru 
monitorizarea calităţ ii apei potabile şi abilitat pentru determinări de noxe profesionale

Ploieşti, Prahova
Tel: 0344 107813     Tel: 0371 322551    Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro    E-mail: laborator@biosol.ro

Date suplimentare despre prelevare:
LMB-IO.07

30157 AEE

17.03.2022 - 21.03.2022
17.03.2022 / 17.03.2022
Cos IMA 3 (CAF2)

Aer - emisii

Contract 4810026 din 25.05.2021
SC VEOLIA ENERGIE PRAHOVA SRL, STR.BOBALNA NR.10 CAMERA 1 PARTER, PLOIESTI

Metoda de prelevare:

Codul probei:

Data efectuării încercărilor:
Data prelevării/primirii probei:
Locul prelevării probei:

Descriere probă:

Nr. comandă/contract:
Beneficiar:

Încercările au fost efectuate de către Catalin Cosmin Petre în timpul funcţ ionării instalaţ iei şi în 
prezenţ a reprezentantului beneficiarului, Harea Cristina

Tip probă: Aer emisii

Numărul fişei de prelevare: 30981

Temperatură atmosferică: 4,9 °C Umiditate atmosferică: 44,2 % Viteză vânt: 4,3 m/s Temperatură efluent: 56 °C Viteză efluent: 7,37 m/s

Debit efluent: 0,521 mc/sPresiune atmosferică: 1033 hPa

Indicator
analizat

Metoda
obţ inută
Valoare Valoare max confUM

de încercare Autorizatiei integrate 
de mediu Nr. PH-28 

din 10.01.2018

crt.
Nr.

Aer emisii

Pulberi totale mg/Nm³ 5
SR EN 13284-1/2018
SR EN 15259/20081 1,596

NOTE:
1. Rezultatele se referă exclusiv la proba analizată şi acestea sunt raportate la condiţ iile de referinţ ă pentru temperatură şi presiune
2. Fără aprobarea scrisă a laboratorului acest raport de încercări/analize nu poate fi reprodus decat integral

OBSERVAŢII:

ing. bioteh. Dan Vlad Popovici ing. Robert Enache
Şef laborator - aer Întocmit

SR EN ISO/IEC 17025:2018

acreditat pentru
ÎNCERCARE

CERTIFICAT DE ACREDITARE
nr. LI 737
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LABORATOR DE MEDIU BIOSOL
SC Biosol psi SRL

Societate certificată SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015, laborator

Dată emitere raport:Număr raport: 30158 AEE 23.03.2022

Str. Torcători, Nr. 6

acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, înregistrat la Mininsterul Sănătăţ ii pentru 
monitorizarea calităţ ii apei potabile şi abilitat pentru determinări de noxe profesionale

Ploieşti, Prahova
Tel: 0344 107813     Tel: 0371 322551    Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro    E-mail: laborator@biosol.ro

Date suplimentare despre prelevare:
LMB-IO.07

30158 AEE

17.03.2022 - 21.03.2022
17.03.2022 / 17.03.2022
Cos IMA 4 (TAG) - Punct de lucru Com. Brazi, Jud. Prahova

Aer - emisii

Contract 4810026 din 25.05.2021
SC VEOLIA ENERGIE PRAHOVA SRL, STR.BOBALNA NR.10 CAMERA 1 PARTER, PLOIESTI

Metoda de prelevare:

Codul probei:

Data efectuării încercărilor:
Data prelevării/primirii probei:
Locul prelevării probei:

Descriere probă:

Nr. comandă/contract:
Beneficiar:

Încercările au fost efectuate de către Catalin Cosmin Petre în timpul funcţ ionării instalaţ iei şi în 
prezenţ a reprezentantului beneficiarului, Harea Cristina

Tip probă: Aer emisii

Numărul fişei de prelevare: 301408

Temperatură atmosferică: 4,9 °C Umiditate atmosferică: 44,2 % Viteză vânt: 4,3 m/s Temperatură efluent: 73 °C Viteză efluent: 8,18 m/s

Debit efluent: 0,578 mc/sPresiune atmosferică: 1033 hPa

Indicator
analizat

Metoda
obţ inută
Valoare Valoare max confUM

de încercare Autorizatiei integrate 
de mediu Nr. PH-28 

din 10.01.2018

crt.
Nr.

Aer emisii

Pulberi totale mg/Nm³ 5
SR EN 13284-1/2018
SR EN 15259/20081 1,004

NOTE:
1. Rezultatele se referă exclusiv la proba analizată şi acestea sunt raportate la condiţ iile de referinţ ă pentru temperatură şi presiune
2. Fără aprobarea scrisă a laboratorului acest raport de încercări/analize nu poate fi reprodus decat integral

OBSERVAŢII:

ing. bioteh. Dan Vlad Popovici ing. Robert Enache
Şef laborator - aer Întocmit

SR EN ISO/IEC 17025:2018

acreditat pentru
ÎNCERCARE

CERTIFICAT DE ACREDITARE
nr. LI 737
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LABORATOR DE MEDIU BIOSOL
SC Biosol psi SRL

Societate certificată SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015, laborator

Dată emitere raport:Număr raport: 30159 AEE 23.03.2022

Str. Torcători, Nr. 6

acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, înregistrat la Mininsterul Sănătăţ ii pentru 
monitorizarea calităţ ii apei potabile şi abilitat pentru determinări de noxe profesionale

Ploieşti, Prahova
Tel: 0344 107813     Tel: 0371 322551    Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro    E-mail: laborator@biosol.ro

Date suplimentare despre prelevare:
LMB-IO.07

30159 AEE

17.03.2022 - 21.03.2022
17.03.2022 / 17.03.2022

Cos MAG (Motor cogenerare), inaltime cos 28m si aria sectiunii la iesire de 0,12 mp - Punct de 
lucru Com. Brazi, Jud. prahova

Aer - emisii

Contract 4810026 din 25.05.2021
SC VEOLIA ENERGIE PRAHOVA SRL, STR.BOBALNA NR.10 CAMERA 1 PARTER, PLOIESTI

Metoda de prelevare:

Codul probei:

Data efectuării încercărilor:
Data prelevării/primirii probei:

Locul prelevării probei:

Descriere probă:

Nr. comandă/contract:
Beneficiar:

Încercările au fost efectuate de către Catalin Cosmin Petre în timpul funcţ ionării instalaţ iei şi în 
prezenţ a reprezentantului beneficiarului, Harea Cristina

Tip probă: Aer emisii

Numărul fişei de prelevare: 301409

Temperatură atmosferică: 4,9 °C Umiditate atmosferică: 44,2 % Viteză vânt: 4,3 m/s Temperatură efluent: 80 °C Viteză efluent: 6,58 m/s

Debit efluent: 0,456 mc/sPresiune atmosferică: 1033 hPa

Indicator
analizat

Metoda
obţ inută
Valoare Valoare max confUM

de încercare Autorizatiei integrate 
de mediu Nr. PH-28 

din 10.01.2018

crt.
Nr.

Aer emisii

Pulberi totale mg/Nm³ 5
SR EN 13284-1/2018
SR EN 15259/20081 1,189

NOTE:
1. Rezultatele se referă exclusiv la proba analizată şi acestea sunt raportate la condiţ iile de referinţ ă pentru temperatură şi presiune
2. Fără aprobarea scrisă a laboratorului acest raport de încercări/analize nu poate fi reprodus decat integral

OBSERVAŢII:

ing. bioteh. Dan Vlad Popovici ing. Robert Enache
Şef laborator - aer Întocmit

SR EN ISO/IEC 17025:2018

acreditat pentru
ÎNCERCARE

CERTIFICAT DE ACREDITARE
nr. LI 737
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LABORATOR DE MEDIU BIOSOL
SC Biosol psi SRL

Societate certificată SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015, laborator

Dată emitere raport:Număr raport: 30160 AEE 23.03.2022

Str. Torcători, Nr. 6

acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, înregistrat la Mininsterul Sănătăţ ii pentru 
monitorizarea calităţ ii apei potabile şi abilitat pentru determinări de noxe profesionale

Ploieşti, Prahova
Tel: 0344 107813     Tel: 0371 322551    Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro    E-mail: laborator@biosol.ro

Date suplimentare despre prelevare:
LMB-IO.07

30160 AEE

17.03.2022 - 21.03.2022
17.03.2022 / 17.03.2022

Evacuare cos cazan abur industrial CAI 2, diametru cos 0,5m si H 6m - Punct de lucru Com. 
Brazi, Jud. Prahova

Aer - emisii

Contract 4810026 din 25.05.2021
SC VEOLIA ENERGIE PRAHOVA SRL, STR.BOBALNA NR.10 CAMERA 1 PARTER, PLOIESTI

Metoda de prelevare:

Codul probei:

Data efectuării încercărilor:
Data prelevării/primirii probei:

Locul prelevării probei:

Descriere probă:

Nr. comandă/contract:
Beneficiar:

Încercările au fost efectuate de către Catalin Cosmin Petre în timpul funcţ ionării instalaţ iei şi în 
prezenţ a reprezentantului beneficiarului, Harea Cristina

Tip probă: Aer emisii

Numărul fişei de prelevare: 301410

Temperatură atmosferică: 4,9 °C Umiditate atmosferică: 44,2 % Viteză vânt: 4,3 m/s Temperatură efluent: 91 °C Viteză efluent: 8,91 m/s

Debit efluent: 0,630 mc/sPresiune atmosferică: 1033 hPa

Indicator
analizat

Metoda
obţ inută
Valoare Valoare max confUM

de încercare Autorizatiei integrate 
de mediu Nr. PH-28 

din 10.01.2018

crt.
Nr.

Aer emisii

Pulberi totale mg/Nm³ 5
SR EN 13284-1/2018
SR EN 15259/20081 1,111

NOTE:
1. Rezultatele se referă exclusiv la proba analizată şi acestea sunt raportate la condiţ iile de referinţ ă pentru temperatură şi presiune
2. Fără aprobarea scrisă a laboratorului acest raport de încercări/analize nu poate fi reprodus decat integral

OBSERVAŢII:

ing. bioteh. Dan Vlad Popovici ing. Robert Enache
Şef laborator - aer Întocmit

SR EN ISO/IEC 17025:2018

acreditat pentru
ÎNCERCARE

CERTIFICAT DE ACREDITARE
nr. LI 737
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LABORATOR DE MEDIU BIOSOL
SC Biosol psi SRL

Societate certificată SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015, laborator

Dată emitere raport:Număr raport: 30161 AEE 23.03.2022

Str. Torcători, Nr. 6

acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, înregistrat la Mininsterul Sănătăţ ii pentru 
monitorizarea calităţ ii apei potabile şi abilitat pentru determinări de noxe profesionale

Ploieşti, Prahova
Tel: 0344 107813     Tel: 0371 322551    Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro    E-mail: laborator@biosol.ro

Date suplimentare despre prelevare:
LMB-IO.07

30161 AEE

17.03.2022 - 21.03.2022
17.03.2022 / 17.03.2022
Evacuare cos cazan CAI nr.1

Aer - emisii

Contract 4810026 din 25.05.2021
SC VEOLIA ENERGIE PRAHOVA SRL, STR.BOBALNA NR.10 CAMERA 1 PARTER, PLOIESTI

Metoda de prelevare:

Codul probei:

Data efectuării încercărilor:
Data prelevării/primirii probei:
Locul prelevării probei:

Descriere probă:

Nr. comandă/contract:
Beneficiar:

Încercările au fost efectuate de către Catalin Cosmin Petre în timpul funcţ ionării instalaţ iei şi în 
prezenţ a reprezentantului beneficiarului, Harea Cristina

Tip probă: Aer emisii

Numărul fişei de prelevare: 301411

Temperatură atmosferică: 4,9 °C Umiditate atmosferică: 44,2 % Viteză vânt: 4,3 m/s Temperatură efluent: 79 °C Viteză efluent: 7,37 m/s

Debit efluent: 0,521 mc/sPresiune atmosferică: 1033 hPa

Indicator
analizat

Metoda
obţ inută
Valoare Valoare max confUM

de încercare Autorizatiei integrate 
de mediu Nr. PH-28 

din 10.01.2018

crt.
Nr.

Aer emisii

Pulberi totale mg/Nm³ 5
SR EN 13284-1/2018
SR EN 15259/20081 1,141

NOTE:
1. Rezultatele se referă exclusiv la proba analizată şi acestea sunt raportate la condiţ iile de referinţ ă pentru temperatură şi presiune
2. Fără aprobarea scrisă a laboratorului acest raport de încercări/analize nu poate fi reprodus decat integral

OBSERVAŢII:

ing. bioteh. Dan Vlad Popovici ing. Robert Enache
Şef laborator - aer Întocmit

SR EN ISO/IEC 17025:2018

acreditat pentru
ÎNCERCARE

CERTIFICAT DE ACREDITARE
nr. LI 737
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LABORATOR DE MEDIU BIOSOL

Societate certificată SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015, laborator

Dată emitere raport:Număr raport: 120224 AEE 03.01.2023

Str. Torcători, Nr. 6

acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, înregistrat la Mininsterul Sănătăţ ii pentru 
monitorizarea calităţ ii apei potabile şi abilitat pentru determinări de noxe profesionale

Ploieşti, Prahova
Tel: 0344 107813     Tel: 0371 322551    Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro    E-mail: laborator@biosol.ro

Date suplimentare despre prelevare:
LMB-IO.07

120224 AEE

16.12.2022 - 19.12.2022
16.12.2022 / 16.12.2022
Evacuare cos MAG ( motor de cogenerare cu gaz)

Aer - emisii

Contract 1320 din 24.11.2022
TERMO PLOIESTI SRL, STR VLAD TEPES NR 37, PLOIESTI

Metoda de prelevare:

Codul probei:

Data efectuării încercărilor:

Locul prelevării probei:

Descriere probă:

Nr. comandă/contract:
Beneficiar:

Încercările au fost efectuate de către Catalin Cosmin Petre în timpul funcţ ionării instalaţ iei şi în 
prezenţ a reprezentantului beneficiarului, Nicolescu Daniel

Tip probă: Aer emisii

Numărul fişei de prelevare: 1201980

Data prelevării/primirii probei:

Temperatură atmosferică: 11,3 °C Umiditate atmosferică: 80,2 % Viteză vânt: 1,6 m/s Oxigen efluent: 12,5 % Temperatură efluent: 109 °C

Debit efluent: 3,276 mc/sViteză efluent: 6,52 m/sPresiune atmosferică: 1016,2 hPa

Oxigen de referinţ ă: 3 % Tip combustibil: gaz metan

Indicator
analizat

Metoda Valoare Valoare max confUM
de încercare Ordin 462/1993crt.

Nr.
determinată

Aer - Analize emisii

Monoxid de carbon CO mg/Nm³ 100
SR ISO 10396/2008
SR EN 15259/20081 59

Oxizi de azot NOx, exprimati in NO2 mg/Nm³ 350
SR ISO 10396/2008
SR EN 15259/20082 77

Oxizi de sulf SOx, exprimati in SO2 mg/Nm³ 35
SR ISO 10396/2008
SR EN 15259/20083 <20

Pulberi totale mg/Nm³ 5
SR EN 13284-1/2018
SR EN 15259/20084 1,181

Şef laborator - aer Întocmit
ing. Vlad Frincu ing. Vlad Frincu

SR EN ISO/IEC 17025:2018

acreditat pentru
ÎNCERCARE

CERTIFICAT DE ACREDITARE
nr. LI 737
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LABORATOR DE MEDIU BIOSOL

Societate certificată SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015, laborator

Dată emitere raport:Număr raport: 120225 AEE 03.01.2023

Str. Torcători, Nr. 6

acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, înregistrat la Mininsterul Sănătăţ ii pentru 
monitorizarea calităţ ii apei potabile şi abilitat pentru determinări de noxe profesionale

Ploieşti, Prahova
Tel: 0344 107813     Tel: 0371 322551    Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro    E-mail: laborator@biosol.ro

Date suplimentare despre prelevare:
LMB-IO.07

120225 AEE

16.12.2022 - 19.12.2022
16.12.2022 / 16.12.2022
Evacuare cos cazan CAF nr.2

Aer - emisii

Contract 1320 din 24.11.2022
TERMO PLOIESTI SRL, STR VLAD TEPES NR 37, PLOIESTI

Metoda de prelevare:

Codul probei:

Data efectuării încercărilor:

Locul prelevării probei:

Descriere probă:

Nr. comandă/contract:
Beneficiar:

Încercările au fost efectuate de către Catalin Cosmin Petre în timpul funcţ ionării instalaţ iei şi în 
prezenţ a reprezentantului beneficiarului, Nicolescu Daniel

Tip probă: Aer emisii

Numărul fişei de prelevare: 1201981

Data prelevării/primirii probei:

Temperatură atmosferică: 11,3 °C Umiditate atmosferică: 80,2 % Viteză vânt: 1,6 m/s Oxigen efluent: 5,9 % Temperatură efluent: 127 °C

Debit efluent: 46,916 mc/sViteză efluent: 6,64 m/sPresiune atmosferică: 1016,2 hPa

Oxigen de referinţ ă: 3 % Tip combustibil: gaz metan

Indicator
analizat

Metoda Valoare Valoare max confUM
de încercare Ordin 462/1993crt.

Nr.
determinată

Aer - Analize emisii

Monoxid de carbon CO mg/Nm³ 100
SR ISO 10396/2008
SR EN 15259/20081 23

Oxizi de azot NOx, exprimati in NO2 mg/Nm³ 350
SR ISO 10396/2008
SR EN 15259/20082 52

Oxizi de sulf SOx, exprimati in SO2 mg/Nm³ 35
SR ISO 10396/2008
SR EN 15259/20083 <20

Pulberi totale mg/Nm³ 5
SR EN 13284-1/2018
SR EN 15259/20084 1,033

Şef laborator - aer Întocmit
ing. Vlad Frincu ing. Vlad Frincu

SR EN ISO/IEC 17025:2018

acreditat pentru
ÎNCERCARE

CERTIFICAT DE ACREDITARE
nr. LI 737
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LABORATOR DE MEDIU BIOSOL

Societate certificată SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015, laborator

Dată emitere raport:Număr raport: 120226 AEE 03.01.2023

Str. Torcători, Nr. 6

acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, înregistrat la Mininsterul Sănătăţ ii pentru 
monitorizarea calităţ ii apei potabile şi abilitat pentru determinări de noxe profesionale

Ploieşti, Prahova
Tel: 0344 107813     Tel: 0371 322551    Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro    E-mail: laborator@biosol.ro

Date suplimentare despre prelevare:
LMB-IO.07

120226 AEE

16.12.2022 - 19.12.2022
16.12.2022 / 16.12.2022
Evacuare cos cazan CAI nr.1

Aer - emisii

Contract 1320 din 24.11.2022
TERMO PLOIESTI SRL, STR VLAD TEPES NR 37, PLOIESTI

Metoda de prelevare:

Codul probei:

Data efectuării încercărilor:

Locul prelevării probei:

Descriere probă:

Nr. comandă/contract:
Beneficiar:

Încercările au fost efectuate de către Catalin Cosmin Petre în timpul funcţ ionării instalaţ iei şi în 
prezenţ a reprezentantului beneficiarului, Nicolescu Daniel

Tip probă: Aer emisii

Numărul fişei de prelevare: 1201982

Data prelevării/primirii probei:

Temperatură atmosferică: 11,3 °C Umiditate atmosferică: 80,2 % Viteză vânt: 1,6 m/s Oxigen efluent: 3,2 % Temperatură efluent: 200 °C

Debit efluent: 1,268 mc/sViteză efluent: 6,46 m/sPresiune atmosferică: 1016,2 hPa

Oxigen de referinţ ă: 3 % Tip combustibil: gaz metan

Indicator
analizat

Metoda Valoare Valoare max confUM
de încercare Ordin 462/1993crt.

Nr.
determinată

Aer - Analize emisii

Monoxid de carbon CO mg/Nm³ 100
SR ISO 10396/2008
SR EN 15259/20081 29

Oxizi de azot NOx, exprimati in NO2 mg/Nm³ 350
SR ISO 10396/2008
SR EN 15259/20082 66

Oxizi de sulf SOx, exprimati in SO2 mg/Nm³ 35
SR ISO 10396/2008
SR EN 15259/20083 <20

Pulberi totale mg/Nm³ 5
SR EN 13284-1/2018
SR EN 15259/20084 1,278

Şef laborator - aer Întocmit
ing. Vlad Frincu ing. Vlad Frincu

SR EN ISO/IEC 17025:2018

acreditat pentru
ÎNCERCARE

CERTIFICAT DE ACREDITARE
nr. LI 737
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LABORATOR DE MEDIU BIOSOL

Societate certificată SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015, laborator

Dată emitere raport:Număr raport: 120227 AEE 03.01.2023

Str. Torcători, Nr. 6

acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, înregistrat la Mininsterul Sănătăţ ii pentru 
monitorizarea calităţ ii apei potabile şi abilitat pentru determinări de noxe profesionale

Ploieşti, Prahova
Tel: 0344 107813     Tel: 0371 322551    Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro    E-mail: laborator@biosol.ro

Date suplimentare despre prelevare:
LMB-IO.07

120227 AEE

16.12.2022 - 19.12.2022
16.12.2022 / 16.12.2022
Evacuare cos cazan CAI nr.2

Aer - emisii

Contract 1320 din 24.11.2022
TERMO PLOIESTI SRL, STR VLAD TEPES NR 37, PLOIESTI

Metoda de prelevare:

Codul probei:

Data efectuării încercărilor:

Locul prelevării probei:

Descriere probă:

Nr. comandă/contract:
Beneficiar:

Încercările au fost efectuate de către Catalin Cosmin Petre în timpul funcţ ionării instalaţ iei şi în 
prezenţ a reprezentantului beneficiarului, Nicolescu Daniel

Tip probă: Aer emisii

Numărul fişei de prelevare: 1201983

Data prelevării/primirii probei:

Temperatură atmosferică: 11,3 °C Umiditate atmosferică: 80,2 % Viteză vânt: 1,6 m/s Oxigen efluent: 2,3 % Temperatură efluent: 187 °C

Debit efluent: 1,181 mc/sViteză efluent: 6,02 m/sPresiune atmosferică: 1016,2 hPa

Oxigen de referinţ ă: 3 % Tip combustibil: gaz metan

Indicator
analizat

Metoda Valoare Valoare max confUM
de încercare Ordin 462/1993crt.

Nr.
determinată

Aer - Analize emisii

Monoxid de carbon CO mg/Nm³ 100
SR ISO 10396/2008
SR EN 15259/20081 55

Oxizi de azot NOx, exprimati in NO2 mg/Nm³ 350
SR ISO 10396/2008
SR EN 15259/20082 66

Oxizi de sulf SOx, exprimati in SO2 mg/Nm³ 35
SR ISO 10396/2008
SR EN 15259/20083 <20

Pulberi totale mg/Nm³ 5
SR EN 13284-1/2018
SR EN 15259/20084 1,278

Şef laborator - aer Întocmit
ing. Vlad Frincu ing. Vlad Frincu

SR EN ISO/IEC 17025:2018

acreditat pentru
ÎNCERCARE

CERTIFICAT DE ACREDITARE
nr. LI 737
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LABORATOR DE MEDIU BIOSOL

Societate certificată SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015, laborator

Dată emitere raport:Număr raport: 120286 AEE 03.01.2023

Str. Torcători, Nr. 6

acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, înregistrat la Mininsterul Sănătăţ ii pentru 
monitorizarea calităţ ii apei potabile şi abilitat pentru determinări de noxe profesionale

Ploieşti, Prahova
Tel: 0344 107813     Tel: 0371 322551    Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro    E-mail: laborator@biosol.ro

Date suplimentare despre prelevare:
LMB-IO.07

120286 AEE

21.12.2022 - 23.12.2022
21.12.2022 / 21.12.2022
Evacuare cos centrala termica - Bucov

Aer - emisii

Contract 1320 din 24.11.2022
TERMO PLOIESTI SRL, STR VLAD TEPES NR 37, PLOIESTI

Metoda de prelevare:

Codul probei:

Data efectuării încercărilor:

Locul prelevării probei:

Descriere probă:

Nr. comandă/contract:
Beneficiar:

Încercările au fost efectuate de către Catalin Cosmin Petre în timpul funcţ ionării instalaţ iei şi în 
prezenţ a reprezentantului beneficiarului, Predescu Ion.

Tip probă: Aer emisii

Numărul fişei de prelevare: 1202131

Data prelevării/primirii probei:

Temperatură atmosferică: 2,3 °C Umiditate atmosferică: 64,6 % Viteză vânt: 3,1 m/s Oxigen efluent: 14 % Temperatură efluent: 200 °C

Debit efluent: 1,244 mc/sViteză efluent: 6,33 m/sPresiune atmosferică: 1025,1 hPa

Oxigen de referinţ ă: 3 % Tip combustibil: gaz metan

Indicator
analizat

Metoda Valoare Valoare max confUM
de încercare Ordin 462/1993crt.

Nr.
determinată

Aer - Analize emisii

Monoxid de carbon CO mg/Nm³ 100
SR ISO 10396/2008
SR EN 15259/20081 22

Oxizi de azot NOx, exprimati in NO2 mg/Nm³ 350
SR ISO 10396/2008
SR EN 15259/20082 25

Oxizi de sulf SOx, exprimati in SO2 mg/Nm³ 35
SR ISO 10396/2008
SR EN 15259/20083 <20

Pulberi totale mg/Nm³ 5
SR EN 13284-1/2018
SR EN 15259/20084 1,059

Şef laborator - aer Întocmit
ing. Vlad Frincu ing. Vlad Frincu

SR EN ISO/IEC 17025:2018

acreditat pentru
ÎNCERCARE

CERTIFICAT DE ACREDITARE
nr. LI 737
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LABORATOR DE MEDIU BIOSOL

Societate certificată SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015, laborator

Dată emitere raport:Număr raport: 12043 SOC 17.01.2023

Str. Torcători, Nr. 6

acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, înregistrat la Mininsterul Sănătăţ ii pentru 
monitorizarea calităţ ii apei potabile şi abilitat pentru determinări de noxe profesionale

Ploieşti, Prahova
Tel: 0344 107813     Tel: 0371 322551    Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro    E-mail: laborator@biosol.ro

Date suplimentare despre prelevare:
LMB-IO.09 *

12043 SOC

22.12.2022 - 16.01.2023
21.12.2022 / 21.12.2022
S16 - Proba martor zona exterior poarta acces

Sol - 30 cm

Contract 1320 din 24.11.2022
TERMO PLOIESTI SRL, STR VLAD TEPES NR 37, PLOIESTI

Metoda de prelevare:

Codul probei:

Data efectuării încercărilor:

Locul prelevării probei:

Descriere probă:

Nr. comandă/contract:
Beneficiar:

Proba a fost prelevată de către Catalin Cosmin Petre în prezenţ a reprezentantului beneficiarului 
Constantin S. Coordonate: 44.883578 - 26.011947.

Tip probă: Soluri

Numărul fişei de prelevare: 1202010

Data prelevării/primirii probei:

Indicator
analizat

Metoda Valoare Valoare max confUM
de încercare Ordin 756/1997crt.

Nr.
determinată

Soluri - Analize fizico-chimice

Arsen mg/kg SU Vezi tabel
SR EN 16170/2017
SR EN 16174/20131 <2,5

Cadmiu mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19992 <0,7

Cobalt mg/kg SU Vezi tabel
SR EN 16170/2017
SR EN 16174/20133 9,8

Crom total mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19994 19,6
Cupru mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19995 12,6

Fluor mg/kg SU
a) 150 b) 500 c) 300 

d) 1000STAS 7184/7-876 <0,5

Mangan mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19997 476,3
Nichel mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19998 19
Plumb mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19999 <15,8

Total hidrocarburi din petrol mg/kg SU Vezi tabelLMB-PS.31 ed.4 rev.110 <100

Vanadiu mg/kg SU Vezi tabel
SR EN 16170/2017
SR EN 16174/201311 38,1

SR EN ISO/IEC 17025:2018

acreditat pentru
ÎNCERCARE

CERTIFICAT DE ACREDITARE
nr. LI 737

Pagina 1 din 2

F
.L

M
B

-3
8/

ed
.1

/r
e

v.
4

/2
02

0



LABORATOR DE MEDIU BIOSOL

Societate certificată SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015, laborator

Dată emitere raport:Număr raport: 12043 SOC 17.01.2023

Str. Torcători, Nr. 6

acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, înregistrat la Mininsterul Sănătăţ ii pentru 
monitorizarea calităţ ii apei potabile şi abilitat pentru determinări de noxe profesionale

Ploieşti, Prahova
Tel: 0344 107813     Tel: 0371 322551    Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro    E-mail: laborator@biosol.ro

Zinc mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/199912 48,5

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie
Arsen 5 25 50 5 15 25
Cadmiu 1 5 10 1 3 5
Cobalt 15 100 250 15 30 50
Crom total 30 300 600 30 100 300
Cupru 20 250 500 20 100 200
Mangan 900 2000 4000 900 1500 2500
Nichel 20 200 500 20 75 150

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie
Arsen 5 25 50 5 15 25
Cadmiu 1 5 10 1 3 5
Cobalt 15 100 250 15 30 50
Crom total 30 300 600 30 100 300
Cupru 20 250 500 20 100 200
Mangan 900 2000 4000 900 1500 2500
Nichel 20 200 500 20 75 150
Plumb 20 250 1000 20 50 100
TPH 100 1000 2000 100 200 500

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie
Arsen 5 25 50 5 15 25
Cadmiu 1 5 10 1 3 5
Cobalt 15 100 250 15 30 50
Crom total 30 300 600 30 100 300
Cupru 20 250 500 20 100 200
Mangan 900 2000 4000 900 1500 2500
Nichel 20 200 500 20 75 150
Plumb 20 250 1000 20 50 100
TPH 100 1000 2000 100 200 500
Vanadiu 50 200 400 50 100 200
Zinc 100 700 1500 100 300 600

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie
Arsen 5 25 50 5 15 25
Cadmiu 1 5 10 1 3 5
Cobalt 15 100 250 15 30 50
Crom total 30 300 600 30 100 300
Cupru 20 250 500 20 100 200
Mangan 900 2000 4000 900 1500 2500
Nichel 20 200 500 20 75 150
Plumb 20 250 1000 20 50 100
TPH 100 1000 2000 100 200 500
Vanadiu 50 200 400 50 100 200
Zinc 100 700 1500 100 300 600

OBSERVAŢII:

Şef laborator - chimie Întocmit
ing. chim. Evelina Adina Nitu ing. chim. Evelina Adina Nitu

Pagina 2 din 2

F
.L

M
B

-3
8/

ed
.1

/r
e

v.
4

/2
02

0



LABORATOR DE MEDIU BIOSOL

Societate certificată SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015, laborator

Dată emitere raport:Număr raport: 12027 SOC 17.01.2023

Str. Torcători, Nr. 6

acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, înregistrat la Mininsterul Sănătăţ ii pentru 
monitorizarea calităţ ii apei potabile şi abilitat pentru determinări de noxe profesionale

Ploieşti, Prahova
Tel: 0344 107813     Tel: 0371 322551    Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro    E-mail: laborator@biosol.ro

Date suplimentare despre prelevare:
LMB-IO.09 *

12027 SOC

22.12.2022 - 16.01.2023
21.12.2022 / 21.12.2022
S1 - zona rezervor pacura R3

Sol - 30 cm

Contract 1320 din 24.11.2022
TERMO PLOIESTI SRL, STR VLAD TEPES NR 37, PLOIESTI

Metoda de prelevare:

Codul probei:

Data efectuării încercărilor:

Locul prelevării probei:

Descriere probă:

Nr. comandă/contract:
Beneficiar:

Proba a fost prelevată de către Catalin Cosmin Petre în prezenţ a reprezentantului beneficiarului 
Constantin S. Coordonate: 44.894808 - 26.005252.

Tip probă: Soluri

Numărul fişei de prelevare: 1201994

Data prelevării/primirii probei:

Indicator
analizat

Metoda Valoare Valoare max confUM
de încercare Ordin 756/1997crt.

Nr.
determinată

Soluri - Analize fizico-chimice

Arsen mg/kg SU Vezi tabel
SR EN 16170/2017
SR EN 16174/20131 <2,5

Cadmiu mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19992 <0,7

Cobalt mg/kg SU Vezi tabel
SR EN 16170/2017
SR EN 16174/20133 4,3

Crom total mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19994 37,7
Cupru mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19995 19,9

Fluor mg/kg SU
a) 150 b) 500 c) 300 

d) 1000STAS 7184/7-876 0,939

Mangan mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19997 806,3
Nichel mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19998 48,8
Plumb mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19999 55,7

Total hidrocarburi din petrol mg/kg SU Vezi tabelLMB-PS.31 ed.4 rev.110 264,07

Vanadiu mg/kg SU Vezi tabel
SR EN 16170/2017
SR EN 16174/201311 12,8

SR EN ISO/IEC 17025:2018

acreditat pentru
ÎNCERCARE

CERTIFICAT DE ACREDITARE
nr. LI 737

Pagina 1 din 2

F
.L

M
B

-3
8/

ed
.1

/r
e

v.
4

/2
02

0



LABORATOR DE MEDIU BIOSOL

Societate certificată SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015, laborator

Dată emitere raport:Număr raport: 12027 SOC 17.01.2023

Str. Torcători, Nr. 6

acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, înregistrat la Mininsterul Sănătăţ ii pentru 
monitorizarea calităţ ii apei potabile şi abilitat pentru determinări de noxe profesionale

Ploieşti, Prahova
Tel: 0344 107813     Tel: 0371 322551    Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro    E-mail: laborator@biosol.ro

Zinc mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/199912 254

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie
Arsen 5 25 50 5 15 25
Cadmiu 1 5 10 1 3 5
Cobalt 15 100 250 15 30 50
Crom total 30 300 600 30 100 300
Cupru 20 250 500 20 100 200
Mangan 900 2000 4000 900 1500 2500
Nichel 20 200 500 20 75 150

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie
Arsen 5 25 50 5 15 25
Cadmiu 1 5 10 1 3 5
Cobalt 15 100 250 15 30 50
Crom total 30 300 600 30 100 300
Cupru 20 250 500 20 100 200
Mangan 900 2000 4000 900 1500 2500
Nichel 20 200 500 20 75 150
Plumb 20 250 1000 20 50 100
TPH 100 1000 2000 100 200 500

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie
Arsen 5 25 50 5 15 25
Cadmiu 1 5 10 1 3 5
Cobalt 15 100 250 15 30 50
Crom total 30 300 600 30 100 300
Cupru 20 250 500 20 100 200
Mangan 900 2000 4000 900 1500 2500
Nichel 20 200 500 20 75 150
Plumb 20 250 1000 20 50 100
TPH 100 1000 2000 100 200 500
Vanadiu 50 200 400 50 100 200
Zinc 100 700 1500 100 300 600

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie
Arsen 5 25 50 5 15 25
Cadmiu 1 5 10 1 3 5
Cobalt 15 100 250 15 30 50
Crom total 30 300 600 30 100 300
Cupru 20 250 500 20 100 200
Mangan 900 2000 4000 900 1500 2500
Nichel 20 200 500 20 75 150
Plumb 20 250 1000 20 50 100
TPH 100 1000 2000 100 200 500
Vanadiu 50 200 400 50 100 200
Zinc 100 700 1500 100 300 600

OBSERVAŢII:

Şef laborator - chimie Întocmit
ing. chim. Evelina Adina Nitu ing. chim. Evelina Adina Nitu
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LABORATOR DE MEDIU BIOSOL

Societate certificată SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015, laborator

Dată emitere raport:Număr raport: 12028 SOC 17.01.2023

Str. Torcători, Nr. 6

acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, înregistrat la Mininsterul Sănătăţ ii pentru 
monitorizarea calităţ ii apei potabile şi abilitat pentru determinări de noxe profesionale

Ploieşti, Prahova
Tel: 0344 107813     Tel: 0371 322551    Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro    E-mail: laborator@biosol.ro

Date suplimentare despre prelevare:
LMB-IO.09 *

12028 SOC

22.12.2022 - 16.01.2023
21.12.2022 / 21.12.2022
S2 - zona intrare rezervoarele R3 si R4

Sol - 5 cm

Contract 1320 din 24.11.2022
TERMO PLOIESTI SRL, STR VLAD TEPES NR 37, PLOIESTI

Metoda de prelevare:

Codul probei:

Data efectuării încercărilor:

Locul prelevării probei:

Descriere probă:

Nr. comandă/contract:
Beneficiar:

Proba a fost prelevată de către Catalin Cosmin Petre în prezenţ a reprezentantului beneficiarului 
Constantin S. Coordonate: 44.882628 - 25.002813

Tip probă: Soluri

Numărul fişei de prelevare: 1201995

Data prelevării/primirii probei:

Indicator
analizat

Metoda Valoare Valoare max confUM
de încercare Ordin 756/1997crt.

Nr.
determinată

Soluri - Analize fizico-chimice

Arsen mg/kg SU Vezi tabel
SR EN 16170/2017
SR EN 16174/20131 <2,5

Cadmiu mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19992 <0,7

Cobalt mg/kg SU Vezi tabel
SR EN 16170/2017
SR EN 16174/20133 5,7

Crom total mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19994 32,7
Cupru mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19995 23,9

Fluor mg/kg SU
a) 150 b) 500 c) 300 

d) 1000STAS 7184/7-876 1,25

Mangan mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19997 739,8
Nichel mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19998 44
Plumb mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19999 31,3

Total hidrocarburi din petrol mg/kg SU Vezi tabelLMB-PS.31 ed.4 rev.110 <100

Vanadiu mg/kg SU Vezi tabel
SR EN 16170/2017
SR EN 16174/201311 14,3

SR EN ISO/IEC 17025:2018

acreditat pentru
ÎNCERCARE

CERTIFICAT DE ACREDITARE
nr. LI 737
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LABORATOR DE MEDIU BIOSOL

Societate certificată SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015, laborator

Dată emitere raport:Număr raport: 12028 SOC 17.01.2023

Str. Torcători, Nr. 6

acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, înregistrat la Mininsterul Sănătăţ ii pentru 
monitorizarea calităţ ii apei potabile şi abilitat pentru determinări de noxe profesionale

Ploieşti, Prahova
Tel: 0344 107813     Tel: 0371 322551    Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro    E-mail: laborator@biosol.ro

Zinc mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/199912 119,1

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie
Arsen 5 25 50 5 15 25
Cadmiu 1 5 10 1 3 5
Cobalt 15 100 250 15 30 50
Crom total 30 300 600 30 100 300
Cupru 20 250 500 20 100 200
Mangan 900 2000 4000 900 1500 2500
Nichel 20 200 500 20 75 150

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie
Arsen 5 25 50 5 15 25
Cadmiu 1 5 10 1 3 5
Cobalt 15 100 250 15 30 50
Crom total 30 300 600 30 100 300
Cupru 20 250 500 20 100 200
Mangan 900 2000 4000 900 1500 2500
Nichel 20 200 500 20 75 150
Plumb 20 250 1000 20 50 100
TPH 100 1000 2000 100 200 500

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie
Arsen 5 25 50 5 15 25
Cadmiu 1 5 10 1 3 5
Cobalt 15 100 250 15 30 50
Crom total 30 300 600 30 100 300
Cupru 20 250 500 20 100 200
Mangan 900 2000 4000 900 1500 2500
Nichel 20 200 500 20 75 150
Plumb 20 250 1000 20 50 100
TPH 100 1000 2000 100 200 500
Vanadiu 50 200 400 50 100 200
Zinc 100 700 1500 100 300 600

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie
Arsen 5 25 50 5 15 25
Cadmiu 1 5 10 1 3 5
Cobalt 15 100 250 15 30 50
Crom total 30 300 600 30 100 300
Cupru 20 250 500 20 100 200
Mangan 900 2000 4000 900 1500 2500
Nichel 20 200 500 20 75 150
Plumb 20 250 1000 20 50 100
TPH 100 1000 2000 100 200 500
Vanadiu 50 200 400 50 100 200
Zinc 100 700 1500 100 300 600

OBSERVAŢII:

Şef laborator - chimie Întocmit
ing. chim. Evelina Adina Nitu ing. chim. Evelina Adina Nitu

Pagina 2 din 2

F
.L

M
B

-3
8/

ed
.1

/r
e

v.
4

/2
02

0



LABORATOR DE MEDIU BIOSOL

Societate certificată SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015, laborator

Dată emitere raport:Număr raport: 12029 SOC 17.01.2023

Str. Torcători, Nr. 6

acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, înregistrat la Mininsterul Sănătăţ ii pentru 
monitorizarea calităţ ii apei potabile şi abilitat pentru determinări de noxe profesionale

Ploieşti, Prahova
Tel: 0344 107813     Tel: 0371 322551    Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro    E-mail: laborator@biosol.ro

Date suplimentare despre prelevare:
LMB-IO.09 *

12029 SOC

22.12.2022 - 16.01.2023
21.12.2022 / 21.12.2022
S2 - zona intrare rezervoarele R3 si R4

Sol - 30 cm

Contract 1320 din 24.11.2022
TERMO PLOIESTI SRL, STR VLAD TEPES NR 37, PLOIESTI

Metoda de prelevare:

Codul probei:

Data efectuării încercărilor:

Locul prelevării probei:

Descriere probă:

Nr. comandă/contract:
Beneficiar:

Proba a fost prelevată de către Catalin Cosmin Petre în prezenţ a reprezentantului beneficiarului 
Constantin S. Coordonate: 44.882628 - 25.002813

Tip probă: Soluri

Numărul fişei de prelevare: 1201996

Data prelevării/primirii probei:

Indicator
analizat

Metoda Valoare Valoare max confUM
de încercare Ordin 756/1997crt.

Nr.
determinată

Soluri - Analize fizico-chimice

Arsen mg/kg SU Vezi tabel
SR EN 16170/2017
SR EN 16174/20131 <2,5

Cadmiu mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19992 <0,7

Cobalt mg/kg SU Vezi tabel
SR EN 16170/2017
SR EN 16174/20133 4,2

Crom total mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19994 32,3
Cupru mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19995 22

Fluor mg/kg SU
a) 150 b) 500 c) 300 

d) 1000STAS 7184/7-876 1,95

Mangan mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19997 700,6
Nichel mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19998 42,8
Plumb mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19999 27,2

Total hidrocarburi din petrol mg/kg SU Vezi tabelLMB-PS.31 ed.4 rev.110 <100

Vanadiu mg/kg SU Vezi tabel
SR EN 16170/2017
SR EN 16174/201311 13,2

SR EN ISO/IEC 17025:2018

acreditat pentru
ÎNCERCARE

CERTIFICAT DE ACREDITARE
nr. LI 737
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LABORATOR DE MEDIU BIOSOL

Societate certificată SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015, laborator

Dată emitere raport:Număr raport: 12029 SOC 17.01.2023

Str. Torcători, Nr. 6

acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, înregistrat la Mininsterul Sănătăţ ii pentru 
monitorizarea calităţ ii apei potabile şi abilitat pentru determinări de noxe profesionale

Ploieşti, Prahova
Tel: 0344 107813     Tel: 0371 322551    Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro    E-mail: laborator@biosol.ro

Zinc mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/199912 106,3

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie
Arsen 5 25 50 5 15 25
Cadmiu 1 5 10 1 3 5
Cobalt 15 100 250 15 30 50
Crom total 30 300 600 30 100 300
Cupru 20 250 500 20 100 200
Mangan 900 2000 4000 900 1500 2500
Nichel 20 200 500 20 75 150

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie
Arsen 5 25 50 5 15 25
Cadmiu 1 5 10 1 3 5
Cobalt 15 100 250 15 30 50
Crom total 30 300 600 30 100 300
Cupru 20 250 500 20 100 200
Mangan 900 2000 4000 900 1500 2500
Nichel 20 200 500 20 75 150
Plumb 20 250 1000 20 50 100
TPH 100 1000 2000 100 200 500

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie
Arsen 5 25 50 5 15 25
Cadmiu 1 5 10 1 3 5
Cobalt 15 100 250 15 30 50
Crom total 30 300 600 30 100 300
Cupru 20 250 500 20 100 200
Mangan 900 2000 4000 900 1500 2500
Nichel 20 200 500 20 75 150
Plumb 20 250 1000 20 50 100
TPH 100 1000 2000 100 200 500
Vanadiu 50 200 400 50 100 200
Zinc 100 700 1500 100 300 600

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie
Arsen 5 25 50 5 15 25
Cadmiu 1 5 10 1 3 5
Cobalt 15 100 250 15 30 50
Crom total 30 300 600 30 100 300
Cupru 20 250 500 20 100 200
Mangan 900 2000 4000 900 1500 2500
Nichel 20 200 500 20 75 150
Plumb 20 250 1000 20 50 100
TPH 100 1000 2000 100 200 500
Vanadiu 50 200 400 50 100 200
Zinc 100 700 1500 100 300 600

OBSERVAŢII:

Şef laborator - chimie Întocmit
ing. chim. Evelina Adina Nitu ing. chim. Evelina Adina Nitu
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LABORATOR DE MEDIU BIOSOL

Societate certificată SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015, laborator

Dată emitere raport:Număr raport: 12030 SOC 17.01.2023

Str. Torcători, Nr. 6

acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, înregistrat la Mininsterul Sănătăţ ii pentru 
monitorizarea calităţ ii apei potabile şi abilitat pentru determinări de noxe profesionale

Ploieşti, Prahova
Tel: 0344 107813     Tel: 0371 322551    Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro    E-mail: laborator@biosol.ro

Date suplimentare despre prelevare:
LMB-IO.09 *

12030 SOC

22.12.2022 - 16.01.2023
21.12.2022 / 21.12.2022
S3 - zona rezervor pacura R4

Sol - 5 cm

Contract 1320 din 24.11.2022
TERMO PLOIESTI SRL, STR VLAD TEPES NR 37, PLOIESTI

Metoda de prelevare:

Codul probei:

Data efectuării încercărilor:

Locul prelevării probei:

Descriere probă:

Nr. comandă/contract:
Beneficiar:

Proba a fost prelevată de către Catalin Cosmin Petre în prezenţ a reprezentantului beneficiarului 
Constantin S. Coordonate: 44.883319 - 26.003375.

Tip probă: Soluri

Numărul fişei de prelevare: 1201997

Data prelevării/primirii probei:

Indicator
analizat

Metoda Valoare Valoare max confUM
de încercare Ordin 756/1997crt.

Nr.
determinată

Soluri - Analize fizico-chimice

Arsen mg/kg SU Vezi tabel
SR EN 16170/2017
SR EN 16174/20131 <2,5

Cadmiu mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19992 <0,7

Cobalt mg/kg SU Vezi tabel
SR EN 16170/2017
SR EN 16174/20133 4,3

Crom total mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19994 47,1
Cupru mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19995 50,5

Fluor mg/kg SU
a) 150 b) 500 c) 300 

d) 1000STAS 7184/7-876 1,42

Mangan mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19997 783,3
Nichel mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19998 46,5
Plumb mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19999 59

Total hidrocarburi din petrol mg/kg SU Vezi tabelLMB-PS.31 ed.4 rev.110 <100

Vanadiu mg/kg SU Vezi tabel
SR EN 16170/2017
SR EN 16174/201311 12,8

SR EN ISO/IEC 17025:2018

acreditat pentru
ÎNCERCARE

CERTIFICAT DE ACREDITARE
nr. LI 737
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LABORATOR DE MEDIU BIOSOL

Societate certificată SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015, laborator

Dată emitere raport:Număr raport: 12030 SOC 17.01.2023

Str. Torcători, Nr. 6

acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, înregistrat la Mininsterul Sănătăţ ii pentru 
monitorizarea calităţ ii apei potabile şi abilitat pentru determinări de noxe profesionale

Ploieşti, Prahova
Tel: 0344 107813     Tel: 0371 322551    Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro    E-mail: laborator@biosol.ro

Zinc mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/199912 131,8

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie
Arsen 5 25 50 5 15 25
Cadmiu 1 5 10 1 3 5
Cobalt 15 100 250 15 30 50
Crom total 30 300 600 30 100 300
Cupru 20 250 500 20 100 200
Mangan 900 2000 4000 900 1500 2500
Nichel 20 200 500 20 75 150

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie
Arsen 5 25 50 5 15 25
Cadmiu 1 5 10 1 3 5
Cobalt 15 100 250 15 30 50
Crom total 30 300 600 30 100 300
Cupru 20 250 500 20 100 200
Mangan 900 2000 4000 900 1500 2500
Nichel 20 200 500 20 75 150
Plumb 20 250 1000 20 50 100
TPH 100 1000 2000 100 200 500

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie
Arsen 5 25 50 5 15 25
Cadmiu 1 5 10 1 3 5
Cobalt 15 100 250 15 30 50
Crom total 30 300 600 30 100 300
Cupru 20 250 500 20 100 200
Mangan 900 2000 4000 900 1500 2500
Nichel 20 200 500 20 75 150
Plumb 20 250 1000 20 50 100
TPH 100 1000 2000 100 200 500
Vanadiu 50 200 400 50 100 200
Zinc 100 700 1500 100 300 600

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie
Arsen 5 25 50 5 15 25
Cadmiu 1 5 10 1 3 5
Cobalt 15 100 250 15 30 50
Crom total 30 300 600 30 100 300
Cupru 20 250 500 20 100 200
Mangan 900 2000 4000 900 1500 2500
Nichel 20 200 500 20 75 150
Plumb 20 250 1000 20 50 100
TPH 100 1000 2000 100 200 500
Vanadiu 50 200 400 50 100 200
Zinc 100 700 1500 100 300 600

OBSERVAŢII:

Şef laborator - chimie Întocmit
ing. chim. Evelina Adina Nitu ing. chim. Evelina Adina Nitu
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LABORATOR DE MEDIU BIOSOL

Societate certificată SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015, laborator

Dată emitere raport:Număr raport: 12031 SOC 17.01.2023

Str. Torcători, Nr. 6

acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, înregistrat la Mininsterul Sănătăţ ii pentru 
monitorizarea calităţ ii apei potabile şi abilitat pentru determinări de noxe profesionale

Ploieşti, Prahova
Tel: 0344 107813     Tel: 0371 322551    Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro    E-mail: laborator@biosol.ro

Date suplimentare despre prelevare:
LMB-IO.09 *

12031 SOC

22.12.2022 - 16.01.2023
21.12.2022 / 21.12.2022
S3 - zona rezervor pacura R4

Sol - 30 cm

Contract 1320 din 24.11.2022
TERMO PLOIESTI SRL, STR VLAD TEPES NR 37, PLOIESTI

Metoda de prelevare:

Codul probei:

Data efectuării încercărilor:

Locul prelevării probei:

Descriere probă:

Nr. comandă/contract:
Beneficiar:

Proba a fost prelevată de către Catalin Cosmin Petre în prezenţ a reprezentantului beneficiarului 
Constantin S. Coordonate: 44.883319 - 26.003375.

Tip probă: Soluri

Numărul fişei de prelevare: 1201998

Data prelevării/primirii probei:

Indicator
analizat

Metoda Valoare Valoare max confUM
de încercare Ordin 756/1997crt.

Nr.
determinată

Soluri - Analize fizico-chimice

Arsen mg/kg SU Vezi tabel
SR EN 16170/2017
SR EN 16174/20131 <2,5

Cadmiu mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19992 <0,7

Cobalt mg/kg SU Vezi tabel
SR EN 16170/2017
SR EN 16174/20133 5,7

Crom total mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19994 52,1
Cupru mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19995 35,6

Fluor mg/kg SU
a) 150 b) 500 c) 300 

d) 1000STAS 7184/7-876 2,08

Mangan mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19997 779,6
Nichel mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19998 42
Plumb mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19999 61,5

Total hidrocarburi din petrol mg/kg SU Vezi tabelLMB-PS.31 ed.4 rev.110 <100

Vanadiu mg/kg SU Vezi tabel
SR EN 16170/2017
SR EN 16174/201311 14,3

SR EN ISO/IEC 17025:2018

acreditat pentru
ÎNCERCARE

CERTIFICAT DE ACREDITARE
nr. LI 737
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LABORATOR DE MEDIU BIOSOL

Societate certificată SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015, laborator

Dată emitere raport:Număr raport: 12031 SOC 17.01.2023

Str. Torcători, Nr. 6

acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, înregistrat la Mininsterul Sănătăţ ii pentru 
monitorizarea calităţ ii apei potabile şi abilitat pentru determinări de noxe profesionale

Ploieşti, Prahova
Tel: 0344 107813     Tel: 0371 322551    Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro    E-mail: laborator@biosol.ro

Zinc mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/199912 129,4

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie
Arsen 5 25 50 5 15 25
Cadmiu 1 5 10 1 3 5
Cobalt 15 100 250 15 30 50
Crom total 30 300 600 30 100 300
Cupru 20 250 500 20 100 200
Mangan 900 2000 4000 900 1500 2500
Nichel 20 200 500 20 75 150

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie
Arsen 5 25 50 5 15 25
Cadmiu 1 5 10 1 3 5
Cobalt 15 100 250 15 30 50
Crom total 30 300 600 30 100 300
Cupru 20 250 500 20 100 200
Mangan 900 2000 4000 900 1500 2500
Nichel 20 200 500 20 75 150
Plumb 20 250 1000 20 50 100
TPH 100 1000 2000 100 200 500

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie
Arsen 5 25 50 5 15 25
Cadmiu 1 5 10 1 3 5
Cobalt 15 100 250 15 30 50
Crom total 30 300 600 30 100 300
Cupru 20 250 500 20 100 200
Mangan 900 2000 4000 900 1500 2500
Nichel 20 200 500 20 75 150
Plumb 20 250 1000 20 50 100
TPH 100 1000 2000 100 200 500
Vanadiu 50 200 400 50 100 200
Zinc 100 700 1500 100 300 600

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie
Arsen 5 25 50 5 15 25
Cadmiu 1 5 10 1 3 5
Cobalt 15 100 250 15 30 50
Crom total 30 300 600 30 100 300
Cupru 20 250 500 20 100 200
Mangan 900 2000 4000 900 1500 2500
Nichel 20 200 500 20 75 150
Plumb 20 250 1000 20 50 100
TPH 100 1000 2000 100 200 500
Vanadiu 50 200 400 50 100 200
Zinc 100 700 1500 100 300 600

OBSERVAŢII:

Şef laborator - chimie Întocmit
ing. chim. Evelina Adina Nitu ing. chim. Evelina Adina Nitu
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LABORATOR DE MEDIU BIOSOL

Societate certificată SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015, laborator

Dată emitere raport:Număr raport: 12032 SOC 17.01.2023

Str. Torcători, Nr. 6

acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, înregistrat la Mininsterul Sănătăţ ii pentru 
monitorizarea calităţ ii apei potabile şi abilitat pentru determinări de noxe profesionale

Ploieşti, Prahova
Tel: 0344 107813     Tel: 0371 322551    Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro    E-mail: laborator@biosol.ro

Date suplimentare despre prelevare:
LMB-IO.09 *

12032 SOC

22.12.2022 - 16.01.2023
21.12.2022 / 21.12.2022
S4 - Zona rampa de descarcare 

Sol - 5 cm

Contract 1320 din 24.11.2022
TERMO PLOIESTI SRL, STR VLAD TEPES NR 37, PLOIESTI

Metoda de prelevare:

Codul probei:

Data efectuării încercărilor:

Locul prelevării probei:

Descriere probă:

Nr. comandă/contract:
Beneficiar:

Proba a fost prelevată de către Catalin Cosmin Petre în prezenţ a reprezentantului beneficiarului 
Constantin S. Coordonate: 44.872502 - 26.003659.

Tip probă: Soluri

Numărul fişei de prelevare: 1201999

Data prelevării/primirii probei:

Indicator
analizat

Metoda Valoare Valoare max confUM
de încercare Ordin 756/1997crt.

Nr.
determinată

Soluri - Analize fizico-chimice

Arsen mg/kg SU Vezi tabel
SR EN 16170/2017
SR EN 16174/20131 <2,5

Cadmiu mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19992 <0,7

Cobalt mg/kg SU Vezi tabel
SR EN 16170/2017
SR EN 16174/20133 5,6

Crom total mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19994 57,4
Cupru mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19995 19,8

Fluor mg/kg SU
a) 150 b) 500 c) 300 

d) 1000STAS 7184/7-876 1,15

Mangan mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19997 76,1
Nichel mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19998 81,3
Plumb mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19999 66,6

Total hidrocarburi din petrol mg/kg SU Vezi tabelLMB-PS.31 ed.4 rev.110 <100

Vanadiu mg/kg SU Vezi tabel
SR EN 16170/2017
SR EN 16174/201311 17,4

SR EN ISO/IEC 17025:2018

acreditat pentru
ÎNCERCARE

CERTIFICAT DE ACREDITARE
nr. LI 737
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LABORATOR DE MEDIU BIOSOL

Societate certificată SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015, laborator

Dată emitere raport:Număr raport: 12032 SOC 17.01.2023

Str. Torcători, Nr. 6

acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, înregistrat la Mininsterul Sănătăţ ii pentru 
monitorizarea calităţ ii apei potabile şi abilitat pentru determinări de noxe profesionale

Ploieşti, Prahova
Tel: 0344 107813     Tel: 0371 322551    Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro    E-mail: laborator@biosol.ro

Zinc mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/199912 222,6

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie
Arsen 5 25 50 5 15 25
Cadmiu 1 5 10 1 3 5
Cobalt 15 100 250 15 30 50
Crom total 30 300 600 30 100 300
Cupru 20 250 500 20 100 200
Mangan 900 2000 4000 900 1500 2500
Nichel 20 200 500 20 75 150

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie
Arsen 5 25 50 5 15 25
Cadmiu 1 5 10 1 3 5
Cobalt 15 100 250 15 30 50
Crom total 30 300 600 30 100 300
Cupru 20 250 500 20 100 200
Mangan 900 2000 4000 900 1500 2500
Nichel 20 200 500 20 75 150
Plumb 20 250 1000 20 50 100
TPH 100 1000 2000 100 200 500

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie
Arsen 5 25 50 5 15 25
Cadmiu 1 5 10 1 3 5
Cobalt 15 100 250 15 30 50
Crom total 30 300 600 30 100 300
Cupru 20 250 500 20 100 200
Mangan 900 2000 4000 900 1500 2500
Nichel 20 200 500 20 75 150
Plumb 20 250 1000 20 50 100
TPH 100 1000 2000 100 200 500
Vanadiu 50 200 400 50 100 200
Zinc 100 700 1500 100 300 600

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie
Arsen 5 25 50 5 15 25
Cadmiu 1 5 10 1 3 5
Cobalt 15 100 250 15 30 50
Crom total 30 300 600 30 100 300
Cupru 20 250 500 20 100 200
Mangan 900 2000 4000 900 1500 2500
Nichel 20 200 500 20 75 150
Plumb 20 250 1000 20 50 100
TPH 100 1000 2000 100 200 500
Vanadiu 50 200 400 50 100 200
Zinc 100 700 1500 100 300 600

OBSERVAŢII:

Şef laborator - chimie Întocmit
ing. chim. Evelina Adina Nitu ing. chim. Evelina Adina Nitu
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LABORATOR DE MEDIU BIOSOL

Societate certificată SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015, laborator

Dată emitere raport:Număr raport: 12033 SOC 17.01.2023

Str. Torcători, Nr. 6

acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, înregistrat la Mininsterul Sănătăţ ii pentru 
monitorizarea calităţ ii apei potabile şi abilitat pentru determinări de noxe profesionale

Ploieşti, Prahova
Tel: 0344 107813     Tel: 0371 322551    Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro    E-mail: laborator@biosol.ro

Date suplimentare despre prelevare:
LMB-IO.09 *

12033 SOC

21.12.2022 - 16.01.2023
21.12.2022 / 21.12.2022
S4 - Zona rampa de descarcare 

Sol - 30 cm

Contract 1320 din 24.11.2022
TERMO PLOIESTI SRL, STR VLAD TEPES NR 37, PLOIESTI

Metoda de prelevare:

Codul probei:

Data efectuării încercărilor:

Locul prelevării probei:

Descriere probă:

Nr. comandă/contract:
Beneficiar:

Proba a fost prelevată de către Catalin Cosmin Petre în prezenţ a reprezentantului beneficiarului 
Constantin S. Coordonate: 44.872502 - 26.003659.

Tip probă: Soluri

Numărul fişei de prelevare: 1202000

Data prelevării/primirii probei:

Indicator
analizat

Metoda Valoare Valoare max confUM
de încercare Ordin 756/1997crt.

Nr.
determinată

Soluri - Analize fizico-chimice

Arsen mg/kg SU Vezi tabel
SR EN 16170/2017
SR EN 16174/20131 <2,5

Cadmiu mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19992 <0,7

Cobalt mg/kg SU Vezi tabel
SR EN 16170/2017
SR EN 16174/20133 5,1

Crom total mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19994 58,2
Cupru mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19995 19,9

Fluor mg/kg SU
a) 150 b) 500 c) 300 

d) 1000STAS 7184/7-876 1,98

Mangan mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19997 811,2
Nichel mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19998 79,7
Plumb mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19999 65,3

Total hidrocarburi din petrol mg/kg SU Vezi tabelLMB-PS.31 ed.4 rev.110 <100

Vanadiu mg/kg SU Vezi tabel
SR EN 16170/2017
SR EN 16174/201311 12,8

SR EN ISO/IEC 17025:2018

acreditat pentru
ÎNCERCARE

CERTIFICAT DE ACREDITARE
nr. LI 737
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LABORATOR DE MEDIU BIOSOL

Societate certificată SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015, laborator

Dată emitere raport:Număr raport: 12033 SOC 17.01.2023

Str. Torcători, Nr. 6

acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, înregistrat la Mininsterul Sănătăţ ii pentru 
monitorizarea calităţ ii apei potabile şi abilitat pentru determinări de noxe profesionale

Ploieşti, Prahova
Tel: 0344 107813     Tel: 0371 322551    Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro    E-mail: laborator@biosol.ro

Zinc mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/199912 171

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie
Arsen 5 25 50 5 15 25
Cadmiu 1 5 10 1 3 5
Cobalt 15 100 250 15 30 50
Crom total 30 300 600 30 100 300
Cupru 20 250 500 20 100 200
Mangan 900 2000 4000 900 1500 2500
Nichel 20 200 500 20 75 150

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie
Arsen 5 25 50 5 15 25
Cadmiu 1 5 10 1 3 5
Cobalt 15 100 250 15 30 50
Crom total 30 300 600 30 100 300
Cupru 20 250 500 20 100 200
Mangan 900 2000 4000 900 1500 2500
Nichel 20 200 500 20 75 150
Plumb 20 250 1000 20 50 100
TPH 100 1000 2000 100 200 500

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie
Arsen 5 25 50 5 15 25
Cadmiu 1 5 10 1 3 5
Cobalt 15 100 250 15 30 50
Crom total 30 300 600 30 100 300
Cupru 20 250 500 20 100 200
Mangan 900 2000 4000 900 1500 2500
Nichel 20 200 500 20 75 150
Plumb 20 250 1000 20 50 100
TPH 100 1000 2000 100 200 500
Vanadiu 50 200 400 50 100 200
Zinc 100 700 1500 100 300 600

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie
Arsen 5 25 50 5 15 25
Cadmiu 1 5 10 1 3 5
Cobalt 15 100 250 15 30 50
Crom total 30 300 600 30 100 300
Cupru 20 250 500 20 100 200
Mangan 900 2000 4000 900 1500 2500
Nichel 20 200 500 20 75 150
Plumb 20 250 1000 20 50 100
TPH 100 1000 2000 100 200 500
Vanadiu 50 200 400 50 100 200
Zinc 100 700 1500 100 300 600

OBSERVAŢII:

Şef laborator - chimie Întocmit
ing. chim. Evelina Adina Nitu ing. chim. Evelina Adina Nitu

Pagina 2 din 2

F
.L

M
B

-3
8/

ed
.1

/r
e

v.
4

/2
02

0



LABORATOR DE MEDIU BIOSOL

Societate certificată SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015, laborator

Dată emitere raport:Număr raport: 12034 SOC 17.01.2023

Str. Torcători, Nr. 6

acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, înregistrat la Mininsterul Sănătăţ ii pentru 
monitorizarea calităţ ii apei potabile şi abilitat pentru determinări de noxe profesionale

Ploieşti, Prahova
Tel: 0344 107813     Tel: 0371 322551    Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro    E-mail: laborator@biosol.ro

Date suplimentare despre prelevare:
LMB-IO.09 *

12034 SOC

22.12.2022 - 16.01.2023
21.12.2022 / 21.12.2022
S5 - zona rezervor pacura R5

Sol - 5 cm

Contract 1320 din 24.11.2022
TERMO PLOIESTI SRL, STR VLAD TEPES NR 37, PLOIESTI

Metoda de prelevare:

Codul probei:

Data efectuării încercărilor:

Locul prelevării probei:

Descriere probă:

Nr. comandă/contract:
Beneficiar:

Proba a fost prelevată de către Catalin Cosmin Petre în prezenţ a reprezentantului beneficiarului 
Constantin S. Coordonate: 44.881625 - 26.005302.

Tip probă: Soluri

Numărul fişei de prelevare: 1202001

Data prelevării/primirii probei:

Indicator
analizat

Metoda Valoare Valoare max confUM
de încercare Ordin 756/1997crt.

Nr.
determinată

Soluri - Analize fizico-chimice

Arsen mg/kg SU Vezi tabel
SR EN 16170/2017
SR EN 16174/20131 <2,5

Cadmiu mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19992 <0,7

Cobalt mg/kg SU Vezi tabel
SR EN 16170/2017
SR EN 16174/20133 5,9

Crom total mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19994 44,7
Cupru mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19995 21,6

Fluor mg/kg SU
a) 150 b) 500 c) 300 

d) 1000STAS 7184/7-876 1,78

Mangan mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19997 732,5
Nichel mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19998 48,7
Plumb mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19999 71,7

Total hidrocarburi din petrol mg/kg SU Vezi tabelLMB-PS.31 ed.4 rev.110 <100

Vanadiu mg/kg SU Vezi tabel
SR EN 16170/2017
SR EN 16174/201311 12,9

SR EN ISO/IEC 17025:2018

acreditat pentru
ÎNCERCARE

CERTIFICAT DE ACREDITARE
nr. LI 737
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LABORATOR DE MEDIU BIOSOL

Societate certificată SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015, laborator

Dată emitere raport:Număr raport: 12034 SOC 17.01.2023

Str. Torcători, Nr. 6

acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, înregistrat la Mininsterul Sănătăţ ii pentru 
monitorizarea calităţ ii apei potabile şi abilitat pentru determinări de noxe profesionale

Ploieşti, Prahova
Tel: 0344 107813     Tel: 0371 322551    Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro    E-mail: laborator@biosol.ro

Zinc mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/199912 118,3

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie
Arsen 5 25 50 5 15 25
Cadmiu 1 5 10 1 3 5
Cobalt 15 100 250 15 30 50
Crom total 30 300 600 30 100 300
Cupru 20 250 500 20 100 200
Mangan 900 2000 4000 900 1500 2500
Nichel 20 200 500 20 75 150

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie
Arsen 5 25 50 5 15 25
Cadmiu 1 5 10 1 3 5
Cobalt 15 100 250 15 30 50
Crom total 30 300 600 30 100 300
Cupru 20 250 500 20 100 200
Mangan 900 2000 4000 900 1500 2500
Nichel 20 200 500 20 75 150
Plumb 20 250 1000 20 50 100
TPH 100 1000 2000 100 200 500

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie
Arsen 5 25 50 5 15 25
Cadmiu 1 5 10 1 3 5
Cobalt 15 100 250 15 30 50
Crom total 30 300 600 30 100 300
Cupru 20 250 500 20 100 200
Mangan 900 2000 4000 900 1500 2500
Nichel 20 200 500 20 75 150
Plumb 20 250 1000 20 50 100
TPH 100 1000 2000 100 200 500
Vanadiu 50 200 400 50 100 200
Zinc 100 700 1500 100 300 600

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie
Arsen 5 25 50 5 15 25
Cadmiu 1 5 10 1 3 5
Cobalt 15 100 250 15 30 50
Crom total 30 300 600 30 100 300
Cupru 20 250 500 20 100 200
Mangan 900 2000 4000 900 1500 2500
Nichel 20 200 500 20 75 150
Plumb 20 250 1000 20 50 100
TPH 100 1000 2000 100 200 500
Vanadiu 50 200 400 50 100 200
Zinc 100 700 1500 100 300 600

OBSERVAŢII:

Şef laborator - chimie Întocmit
ing. chim. Evelina Adina Nitu ing. chim. Evelina Adina Nitu
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LABORATOR DE MEDIU BIOSOL

Societate certificată SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015, laborator

Dată emitere raport:Număr raport: 12035 SOC 17.01.2023

Str. Torcători, Nr. 6

acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, înregistrat la Mininsterul Sănătăţ ii pentru 
monitorizarea calităţ ii apei potabile şi abilitat pentru determinări de noxe profesionale

Ploieşti, Prahova
Tel: 0344 107813     Tel: 0371 322551    Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro    E-mail: laborator@biosol.ro

Date suplimentare despre prelevare:
LMB-IO.09 *

12035 SOC

22.12.2022 - 16.01.2023
21.12.2022 / 21.12.2022
S5 - zona rezervor pacura R5

Sol - 30 cm

Contract 1320 din 24.11.2022
TERMO PLOIESTI SRL, STR VLAD TEPES NR 37, PLOIESTI

Metoda de prelevare:

Codul probei:

Data efectuării încercărilor:

Locul prelevării probei:

Descriere probă:

Nr. comandă/contract:
Beneficiar:

Proba a fost prelevată de către Catalin Cosmin Petre în prezenţ a reprezentantului beneficiarului 
Constantin S. Coordonate: 44.881625 - 26.005302.

Tip probă: Soluri

Numărul fişei de prelevare: 1202002

Data prelevării/primirii probei:

Indicator
analizat

Metoda Valoare Valoare max confUM
de încercare Ordin 756/1997crt.

Nr.
determinată

Soluri - Analize fizico-chimice

Arsen mg/kg SU Vezi tabel
SR EN 16170/2017
SR EN 16174/20131 <2,5

Cadmiu mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19992 <0,7

Cobalt mg/kg SU Vezi tabel
SR EN 16170/2017
SR EN 16174/20133 7,1

Crom total mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19994 47,7
Cupru mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19995 20,1

Fluor mg/kg SU
a) 150 b) 500 c) 300 

d) 1000STAS 7184/7-876 2,95

Mangan mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19997 662
Nichel mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19998 48
Plumb mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19999 78,9

Total hidrocarburi din petrol mg/kg SU Vezi tabelLMB-PS.31 ed.4 rev.110 <100

Vanadiu mg/kg SU Vezi tabel
SR EN 16170/2017
SR EN 16174/201311 18,5

SR EN ISO/IEC 17025:2018

acreditat pentru
ÎNCERCARE

CERTIFICAT DE ACREDITARE
nr. LI 737
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LABORATOR DE MEDIU BIOSOL

Societate certificată SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015, laborator

Dată emitere raport:Număr raport: 12035 SOC 17.01.2023

Str. Torcători, Nr. 6

acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, înregistrat la Mininsterul Sănătăţ ii pentru 
monitorizarea calităţ ii apei potabile şi abilitat pentru determinări de noxe profesionale

Ploieşti, Prahova
Tel: 0344 107813     Tel: 0371 322551    Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro    E-mail: laborator@biosol.ro

Zinc mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/199912 109,3

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie
Arsen 5 25 50 5 15 25
Cadmiu 1 5 10 1 3 5
Cobalt 15 100 250 15 30 50
Crom total 30 300 600 30 100 300
Cupru 20 250 500 20 100 200
Mangan 900 2000 4000 900 1500 2500
Nichel 20 200 500 20 75 150

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie
Arsen 5 25 50 5 15 25
Cadmiu 1 5 10 1 3 5
Cobalt 15 100 250 15 30 50
Crom total 30 300 600 30 100 300
Cupru 20 250 500 20 100 200
Mangan 900 2000 4000 900 1500 2500
Nichel 20 200 500 20 75 150
Plumb 20 250 1000 20 50 100
TPH 100 1000 2000 100 200 500

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie
Arsen 5 25 50 5 15 25
Cadmiu 1 5 10 1 3 5
Cobalt 15 100 250 15 30 50
Crom total 30 300 600 30 100 300
Cupru 20 250 500 20 100 200
Mangan 900 2000 4000 900 1500 2500
Nichel 20 200 500 20 75 150
Plumb 20 250 1000 20 50 100
TPH 100 1000 2000 100 200 500
Vanadiu 50 200 400 50 100 200
Zinc 100 700 1500 100 300 600

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie
Arsen 5 25 50 5 15 25
Cadmiu 1 5 10 1 3 5
Cobalt 15 100 250 15 30 50
Crom total 30 300 600 30 100 300
Cupru 20 250 500 20 100 200
Mangan 900 2000 4000 900 1500 2500
Nichel 20 200 500 20 75 150
Plumb 20 250 1000 20 50 100
TPH 100 1000 2000 100 200 500
Vanadiu 50 200 400 50 100 200
Zinc 100 700 1500 100 300 600

OBSERVAŢII:

Şef laborator - chimie Întocmit
ing. chim. Evelina Adina Nitu ing. chim. Evelina Adina Nitu
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LABORATOR DE MEDIU BIOSOL

Societate certificată SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015, laborator

Dată emitere raport:Număr raport: 12036 SOC 17.01.2023

Str. Torcători, Nr. 6

acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, înregistrat la Mininsterul Sănătăţ ii pentru 
monitorizarea calităţ ii apei potabile şi abilitat pentru determinări de noxe profesionale

Ploieşti, Prahova
Tel: 0344 107813     Tel: 0371 322551    Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro    E-mail: laborator@biosol.ro

Date suplimentare despre prelevare:
LMB-IO.09 *

12036 SOC

22.12.2022 - 16.01.2023
21.12.2022 / 21.12.2022
S7 - zona rezervor pacura R2

Sol - 5 cm

Contract 1320 din 24.11.2022
TERMO PLOIESTI SRL, STR VLAD TEPES NR 37, PLOIESTI

Metoda de prelevare:

Codul probei:

Data efectuării încercărilor:

Locul prelevării probei:

Descriere probă:

Nr. comandă/contract:
Beneficiar:

Proba a fost prelevată de către Catalin Cosmin Petre în prezenţ a reprezentantului beneficiarului 
Constantin S. Coordonate: 44.898272 - 26.001250.

Tip probă: Soluri

Numărul fişei de prelevare: 1202003

Data prelevării/primirii probei:

Indicator
analizat

Metoda Valoare Valoare max confUM
de încercare Ordin 756/1997crt.

Nr.
determinată

Soluri - Analize fizico-chimice

Arsen mg/kg SU Vezi tabel
SR EN 16170/2017
SR EN 16174/20131 <2,5

Cadmiu mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19992 <0,7

Cobalt mg/kg SU Vezi tabel
SR EN 16170/2017
SR EN 16174/20133 7,1

Crom total mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19994 42,4
Cupru mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19995 17,4

Fluor mg/kg SU
a) 150 b) 500 c) 300 

d) 1000STAS 7184/7-876 1,12

Mangan mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19997 729,2
Nichel mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19998 82,1
Plumb mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19999 85,4

Total hidrocarburi din petrol mg/kg SU Vezi tabelLMB-PS.31 ed.4 rev.110 228,6

Vanadiu mg/kg SU Vezi tabel
SR EN 16170/2017
SR EN 16174/201311 19,2

SR EN ISO/IEC 17025:2018

acreditat pentru
ÎNCERCARE

CERTIFICAT DE ACREDITARE
nr. LI 737
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LABORATOR DE MEDIU BIOSOL

Societate certificată SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015, laborator

Dată emitere raport:Număr raport: 12036 SOC 17.01.2023

Str. Torcători, Nr. 6

acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, înregistrat la Mininsterul Sănătăţ ii pentru 
monitorizarea calităţ ii apei potabile şi abilitat pentru determinări de noxe profesionale

Ploieşti, Prahova
Tel: 0344 107813     Tel: 0371 322551    Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro    E-mail: laborator@biosol.ro

Zinc mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/199912 159,9

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie
Arsen 5 25 50 5 15 25
Cadmiu 1 5 10 1 3 5
Cobalt 15 100 250 15 30 50
Crom total 30 300 600 30 100 300
Cupru 20 250 500 20 100 200
Mangan 900 2000 4000 900 1500 2500
Nichel 20 200 500 20 75 150

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie
Arsen 5 25 50 5 15 25
Cadmiu 1 5 10 1 3 5
Cobalt 15 100 250 15 30 50
Crom total 30 300 600 30 100 300
Cupru 20 250 500 20 100 200
Mangan 900 2000 4000 900 1500 2500
Nichel 20 200 500 20 75 150
Plumb 20 250 1000 20 50 100
TPH 100 1000 2000 100 200 500

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie
Arsen 5 25 50 5 15 25
Cadmiu 1 5 10 1 3 5
Cobalt 15 100 250 15 30 50
Crom total 30 300 600 30 100 300
Cupru 20 250 500 20 100 200
Mangan 900 2000 4000 900 1500 2500
Nichel 20 200 500 20 75 150
Plumb 20 250 1000 20 50 100
TPH 100 1000 2000 100 200 500
Vanadiu 50 200 400 50 100 200
Zinc 100 700 1500 100 300 600

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie
Arsen 5 25 50 5 15 25
Cadmiu 1 5 10 1 3 5
Cobalt 15 100 250 15 30 50
Crom total 30 300 600 30 100 300
Cupru 20 250 500 20 100 200
Mangan 900 2000 4000 900 1500 2500
Nichel 20 200 500 20 75 150
Plumb 20 250 1000 20 50 100
TPH 100 1000 2000 100 200 500
Vanadiu 50 200 400 50 100 200
Zinc 100 700 1500 100 300 600

OBSERVAŢII:

Şef laborator - chimie Întocmit
ing. chim. Evelina Adina Nitu ing. chim. Evelina Adina Nitu
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LABORATOR DE MEDIU BIOSOL

Societate certificată SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015, laborator

Dată emitere raport:Număr raport: 12037 SOC 17.01.2023

Str. Torcători, Nr. 6

acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, înregistrat la Mininsterul Sănătăţ ii pentru 
monitorizarea calităţ ii apei potabile şi abilitat pentru determinări de noxe profesionale

Ploieşti, Prahova
Tel: 0344 107813     Tel: 0371 322551    Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro    E-mail: laborator@biosol.ro

Date suplimentare despre prelevare:
LMB-IO.09 *

12037 SOC

22.12.2022 - 16.01.2023
21.12.2022 / 21.12.2022
S7 - zona rezervor pacura R2

Sol - 30 cm

Contract 1320 din 24.11.2022
TERMO PLOIESTI SRL, STR VLAD TEPES NR 37, PLOIESTI

Metoda de prelevare:

Codul probei:

Data efectuării încercărilor:

Locul prelevării probei:

Descriere probă:

Nr. comandă/contract:
Beneficiar:

Proba a fost prelevată de către Catalin Cosmin Petre în prezenţ a reprezentantului beneficiarului 
Constantin S. Coordonate: 44.898272 - 26.001250.

Tip probă: Soluri

Numărul fişei de prelevare: 1202004

Data prelevării/primirii probei:

Indicator
analizat

Metoda Valoare Valoare max confUM
de încercare Ordin 756/1997crt.

Nr.
determinată

Soluri - Analize fizico-chimice

Arsen mg/kg SU Vezi tabel
SR EN 16170/2017
SR EN 16174/20131 <2,5

Cadmiu mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19992 <0,7

Cobalt mg/kg SU Vezi tabel
SR EN 16170/2017
SR EN 16174/20133 9

Crom total mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19994 42,1
Cupru mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19995 19

Fluor mg/kg SU
a) 150 b) 500 c) 300 

d) 1000STAS 7184/7-876 1,27

Mangan mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19997 729,6
Nichel mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19998 73,5
Plumb mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19999 56,6

Total hidrocarburi din petrol mg/kg SU Vezi tabelLMB-PS.31 ed.4 rev.110 315,94

Vanadiu mg/kg SU Vezi tabel
SR EN 16170/2017
SR EN 16174/201311 20,9

SR EN ISO/IEC 17025:2018

acreditat pentru
ÎNCERCARE

CERTIFICAT DE ACREDITARE
nr. LI 737
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LABORATOR DE MEDIU BIOSOL

Societate certificată SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015, laborator

Dată emitere raport:Număr raport: 12037 SOC 17.01.2023

Str. Torcători, Nr. 6

acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, înregistrat la Mininsterul Sănătăţ ii pentru 
monitorizarea calităţ ii apei potabile şi abilitat pentru determinări de noxe profesionale

Ploieşti, Prahova
Tel: 0344 107813     Tel: 0371 322551    Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro    E-mail: laborator@biosol.ro

Zinc mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/199912 <3,5

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie
Arsen 5 25 50 5 15 25
Cadmiu 1 5 10 1 3 5
Cobalt 15 100 250 15 30 50
Crom total 30 300 600 30 100 300
Cupru 20 250 500 20 100 200
Mangan 900 2000 4000 900 1500 2500
Nichel 20 200 500 20 75 150

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie
Arsen 5 25 50 5 15 25
Cadmiu 1 5 10 1 3 5
Cobalt 15 100 250 15 30 50
Crom total 30 300 600 30 100 300
Cupru 20 250 500 20 100 200
Mangan 900 2000 4000 900 1500 2500
Nichel 20 200 500 20 75 150
Plumb 20 250 1000 20 50 100
TPH 100 1000 2000 100 200 500

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie
Arsen 5 25 50 5 15 25
Cadmiu 1 5 10 1 3 5
Cobalt 15 100 250 15 30 50
Crom total 30 300 600 30 100 300
Cupru 20 250 500 20 100 200
Mangan 900 2000 4000 900 1500 2500
Nichel 20 200 500 20 75 150
Plumb 20 250 1000 20 50 100
TPH 100 1000 2000 100 200 500
Vanadiu 50 200 400 50 100 200
Zinc 100 700 1500 100 300 600

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie
Arsen 5 25 50 5 15 25
Cadmiu 1 5 10 1 3 5
Cobalt 15 100 250 15 30 50
Crom total 30 300 600 30 100 300
Cupru 20 250 500 20 100 200
Mangan 900 2000 4000 900 1500 2500
Nichel 20 200 500 20 75 150
Plumb 20 250 1000 20 50 100
TPH 100 1000 2000 100 200 500
Vanadiu 50 200 400 50 100 200
Zinc 100 700 1500 100 300 600

OBSERVAŢII:

Şef laborator - chimie Întocmit
ing. chim. Evelina Adina Nitu ing. chim. Evelina Adina Nitu
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LABORATOR DE MEDIU BIOSOL

Societate certificată SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015, laborator

Dată emitere raport:Număr raport: 12038 SOC 17.01.2023

Str. Torcători, Nr. 6

acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, înregistrat la Mininsterul Sănătăţ ii pentru 
monitorizarea calităţ ii apei potabile şi abilitat pentru determinări de noxe profesionale

Ploieşti, Prahova
Tel: 0344 107813     Tel: 0371 322551    Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro    E-mail: laborator@biosol.ro

Date suplimentare despre prelevare:
LMB-IO.09 *

12038 SOC

22.12.2022 - 16.01.2023
21.12.2022 / 21.12.2022
S8 - zona intrare rezervoarele R1 si R2

Sol - 5 cm

Contract 1320 din 24.11.2022
TERMO PLOIESTI SRL, STR VLAD TEPES NR 37, PLOIESTI

Metoda de prelevare:

Codul probei:

Data efectuării încercărilor:

Locul prelevării probei:

Descriere probă:

Nr. comandă/contract:
Beneficiar:

Proba a fost prelevată de către Catalin Cosmin Petre în prezenţ a reprezentantului beneficiarului 
Constantin S. Coordonate: 44.894808 - 26.005151.

Tip probă: Soluri

Numărul fişei de prelevare: 1202005

Data prelevării/primirii probei:

Indicator
analizat

Metoda Valoare Valoare max confUM
de încercare Ordin 756/1997crt.

Nr.
determinată

Soluri - Analize fizico-chimice

Arsen mg/kg SU Vezi tabel
SR EN 16170/2017
SR EN 16174/20131 <2,5

Cadmiu mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19992 <0,7

Cobalt mg/kg SU Vezi tabel
SR EN 16170/2017
SR EN 16174/20133 6,2

Crom total mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19994 35,9
Cupru mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19995 38,4

Fluor mg/kg SU
a) 150 b) 500 c) 300 

d) 1000STAS 7184/7-876 1,01

Mangan mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19997 746,4
Nichel mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19998 74,6
Plumb mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19999 95,3

Total hidrocarburi din petrol mg/kg SU Vezi tabelLMB-PS.31 ed.4 rev.110 <100

Vanadiu mg/kg SU Vezi tabel
SR EN 16170/2017
SR EN 16174/201311 18,2

SR EN ISO/IEC 17025:2018

acreditat pentru
ÎNCERCARE

CERTIFICAT DE ACREDITARE
nr. LI 737
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LABORATOR DE MEDIU BIOSOL

Societate certificată SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015, laborator

Dată emitere raport:Număr raport: 12038 SOC 17.01.2023

Str. Torcători, Nr. 6

acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, înregistrat la Mininsterul Sănătăţ ii pentru 
monitorizarea calităţ ii apei potabile şi abilitat pentru determinări de noxe profesionale

Ploieşti, Prahova
Tel: 0344 107813     Tel: 0371 322551    Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro    E-mail: laborator@biosol.ro

Zinc mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/199912 99,7

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie
Arsen 5 25 50 5 15 25
Cadmiu 1 5 10 1 3 5
Cobalt 15 100 250 15 30 50
Crom total 30 300 600 30 100 300
Cupru 20 250 500 20 100 200
Mangan 900 2000 4000 900 1500 2500
Nichel 20 200 500 20 75 150

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie
Arsen 5 25 50 5 15 25
Cadmiu 1 5 10 1 3 5
Cobalt 15 100 250 15 30 50
Crom total 30 300 600 30 100 300
Cupru 20 250 500 20 100 200
Mangan 900 2000 4000 900 1500 2500
Nichel 20 200 500 20 75 150
Plumb 20 250 1000 20 50 100
TPH 100 1000 2000 100 200 500

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie
Arsen 5 25 50 5 15 25
Cadmiu 1 5 10 1 3 5
Cobalt 15 100 250 15 30 50
Crom total 30 300 600 30 100 300
Cupru 20 250 500 20 100 200
Mangan 900 2000 4000 900 1500 2500
Nichel 20 200 500 20 75 150
Plumb 20 250 1000 20 50 100
TPH 100 1000 2000 100 200 500
Vanadiu 50 200 400 50 100 200
Zinc 100 700 1500 100 300 600

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie
Arsen 5 25 50 5 15 25
Cadmiu 1 5 10 1 3 5
Cobalt 15 100 250 15 30 50
Crom total 30 300 600 30 100 300
Cupru 20 250 500 20 100 200
Mangan 900 2000 4000 900 1500 2500
Nichel 20 200 500 20 75 150
Plumb 20 250 1000 20 50 100
TPH 100 1000 2000 100 200 500
Vanadiu 50 200 400 50 100 200
Zinc 100 700 1500 100 300 600

OBSERVAŢII:

Şef laborator - chimie Întocmit
ing. chim. Evelina Adina Nitu ing. chim. Evelina Adina Nitu
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LABORATOR DE MEDIU BIOSOL

Societate certificată SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015, laborator

Dată emitere raport:Număr raport: 12039 SOC 17.01.2023

Str. Torcători, Nr. 6

acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, înregistrat la Mininsterul Sănătăţ ii pentru 
monitorizarea calităţ ii apei potabile şi abilitat pentru determinări de noxe profesionale

Ploieşti, Prahova
Tel: 0344 107813     Tel: 0371 322551    Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro    E-mail: laborator@biosol.ro

Date suplimentare despre prelevare:
LMB-IO.09 *

12039 SOC

22.12.2022 - 16.01.2023
21.12.2022 / 21.12.2022
S8 - zona intrare rezervoarele R1 si R2

Sol - 30 cm

Contract 1320 din 24.11.2022
TERMO PLOIESTI SRL, STR VLAD TEPES NR 37, PLOIESTI

Metoda de prelevare:

Codul probei:

Data efectuării încercărilor:

Locul prelevării probei:

Descriere probă:

Nr. comandă/contract:
Beneficiar:

Proba a fost prelevată de către Catalin Cosmin Petre în prezenţ a reprezentantului beneficiarului 
Constantin S. Coordonate: 44.898272 - 26.001250.

Tip probă: Soluri

Numărul fişei de prelevare: 1202006

Data prelevării/primirii probei:

Indicator
analizat

Metoda Valoare Valoare max confUM
de încercare Ordin 756/1997crt.

Nr.
determinată

Soluri - Analize fizico-chimice

Arsen mg/kg SU Vezi tabel
SR EN 16170/2017
SR EN 16174/20131 <2,5

Cadmiu mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19992 <0,7

Cobalt mg/kg SU Vezi tabel
SR EN 16170/2017
SR EN 16174/20133 9,4

Crom total mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19994 37,1
Cupru mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19995 54,2

Fluor mg/kg SU
a) 150 b) 500 c) 300 

d) 1000STAS 7184/7-876 1,14

Mangan mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19997 727,8
Nichel mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19998 70,9
Plumb mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19999 87,1

Total hidrocarburi din petrol mg/kg SU Vezi tabelLMB-PS.31 ed.4 rev.110 <100

Vanadiu mg/kg SU Vezi tabel
SR EN 16170/2017
SR EN 16174/201311 27,4

SR EN ISO/IEC 17025:2018

acreditat pentru
ÎNCERCARE

CERTIFICAT DE ACREDITARE
nr. LI 737
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LABORATOR DE MEDIU BIOSOL

Societate certificată SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015, laborator

Dată emitere raport:Număr raport: 12039 SOC 17.01.2023

Str. Torcători, Nr. 6

acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, înregistrat la Mininsterul Sănătăţ ii pentru 
monitorizarea calităţ ii apei potabile şi abilitat pentru determinări de noxe profesionale

Ploieşti, Prahova
Tel: 0344 107813     Tel: 0371 322551    Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro    E-mail: laborator@biosol.ro

Zinc mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/199912 99,2

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie
Arsen 5 25 50 5 15 25
Cadmiu 1 5 10 1 3 5
Cobalt 15 100 250 15 30 50
Crom total 30 300 600 30 100 300
Cupru 20 250 500 20 100 200
Mangan 900 2000 4000 900 1500 2500
Nichel 20 200 500 20 75 150

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie
Arsen 5 25 50 5 15 25
Cadmiu 1 5 10 1 3 5
Cobalt 15 100 250 15 30 50
Crom total 30 300 600 30 100 300
Cupru 20 250 500 20 100 200
Mangan 900 2000 4000 900 1500 2500
Nichel 20 200 500 20 75 150
Plumb 20 250 1000 20 50 100
TPH 100 1000 2000 100 200 500

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie
Arsen 5 25 50 5 15 25
Cadmiu 1 5 10 1 3 5
Cobalt 15 100 250 15 30 50
Crom total 30 300 600 30 100 300
Cupru 20 250 500 20 100 200
Mangan 900 2000 4000 900 1500 2500
Nichel 20 200 500 20 75 150
Plumb 20 250 1000 20 50 100
TPH 100 1000 2000 100 200 500
Vanadiu 50 200 400 50 100 200
Zinc 100 700 1500 100 300 600

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie
Arsen 5 25 50 5 15 25
Cadmiu 1 5 10 1 3 5
Cobalt 15 100 250 15 30 50
Crom total 30 300 600 30 100 300
Cupru 20 250 500 20 100 200
Mangan 900 2000 4000 900 1500 2500
Nichel 20 200 500 20 75 150
Plumb 20 250 1000 20 50 100
TPH 100 1000 2000 100 200 500
Vanadiu 50 200 400 50 100 200
Zinc 100 700 1500 100 300 600

OBSERVAŢII:

Şef laborator - chimie Întocmit
ing. chim. Evelina Adina Nitu ing. chim. Evelina Adina Nitu
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LABORATOR DE MEDIU BIOSOL

Societate certificată SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015, laborator

Dată emitere raport:Număr raport: 12040 SOC 17.01.2023

Str. Torcători, Nr. 6

acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, înregistrat la Mininsterul Sănătăţ ii pentru 
monitorizarea calităţ ii apei potabile şi abilitat pentru determinări de noxe profesionale

Ploieşti, Prahova
Tel: 0344 107813     Tel: 0371 322551    Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro    E-mail: laborator@biosol.ro

Date suplimentare despre prelevare:
LMB-IO.09 *

12040 SOC

22.12.2022 - 16.01.2023
21.12.2022 / 21.12.2022
S12 - Zona exploatare chimica 

Sol - 5 cm

Contract 1320 din 24.11.2022
TERMO PLOIESTI SRL, STR VLAD TEPES NR 37, PLOIESTI

Metoda de prelevare:

Codul probei:

Data efectuării încercărilor:

Locul prelevării probei:

Descriere probă:

Nr. comandă/contract:
Beneficiar:

Proba a fost prelevată de către Catalin Cosmin Petre în prezenţ a reprezentantului beneficiarului 
Constantin S. Coordonate: 44.879076 - 26.012406.

Tip probă: Soluri

Numărul fişei de prelevare: 1202007

Data prelevării/primirii probei:

Indicator
analizat

Metoda Valoare Valoare max confUM
de încercare Ordin 756/1997crt.

Nr.
determinată

Soluri - Analize fizico-chimice

Arsen mg/kg SU Vezi tabel
SR EN 16170/2017
SR EN 16174/20131 <2,5

Cadmiu mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19992 <0,7

Cobalt mg/kg SU Vezi tabel
SR EN 16170/2017
SR EN 16174/20133 9,8

Crom total mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19994 54,5
Cupru mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19995 36,5

Fluor mg/kg SU
a) 150 b) 500 c) 300 

d) 1000STAS 7184/7-876 0,793

Mangan mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19997 980,9
Nichel mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19998 77,4
Plumb mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19999 130,5

Total hidrocarburi din petrol mg/kg SU Vezi tabelLMB-PS.31 ed.4 rev.110 <100

Vanadiu mg/kg SU Vezi tabel
SR EN 16170/2017
SR EN 16174/201311 29,8

SR EN ISO/IEC 17025:2018

acreditat pentru
ÎNCERCARE

CERTIFICAT DE ACREDITARE
nr. LI 737
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LABORATOR DE MEDIU BIOSOL

Societate certificată SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015, laborator

Dată emitere raport:Număr raport: 12040 SOC 17.01.2023

Str. Torcători, Nr. 6

acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, înregistrat la Mininsterul Sănătăţ ii pentru 
monitorizarea calităţ ii apei potabile şi abilitat pentru determinări de noxe profesionale

Ploieşti, Prahova
Tel: 0344 107813     Tel: 0371 322551    Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro    E-mail: laborator@biosol.ro

Zinc mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/199912 339,9

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie
Arsen 5 25 50 5 15 25
Cadmiu 1 5 10 1 3 5
Cobalt 15 100 250 15 30 50
Crom total 30 300 600 30 100 300
Cupru 20 250 500 20 100 200
Mangan 900 2000 4000 900 1500 2500
Nichel 20 200 500 20 75 150

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie
Arsen 5 25 50 5 15 25
Cadmiu 1 5 10 1 3 5
Cobalt 15 100 250 15 30 50
Crom total 30 300 600 30 100 300
Cupru 20 250 500 20 100 200
Mangan 900 2000 4000 900 1500 2500
Nichel 20 200 500 20 75 150
Plumb 20 250 1000 20 50 100
TPH 100 1000 2000 100 200 500

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie
Arsen 5 25 50 5 15 25
Cadmiu 1 5 10 1 3 5
Cobalt 15 100 250 15 30 50
Crom total 30 300 600 30 100 300
Cupru 20 250 500 20 100 200
Mangan 900 2000 4000 900 1500 2500
Nichel 20 200 500 20 75 150
Plumb 20 250 1000 20 50 100
TPH 100 1000 2000 100 200 500
Vanadiu 50 200 400 50 100 200
Zinc 100 700 1500 100 300 600

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie
Arsen 5 25 50 5 15 25
Cadmiu 1 5 10 1 3 5
Cobalt 15 100 250 15 30 50
Crom total 30 300 600 30 100 300
Cupru 20 250 500 20 100 200
Mangan 900 2000 4000 900 1500 2500
Nichel 20 200 500 20 75 150
Plumb 20 250 1000 20 50 100
TPH 100 1000 2000 100 200 500
Vanadiu 50 200 400 50 100 200
Zinc 100 700 1500 100 300 600

OBSERVAŢII:

Şef laborator - chimie Întocmit
ing. chim. Evelina Adina Nitu ing. chim. Evelina Adina Nitu
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LABORATOR DE MEDIU BIOSOL

Societate certificată SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015, laborator

Dată emitere raport:Număr raport: 12041 SOC 17.01.2023

Str. Torcători, Nr. 6

acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, înregistrat la Mininsterul Sănătăţ ii pentru 
monitorizarea calităţ ii apei potabile şi abilitat pentru determinări de noxe profesionale

Ploieşti, Prahova
Tel: 0344 107813     Tel: 0371 322551    Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro    E-mail: laborator@biosol.ro

Date suplimentare despre prelevare:
LMB-IO.09 *

12041 SOC

22.12.2022 - 16.01.2023
21.12.2022 / 21.12.2022
S12 - Zona exploatare chimica 

Sol - 30 cm

Contract 1320 din 24.11.2022
TERMO PLOIESTI SRL, STR VLAD TEPES NR 37, PLOIESTI

Metoda de prelevare:

Codul probei:

Data efectuării încercărilor:

Locul prelevării probei:

Descriere probă:

Nr. comandă/contract:
Beneficiar:

Proba a fost prelevată de către Catalin Cosmin Petre în prezenţ a reprezentantului beneficiarului 
Constantin S. Coordonate: 44.879076 - 26.012406.

Tip probă: Soluri

Numărul fişei de prelevare: 1202008

Data prelevării/primirii probei:

Indicator
analizat

Metoda Valoare Valoare max confUM
de încercare Ordin 756/1997crt.

Nr.
determinată

Soluri - Analize fizico-chimice

Arsen mg/kg SU Vezi tabel
SR EN 16170/2017
SR EN 16174/20131 <2,5

Cadmiu mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19992 <0,7

Cobalt mg/kg SU Vezi tabel
SR EN 16170/2017
SR EN 16174/20133 5,9

Crom total mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19994 66,9
Cupru mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19995 51,8

Fluor mg/kg SU
a) 150 b) 500 c) 300 

d) 1000STAS 7184/7-876 1,04

Mangan mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19997 1322,3
Nichel mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19998 102,7
Plumb mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19999 286,5

Total hidrocarburi din petrol mg/kg SU Vezi tabelLMB-PS.31 ed.4 rev.110 <100

Vanadiu mg/kg SU Vezi tabel
SR EN 16170/2017
SR EN 16174/201311 16,4

SR EN ISO/IEC 17025:2018

acreditat pentru
ÎNCERCARE

CERTIFICAT DE ACREDITARE
nr. LI 737
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LABORATOR DE MEDIU BIOSOL

Societate certificată SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015, laborator

Dată emitere raport:Număr raport: 12041 SOC 17.01.2023

Str. Torcători, Nr. 6

acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, înregistrat la Mininsterul Sănătăţ ii pentru 
monitorizarea calităţ ii apei potabile şi abilitat pentru determinări de noxe profesionale

Ploieşti, Prahova
Tel: 0344 107813     Tel: 0371 322551    Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro    E-mail: laborator@biosol.ro

Zinc mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/199912 595,4

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie
Arsen 5 25 50 5 15 25
Cadmiu 1 5 10 1 3 5
Cobalt 15 100 250 15 30 50
Crom total 30 300 600 30 100 300
Cupru 20 250 500 20 100 200
Mangan 900 2000 4000 900 1500 2500
Nichel 20 200 500 20 75 150

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie
Arsen 5 25 50 5 15 25
Cadmiu 1 5 10 1 3 5
Cobalt 15 100 250 15 30 50
Crom total 30 300 600 30 100 300
Cupru 20 250 500 20 100 200
Mangan 900 2000 4000 900 1500 2500
Nichel 20 200 500 20 75 150
Plumb 20 250 1000 20 50 100
TPH 100 1000 2000 100 200 500

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie
Arsen 5 25 50 5 15 25
Cadmiu 1 5 10 1 3 5
Cobalt 15 100 250 15 30 50
Crom total 30 300 600 30 100 300
Cupru 20 250 500 20 100 200
Mangan 900 2000 4000 900 1500 2500
Nichel 20 200 500 20 75 150
Plumb 20 250 1000 20 50 100
TPH 100 1000 2000 100 200 500
Vanadiu 50 200 400 50 100 200
Zinc 100 700 1500 100 300 600

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie
Arsen 5 25 50 5 15 25
Cadmiu 1 5 10 1 3 5
Cobalt 15 100 250 15 30 50
Crom total 30 300 600 30 100 300
Cupru 20 250 500 20 100 200
Mangan 900 2000 4000 900 1500 2500
Nichel 20 200 500 20 75 150
Plumb 20 250 1000 20 50 100
TPH 100 1000 2000 100 200 500
Vanadiu 50 200 400 50 100 200
Zinc 100 700 1500 100 300 600

OBSERVAŢII:

Şef laborator - chimie Întocmit
ing. chim. Evelina Adina Nitu ing. chim. Evelina Adina Nitu
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LABORATOR DE MEDIU BIOSOL

Societate certificată SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015, laborator

Dată emitere raport:Număr raport: 12042 SOC 17.01.2023

Str. Torcători, Nr. 6

acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, înregistrat la Mininsterul Sănătăţ ii pentru 
monitorizarea calităţ ii apei potabile şi abilitat pentru determinări de noxe profesionale

Ploieşti, Prahova
Tel: 0344 107813     Tel: 0371 322551    Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro    E-mail: laborator@biosol.ro

Date suplimentare despre prelevare:
LMB-IO.09 *

12042 SOC

22.12.2022 - 16.01.2023
21.12.2022 / 21.12.2022
S16 - Proba martor zona exterior poarta acces

Sol - 5 cm

Contract 1320 din 24.11.2022
TERMO PLOIESTI SRL, STR VLAD TEPES NR 37, PLOIESTI

Metoda de prelevare:

Codul probei:

Data efectuării încercărilor:

Locul prelevării probei:

Descriere probă:

Nr. comandă/contract:
Beneficiar:

Proba a fost prelevată de către Catalin Cosmin Petre în prezenţ a reprezentantului beneficiarului 
Constantin S. Coordonate: 44.883578 - 26.011947.

Tip probă: Soluri

Numărul fişei de prelevare: 1202009

Data prelevării/primirii probei:

Indicator
analizat

Metoda Valoare Valoare max confUM
de încercare Ordin 756/1997crt.

Nr.
determinată

Soluri - Analize fizico-chimice

Arsen mg/kg SU Vezi tabel
SR EN 16170/2017
SR EN 16174/20131 <2,5

Cadmiu mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19992 <0,7

Cobalt mg/kg SU Vezi tabel
SR EN 16170/2017
SR EN 16174/20133 6,4

Crom total mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19994 24,2
Cupru mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19995 16,7

Fluor mg/kg SU
a) 150 b) 500 c) 300 

d) 1000STAS 7184/7-876 <0,5

Mangan mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19997 530,3
Nichel mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19998 25,1
Plumb mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/19999 <15,8

Total hidrocarburi din petrol mg/kg SU Vezi tabelLMB-PS.31 ed.4 rev.110 <100

Vanadiu mg/kg SU Vezi tabel
SR EN 16170/2017
SR EN 16174/201311 21,3

SR EN ISO/IEC 17025:2018

acreditat pentru
ÎNCERCARE

CERTIFICAT DE ACREDITARE
nr. LI 737
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LABORATOR DE MEDIU BIOSOL

Societate certificată SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015, laborator

Dată emitere raport:Număr raport: 12042 SOC 17.01.2023

Str. Torcători, Nr. 6

acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, înregistrat la Mininsterul Sănătăţ ii pentru 
monitorizarea calităţ ii apei potabile şi abilitat pentru determinări de noxe profesionale

Ploieşti, Prahova
Tel: 0344 107813     Tel: 0371 322551    Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro    E-mail: laborator@biosol.ro

Zinc mg/kg SU Vezi tabelSR ISO 11047/199912 81,3

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie
Arsen 5 25 50 5 15 25
Cadmiu 1 5 10 1 3 5
Cobalt 15 100 250 15 30 50
Crom total 30 300 600 30 100 300
Cupru 20 250 500 20 100 200
Mangan 900 2000 4000 900 1500 2500
Nichel 20 200 500 20 75 150

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie
Arsen 5 25 50 5 15 25
Cadmiu 1 5 10 1 3 5
Cobalt 15 100 250 15 30 50
Crom total 30 300 600 30 100 300
Cupru 20 250 500 20 100 200
Mangan 900 2000 4000 900 1500 2500
Nichel 20 200 500 20 75 150
Plumb 20 250 1000 20 50 100
TPH 100 1000 2000 100 200 500

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie
Arsen 5 25 50 5 15 25
Cadmiu 1 5 10 1 3 5
Cobalt 15 100 250 15 30 50
Crom total 30 300 600 30 100 300
Cupru 20 250 500 20 100 200
Mangan 900 2000 4000 900 1500 2500
Nichel 20 200 500 20 75 150
Plumb 20 250 1000 20 50 100
TPH 100 1000 2000 100 200 500
Vanadiu 50 200 400 50 100 200
Zinc 100 700 1500 100 300 600

Valori de referinţ ă pentru elementele chimice din sol conform Ord. 756/1997 
Categorie sol Sol puţ in sensibil Sol sensibil
Indicator Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie Concentraţ ie normală Concentraţ ie de alertă Concentraţ ie de intervenţ ie
Arsen 5 25 50 5 15 25
Cadmiu 1 5 10 1 3 5
Cobalt 15 100 250 15 30 50
Crom total 30 300 600 30 100 300
Cupru 20 250 500 20 100 200
Mangan 900 2000 4000 900 1500 2500
Nichel 20 200 500 20 75 150
Plumb 20 250 1000 20 50 100
TPH 100 1000 2000 100 200 500
Vanadiu 50 200 400 50 100 200
Zinc 100 700 1500 100 300 600

OBSERVAŢII:

Şef laborator - chimie Întocmit
ing. chim. Evelina Adina Nitu ing. chim. Evelina Adina Nitu
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LABORATOR DE MEDIU BIOSOL

Societate certificată SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015, laborator

Dată emitere raport:Număr raport: 120293 AEN 03.01.2023

Str. Torcători, Nr. 6

acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, înregistrat la Mininsterul Sănătăţ ii pentru 
monitorizarea calităţ ii apei potabile şi abilitat pentru determinări de noxe profesionale

Ploieşti, Prahova
Tel: 0344 107813     Tel: 0371 322551    Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro    E-mail: laborator@biosol.ro

Date suplimentare despre prelevare:
LMB-IO.07

120293 AEN

21.12.2022 - 21.12.2022
21.12.2022 / 21.12.2022
Zona rezervor R5 - pacura

Camp acustic

Comanda 170 din 20.12.2022
TERMO PLOIESTI SRL, STR VLAD TEPES NR 37, PLOIESTI

Metoda de prelevare:

Codul probei:

Data efectuării încercărilor:

Locul prelevării probei:

Descriere probă:

Nr. comandă/contract:
Beneficiar:

Încercările au fost efectuate de către Catalin Cosmin Petre în prezenţ a reprezentantului 
beneficiarului, Constantin Scarlat.

Tip probă: Camp acustic in mediu ambiental

Numărul fişei de prelevare: 1202136

Data prelevării/primirii probei:

Temperatură atmosferică: 2,7 °C Umiditate atmosferică: 51,1 % Viteză vânt: 2,4 m/s Ora măsurării: 13:54 - 14:09 Distanţ a până la sursă: 220 m

Durată măsurare: 15 minDirecţ ie vânt: S-VCoordonate GPS: 44.881511   26.005640Presiune atmosferică: 1024,4 hPa

Indicator
analizat

Metoda Valoare Valoare max confUM
de încercare SR 10009/2017crt.

Nr.
determinată

Aer - Analize camp acustic in mediu ambiental
Nivel de zgomot Leq,15 dB -LMB-PS.15 ed.4 rev.51 54,3

Nivel de zgomot Leq,15 corectat dB 65LMB-PS.15 ed.4 rev.52 51,1
Nivel de zgomot Leq,15 rezidual dB -LMB-PS.15 ed.4 rev.53 51,5

Şef laborator - aer Întocmit
ing. Vlad Frincu ing. Vlad Frincu

SR EN ISO/IEC 17025:2018

acreditat pentru
ÎNCERCARE

CERTIFICAT DE ACREDITARE
nr. LI 737
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LABORATOR DE MEDIU BIOSOL

Societate certificată SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015, laborator

Dată emitere raport:Număr raport: 120294 AEN 03.01.2023

Str. Torcători, Nr. 6

acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, înregistrat la Mininsterul Sănătăţ ii pentru 
monitorizarea calităţ ii apei potabile şi abilitat pentru determinări de noxe profesionale

Ploieşti, Prahova
Tel: 0344 107813     Tel: 0371 322551    Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro    E-mail: laborator@biosol.ro

Date suplimentare despre prelevare:
LMB-IO.07

120294 AEN

21.12.2022 - 21.12.2022
21.12.2022 / 21.12.2022
In vecinatatea turnului de racire

Camp acustic

Comanda 170 din 20.12.2022
TERMO PLOIESTI SRL, STR VLAD TEPES NR 37, PLOIESTI

Metoda de prelevare:

Codul probei:

Data efectuării încercărilor:

Locul prelevării probei:

Descriere probă:

Nr. comandă/contract:
Beneficiar:

Încercările au fost efectuate de către Catalin Cosmin Petre în prezenţ a reprezentantului 
beneficiarului, Constantin Scarlat.

Tip probă: Camp acustic in mediu ambiental

Numărul fişei de prelevare: 1202137

Data prelevării/primirii probei:

Temperatură atmosferică: 2,9 °C Umiditate atmosferică: 50,8 % Viteză vânt: 2,2 m/s Ora măsurării: 14:23 - 14:38 Distanţ a până la sursă: 170 m

Durată măsurare: 15 minDirecţ ie vânt: S-VCoordonate GPS: 44.882875  26.006093Presiune atmosferică: 1024,4 hPa

Indicator
analizat

Metoda Valoare Valoare max confUM
de încercare SR 10009/2017crt.

Nr.
determinată

Aer - Analize camp acustic in mediu ambiental
Nivel de zgomot Leq,15 dB -LMB-PS.15 ed.4 rev.51 56,6

Nivel de zgomot Leq,15 corectat dB 65LMB-PS.15 ed.4 rev.52 54
Nivel de zgomot Leq,15 rezidual dB -LMB-PS.15 ed.4 rev.53 53,2

Şef laborator - aer Întocmit
ing. Vlad Frincu ing. Vlad Frincu

SR EN ISO/IEC 17025:2018

acreditat pentru
ÎNCERCARE

CERTIFICAT DE ACREDITARE
nr. LI 737
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LABORATOR DE MEDIU BIOSOL

Societate certificată SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015, laborator

Dată emitere raport:Număr raport: 120295 AEN 03.01.2023

Str. Torcători, Nr. 6

acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, înregistrat la Mininsterul Sănătăţ ii pentru 
monitorizarea calităţ ii apei potabile şi abilitat pentru determinări de noxe profesionale

Ploieşti, Prahova
Tel: 0344 107813     Tel: 0371 322551    Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro    E-mail: laborator@biosol.ro

Date suplimentare despre prelevare:
LMB-IO.07

120295 AEN

21.12.2022 - 21.12.2022
21.12.2022 / 21.12.2022
La poarta unitatii

Camp acustic

Comanda 170 din 20.12.2022
TERMO PLOIESTI SRL, STR VLAD TEPES NR 37, PLOIESTI

Metoda de prelevare:

Codul probei:

Data efectuării încercărilor:

Locul prelevării probei:

Descriere probă:

Nr. comandă/contract:
Beneficiar:

Încercările au fost efectuate de către Catalin Cosmin Petre în prezenţ a reprezentantului 
beneficiarului, Constantin Scarlat.

Tip probă: Camp acustic in mediu ambiental

Numărul fişei de prelevare: 1202138

Data prelevării/primirii probei:

Temperatură atmosferică: 3,1 °C Umiditate atmosferică: 50,7 % Viteză vânt: 2,8 m/s Ora măsurării: 15:02 - 15:17 Distanţ a până la sursă: 110 m

Durată măsurare: 15 minDirecţ ie vânt: S-VCoordonate GPS: 44.883583  26.012857Presiune atmosferică: 1024,4 hPa

Indicator
analizat

Metoda Valoare Valoare max confUM
de încercare SR 10009/2017crt.

Nr.
determinată

Aer - Analize camp acustic in mediu ambiental
Nivel de zgomot Leq,15 dB -LMB-PS.15 ed.4 rev.51 58,7

Nivel de zgomot Leq,15 corectat dB 65LMB-PS.15 ed.4 rev.52 56,1
Nivel de zgomot Leq,15 rezidual dB -LMB-PS.15 ed.4 rev.53 55,3

Şef laborator - aer Întocmit
ing. Vlad Frincu ing. Vlad Frincu

SR EN ISO/IEC 17025:2018

acreditat pentru
ÎNCERCARE

CERTIFICAT DE ACREDITARE
nr. LI 737
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LABORATOR DE MEDIU BIOSOL

Societate certificată SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015, laborator

Dată emitere raport:Număr raport: 120292 AEN 03.01.2023

Str. Torcători, Nr. 6

acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, înregistrat la Mininsterul Sănătăţ ii pentru 
monitorizarea calităţ ii apei potabile şi abilitat pentru determinări de noxe profesionale

Ploieşti, Prahova
Tel: 0344 107813     Tel: 0371 322551    Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro    E-mail: laborator@biosol.ro

Date suplimentare despre prelevare:
LMB-IO.07

120292 AEN

21.12.2022 - 21.12.2022
21.12.2022 / 21.12.2022
Exploatare chimica - in fata cladirii

Camp acustic

Comanda 170 din 20.12.2022
TERMO PLOIESTI SRL, STR VLAD TEPES NR 37, PLOIESTI

Metoda de prelevare:

Codul probei:

Data efectuării încercărilor:

Locul prelevării probei:

Descriere probă:

Nr. comandă/contract:
Beneficiar:

Încercările au fost efectuate de către Catalin Cosmin Petre în prezenţ a reprezentantului 
beneficiarului, Constantin Scarlat.

Tip probă: Camp acustic in mediu ambiental

Numărul fişei de prelevare: 1202135

Data prelevării/primirii probei:

Temperatură atmosferică: 2,7 °C Umiditate atmosferică: 51,3 % Viteză vânt: 3 m/s Ora măsurării: 13:21 - 13:36 Distanţ a până la sursă: 70 m

Durată măsurare: 15 minDirecţ ie vânt: S-VCoordonate GPS: 44.882561  26.011956Presiune atmosferică: 1024,4 hPa

Indicator
analizat

Metoda Valoare Valoare max confUM
de încercare SR 10009/2017crt.

Nr.
determinată

Aer - Analize camp acustic in mediu ambiental
Nivel de zgomot Leq,15 dB -LMB-PS.15 ed.4 rev.51 62,9

Nivel de zgomot Leq,15 corectat dB 65LMB-PS.15 ed.4 rev.52 60,5
Nivel de zgomot Leq,15 rezidual dB -LMB-PS.15 ed.4 rev.53 59,2

Şef laborator - aer Întocmit
ing. Vlad Frincu ing. Vlad Frincu

SR EN ISO/IEC 17025:2018

acreditat pentru
ÎNCERCARE

CERTIFICAT DE ACREDITARE
nr. LI 737
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