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RAPORT ANUAL DE MEDIU - 2021
(RAM) nr.140 din 27.01.2022

Identificarea dispozitivului

VARD Tulcea SA

Numele instalatiei

« Instalatii pentru tratarea suprafetei materialelor,
obiectelor sau produselor, utilizand solventi organici in
special pentru gresare, imprimare, aplicare de straturi
protectoare, degresare, impermeabilizare, apretare,
glazurare, vopsire, curatare, impregnare, cu o
capacitate de consum de solvent mai mare de 150 kg/h
sau 200 tone /an,”

Adresa instalatiei

Cod postal /Cod tara

Str. Ing. Dumitru lvanov nr.22 - Tulcea
280242/ 0040

Coordonatele amplasamentului

{(latitudine N, longitudine E)

Nord45°10'48,90" Est28°48'18,32"

' Codul CAEN (4 cifre sub forma
XXXX)

3011

Activitatea principala

Constructii nave si structuri plutitoare

Volumul productiei 45 829 tone
Autoritatea de reglementare APM TULCEA
Numarul instalatiilor 1

Numarul orelor de functionare
pe an

6 001 012 ore personal propriu
4 890 695 ore personal subcontractori.

Numarul angajatilor la data:
31.12.2021

2 908 - personal propriu;
2 406 - subcontractori

Numarul autorizatiei de mediu

2/20.06.2018

Persoane de contact

Balan Tiberiu

Telefon nr.

0240/ 501516

{ Fax nr.

0240 / 534062
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CLASIFICARE

Activitatea

Descriere

Activitate IED 6.7.

Tratarea suprafetelor materialelor, a obiectelor sau a produselor utilizand solvent
organici, pentru apretare, imprimare, acoperire, degresare. impermeabilizare.
glazurare, vopsire, curatare sau impregnare cu o capacitate de solvent organic

>150K g/ora sau >200tone/an.

Activitate PRTR 9(c¢)

Instalatii pentru tratarea suprafetei materialelor, obiectelor sau produselor utilizand
solventi organici, in special pentru gresare, impermeabilizare. apretare. elazurare.
vopsire, curatare sau impregnare, cu o capacitate de consum de 150K g/ora sau de

200tone/an.

Consumuri de materii prime

Unitate
Tip materie prima de Consum anual realizat
masura
Pasivant si vopsea pe baza de solvent* | to 743,481
Diluant* to 46,954 din care 6,788 obtinut prin distilare
Alice to 123.5
Grit to 3352,44
OXIGEN mii m¢ 1 582,584
ACETILENA to 285,6
PROPAN to 12,365
ACID CLORHIDRIC to 0
HIDROXID DE SODIU to 2,050
CLORURA DE AMONIU to 3,125
ULEI to 74,145
ZINC to 133,357
* . Consumul de vopsea si diluant si calculul emisei tinta — Anexal la GESTIUNE SOLVENTI
Productie
. Unitate de Pmdl.lctle . .
Tip produs < maxima Productie anuala realizata
masura .
proiectata
. ) ) to 65 000 42 147
Nave si structuri plutitoare
buc 15 7

J
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Consum de energie si combustibili

. Energie electrica si
- combustibili utilizati

Continutul de
Sulf

Unitatea de masura

Consum anual

- Energie electrica

- Mwh

45 436,243 (total platforma)

- Gaz metan

0% Mii me¢

1 512,732 (total platforma)

: Motorina

0% to

328.41

Reclamatii

v’ Reclamatii de mediu

Numar

Solutionare

Observatii

Reclamatii primite

Reclamatii care cer o actiune corectiva

. Categorii de reclamatii

Miros

Ve

~ ZLgomot

»

Apa

~ Aer

~ Procedurale

»~ Diverse

CIeIeie ool e

Consumuri de apa

proprie/terti

Sursa

Unitatea de masura

Consum anual

. Apa subterana

: Apa de suprafata

Ap# municipali terti mii me 319.548 (total platforma)
MONITORIZAREA ZGOMOTULUI:
Coordonatele punctelor de masurare
‘ S Coordonate geografice Coordonate matematice (m) Altitudinea
Ursa N
; Latitudine (N) | Longitudine (E) N E (m)
Z(Jl 45°11'23.20" 28°46'57.20" 417010.606 797259.942 7
Rezuitatele masuratorilor:
Punctul unde s-au efectuat masuratorile/ L . LAeq LAeq LAFmax LAFmin
o Interval de masurare Conditii meteorologice (dB) (dB) (dB) (dB)
24 01-ZG1 — limita functionala pe i T:25+30°C
< directia S, langa poarta Al de acces i U: 52 + 78%
in santierul naval VARD — nivel P.atm: ‘1009,0 hPa 64,5 59.4 93,1 56,4
: melnl Vi ],2 - 4,3 m/s
L Dir. vant : variabila
0970+ 187 Nebul.: cer senin (0%)

Obs: Mentionam ca masuratorile de zgomot s-au efectuat in conditii de functionare normale

(9%}




ITORIZAREA EMISIILOR IN AER:
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Combusti- Valoare Tip
bilul masurata monitori
Sursa / Echipament de utilizat VLE Medie anuala | zare
Nr. crt. d P Cos Poluant (mg/N | (mg/Nm) continua
epoluare X /
m’) /
disconti
nua
Debitare A8 ; pulberi | 50 8,37
Hala FUCM A26 - pulberi 50 Conservare
Al3 . pulberi | 50 15.98
S . 16,11
Al4 pulberi | 50
a . L < 13,84
b Complex sablare-vopsire AlS5 pulberi 50
1 | oba01 Al6 pulberi | 50 14,96
5
HSV 2 A88 pulberi | 50 18,21
a . 19,93
Al7 - pulberi 50 Discon-
r . S
Ob 402 Al8 pulberi | 50 20.05 tinua
e .
HSV1 A19 pulberi | 50 18.58
. 17.91
A20 pulberi 50
. 21,02
A89 pulberi 50
. , - 8.95
Debitare A9 - pulberi 50
. 13,62
: Al42 - pulberi 50
Debitare cu plasma 1590]
Al43 - pulberi 50 ’
Al44 - pulberi 50 14,33
5z
Al45 . Pulberi | 50 16,25
v Al146 ; pulberi | 50 15.09
o | Tubulatura Montaj A6 } pulberi 50 13.47
. . 14.92
P| Complex sablare-vopsire A2l - pulberi 50
2 S| Ob401 HV3 A22 pulberi | 50 13:09
i | Ob 402 A23 pulberi | 50 h.54
| HVI A40 i pulberi | 50 18.05
© A4l pulberi 50 15.33
A42 pulberi | 50 15.96
. 17.25
A43 pulberi 50
Ob 402 A44 . pulberi | 50 16,37
=
HSV1 A45 pulberi | 50 17,22
A46 pulberi | 50 18,41
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A47 pulberi 50 19,03
Ob 402 A48 ; pulberi | 50 16,63
HV2 A49 pulberi 50 12,08
A50 pulberi 50 13,29
A5 pulberi | 50 14,05
Ob 401 A90 - pulberi | 50 14,96
HSV2 A9 pulberi | 50 17.81
A92 pulberi | 50 15,32
A100 i pulberi | 50 11,26
Tubulatura Confectii 11.49
A102 pulberi 50 ’
A24 - pulberi 50 Dezafectat
Hala FUCM -
A25 - pulberi 50 Dezafectat
Al0 - pulberi 50 12,03
Debitare All - pulberi 50 10,81
All.2 COVt 14,55
§]
A107 - pulberi 50 10,11
’ A108 . pulberi | 50 8,64
¢ | Tubulatura Confectii
3 A109 - pulberi 50 8,51
a
Al10 - pulberi 50 9,19
-
A7 Gaz metan | pulberi 5 2,19
e
Nibgintua Monta NOx 350 79,93
ubulatura Monta
! S02 35 SLD
Co 100 19,27
7 Baie zincare termica Al - pulberi 50 9,11
. i A2 - pulberi 50 8,52
'\ Pregatire zincare termica i 9.08
0 A2.1 - pulberi 50 ’ "
. pulberi | 5 2,26
41 CT 3.1 Centrala termica NOx 350 168,54
) . A2.2 Gaz metan
¢ | Zincare Sectia Tubulatura SO2 35 SLD
. co 100 14,75
4 A pulberi 5
¢ NOx 350 Dezafectat
Cuptor uscare A3 Gaz metan
0 SO2 35
p Co 100
¢ buative o A4 - HCI 30 6,953
regatire zincare
r A4.1 - HCI 30 8,035
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i | Statia de neutralizare A5 - HCI 30 7,995
r A5.1 - HCI 30 8,136
i A5.2 - HCI 30 8.999
m
e
t
Rezervoare neutralizare
a
| A53 - HCI 30 8.803
i
c
e
S A3l - pulberi 50 10.91
Sectia Tubulatura ] R
u _ A120 - pulberi 50 8.43
Confectionat N
d A32 - pulberi | 50 8.72
u| Sectia Lacatuserie A33 - pulberi 50 .14
r
SIRME A34 - pulberi 50 11.96
a
" pulberi 5 1.9
CT2-Centrala Termica NOx 350 231.43
A A27 Gaz metan
; HCC SO2 35 SLD
d Cco 100 10,76
e pulberi 5 .89
NOx 350 133.95
r A28 Gaz metan
e SO2 35 SLD
cO 100 22.21
c pulberi 5 2,37
CTI1-Centrala Termica 146,16
o NOx 350 106
HMN A29 Gaz metan ;
m SO2 35 SLD
b cO 100 2436
u pulberi 5 2.19
s NOx 350 180.32
A29.1 Gaz metan
t SO2 35 SLD
i CcO 100 32.62
b CT3-Centrala Termic pulberi S 2.28
. A30 Gaz metan N .
'l Tubulatura NOx 350 247.86 .

6
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l SO2 35 SLD
¢ co 100 SLD
e
pulberi 5 2,14
n
NOx 350 151,69
t A30:1 Gaz metan
; SO2 35 SLD
a CO 100 SLD
! pulberi 5 2,38 "
¢} CT4-Tubulatura Confectii NOx 350 176,11
] Al103 Gaz metan
(vestiare) SO2 35 SLD
T CcO 100 16,68
€ pulberi 5 2,08
r NOx 350 55,3
A104 Gaz metan
m SO2 35 SLD
i Co 100 17,52
¢ CT5.C | r pulberi 5 2,53
N T5-Centrala Termica
¢ NOx 350 294,1
FUCM Al104.1 Gaz metan
SO2 35 SLD
CO 100 17,95
pulberi 5 1,99
NOx 350 79,67
Al104.2 Gaz metan
SO2 35 SLD
CO 100 SLD
pulberi 5 2,36
NOx 350 120,84
CT6-Complex locuinte A105 Gaz metan
SO2 35 SLD
CcO 100 62.8
pulberi 5 1,45
. NOx 350 107,73
CT7-Spatiu Cazare A106 Gaz metan
SO2 35 SLD
CO 100 7,98
pulberi 5 2,26
NOx 350 88,67
CT8-Complex HSV Alll Gaz metan
SO2 35 SLD
CO 100 66,7




pulberi 35
NOx 350 18.96
All2 Gaz metan
SO2 35 SLD
CO 100 5,93
pulberi 5 3.14
NOx 350 49,96
All13 Gaz metan
502 35 SLD
CO 100 25.32
pulberi 5 2.14
NOx 350 142,16
All4 Gaz metan
SO2 35 SLD
CO 100 4235
pulberi 5 2.36
NOx 350 170.01
Al25 Gaz metan
SO2 35 SLD
CO 100 22.72
pulberi 3 2.35
NOx 350 141.45
Al126 Gaz metan
SO2 35 SLD
CO 100 52.12
CT-9 Hala U.A. —
pulberi 5 2.25
NOx 350 134,14
A127 Gaz metan ‘
SO2 35 SLD
CO 100 32.08
pulberi 5 2.24
NOx 350 118.94
Al28 Gaz metan —
SO2 35 SLD
CO 100 45091
pulberi 5 2.26
NOx 350 31,52
A129 Gaz metan
SO2 35 SLD
CT 10-Complex >LD.
CO 100 36.65
HSV
pulberi 5 215
A130 Gaz metan | NOx 350 174.6
SO2 35 SLD
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CO 100 19,77
pulberi 5 2,15
NOx 350 91,56
Al31 Gaz metan
SO2 35 SLD
CO 100 71,12
pulberi 5 2,32
NOx 350 158,34
Al32 Gaz metan
SO2 35 SLD
CO 100 31,83
pulberi 5 2,29
NOx 350 92,48
Al132.1 Gaz metan
SO2 35 SLD
CO 100 28,12
pulberi 5 2,09
A137 G NOx 350 79,47
az metan
SO2 35 SLD
CT 11- Centrala termica CO 100 SLD
Mecano pulberi 5 I ,68
A138 G NOx 350 100,28
az metan
SO2 35 SLD
CO 100 21,91
Pulberi 5 2,04 e
CT 12 Centrala termica NOx 350 90,67
A140 Gaz metan
birouri HSV SO2 35 SLD
CO 100 54,24
Pulberi 5 1,78
CT 13 Centrala termica NOx 350 121,47
) Al4l Gaz metan
Spatiu Cazare 2 SO2 35 SLD
CcO 100 24,42
pulberi 5 1,89 .
NOx 350 133,95
AEROTERME-IH/AR 500 | A36 Gaz metan
SO2 35 SLD
CO 100 22,21
pulberi 5 1,83
AEROTERME-IH/AR 300 | A37 Gaz metan
NOx 350 186,68
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SO2 35 SLD
CcO 100 52.33
pulberi 5 2,36
NOx 350 120.84
AEROTERME-IH/AR 300 | A38 Gaz metan
SO2 35 SLD
CcO 100 62.8
pulberi 5 1.45
NOx 350 107.73
AEROTERME-IH/AR 500 | A39 Gaz metan
SO2 35 SLD
CO 100 7.98
pulberi | 5 2.3
NOx 350 139.68
AEROTERME-IH/AR 500 | A133 Gaz metan
SO2 35 SLD
CcO 100 42.37
pulberi 5 1.93
NOx 350 69,79
AEROTERME-IH/AR 500 | A134 Gaz metan
SO2 35 SLD
CO 100 2.43
pulberi 5 1.83
, NOx 350 124.78
AEROTERME-IH/AR 500 | A135 Gaz metan
SO2 35 SLD
co 100 1.46
pulberi 5 1.69
NOx 350 91.38
AEROTERME-IH/AR 500 | Al136 Gaz metan
SO2 35 SLD
cO 100 0
pulberi 5 2.35
NOx 350 193.88
AS52 Gaz metan
SO2 35 SLD
A incalzi TSV 0 199 L
regate incalzire - A
) sgooi pulberi 5 2.39
NOx 350 172,52
AS3 Gaz metan
SO2 35 SLD
CcO 100 14.78
A54 Gaz metan | pulberi 5 2.44
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NOx 350 174,6

SO2 35 SLD

pulberi 5 2,54

NOx 350 200,36
ASS Gaz metan

SO2 35 SLD

co 100 17,22

ulberi | 5 3,35

NOx 350 192,45
A56 Gaz metan

SO2 35 SLD

ulberi 5 2,38

AS7 Gaz metan

SO2 35 SLD

CcO 100 21,44

pulberi |5 2,1

NOx 350 191,18
A58 Gaz metan

SO2 35 SLD

pulberi 5 2,12

NOx 350 154,84
A59 Gaz metan

SO2 35 SLD

coO 100 53,72

pulberi S 1,88

NOx 350 224,36
A60 Gaz metan

SO2 35 SLD

pulberi 5 3,01
A61 Gaz metan

SO2 35 SLD

CcO 100 22,91 -

pulberi 5 2,12
A62 Gaz metan

SO2 35 SLD
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pulberi 5 1.94
NOx 350 279.1
A63 Gaz metan
SO2 35 SLD
CO 100 28.33
pulberi 5 4,01
NOx 350 145.36
A64 Gaz metan
SO2 35 SLD
CO 100 40.29
pulberi 5 1.89
NOx 350 176,32
A65 Gaz metan ‘
SO2 35 SLD
CO 100 12.92
pulberi 5 2.26
NOx 350 120.84
A66 Gaz metan
SO2 35 SLD
CcO 100 62.8
pulberi 5 2.36
NOx 350 120.84
A67 Gaz metan
SO2 35 SLD
CcO 100 62.8
pulberi 5 2,21
NOx 350 190.55
A68 Gaz metan
SO2 35 SLD
CO 100 17.32
pulberi 5 1.89
NOx 350 133.95
A69 Gaz metan
SO2 35 SLD
CO 100 22.21 |
pulberi 5 2,15 -
Aeroterma  UHR-Cabina NOx 350 214.25
A93 Gaz metan
uscare-Tub. Conf. SO2 35 SLD
CO 100 25.89
pulberi 5 2,32
A94 Gaz metan | NOx 350 143.3
SO2 35 SLD
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pulberi 5 1,94
NOx 350 279,1
A63 Gaz metan
SO2 35 SLD
CO 100 28,33
pulberi 5 4,01
NOx 350 145,36
A64 Gaz metan
SO2 35 SLD
CO 100 40,29
pulberi S 1,89
NOx 350 176,32
AG6S Gaz metan
SO2 35 SLD
CO 100 12,92
pulberi 5 2,26
NOx 350 120,84
A66 Gaz metan
SO2 35 SLD
Cco 100 62,8
pulberi 5 2,36
NOx 350 120,84
A67 Gaz metan
SO2 35 SLD
CcoO 100 62.8
pulberi 5 2,21
NOx 350 190,55
A68 Gaz metan
SO2 35 SLD
CO 100 17,32
pulberi 5 1,89
NOx 350 133,95
A69 Gaz metan
SO2 35 SLD
Cco 100 22,21
pulberi 5 2,15 "
Aeroterma UHR-Cabina NOx 350 214,25
A93 Gaz metan
uscare-Tub. Conf. SO2 35 SLD
CO 100 25,89
pulberi 5 2,32
A94 Gaz metan | NOx 350 143,3
SO2 35 SLD




Cco 100 25.49
pulberi S 2,23 -
NOx 350 167.17
A95 Gaz metan
SO2 35 SLD
Aeroterma  UHR-Cabina CcoO 100 6.35
vopsire Tub. Conf. pulberi 5 2,29
NOx 350 92,48
A96 Gaz metan
SO2 35 SLD
Cco 100 28.12
pulberi 5 2.09
NOx 350 86
A97 Gaz metan
SO2 35 SLD
Aeroterma UHR-Cabina CO 100 29
uscare-Tub. Conf. pulberi 5 2,44
NOx 350 188.17
A98 Gaz metan ]
SO2 35 SLD
CO 100 12.39
pulberi 5 2.44
NOx 350 98.5
Aeroterma TSV 6500 AllS Gaz metan
SO2 35 SLD
CO 100 35,39
pulberi 5 2.69
NOx 350 146,38
All6 Gaz metan
SO2 35 SLD
CcO 100 39.89
pulberi S 2.21 :
NOx 350 243.8
All7 Gaz metan
Aeroterma UHR-Tub. SO2 35 SLLD
Confectii CO 100 51,63
pulberi 5 2,52 -
NOx 350 243.8
All8 Gaz metan
SO2 35 SLD
Cco 100 51.63
Al19 G pulberi S 2.53
az metan N
NOx 350 214.25
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SO2 35 SLD

CO 100 25,89

pulberi 5 2,33

NOx 350 1433
Al39 Gaz metan

SO2 35 SLD

CO 100 25,49

MONITORIZAREA IMISHLOR IN AER:

Locul prelevarii/

ora prelevarii

Poluantii investigati (mg/mc)

Pulberi in suspensie

. 172-PC1 - Punct de control: nivel imisii, amplasat la limita functionala — directia sudica zona poarta 1A

09" + 09 0.1135

0 ] 0,1187

3 3 0,1093

15195 159 0,1122

{7105 740 0,1092

(910« 19% 0,1055
Y0y 0 0,0972

5310 9300 0,0911
ORI 0.0908
,,,,,,,,,, 035"+ 05" 0.1052
07" = 07 0.1153
08"+ 09" 0.1127
Media 0,1067
Metoda de incercare PI-37




MONITORIZAREA EMISHLOR IN APA:
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Punct de Poluanti V.L.E, VLE masurat
Sursa . | evacuare/ . ‘o Conf, ,
Natura apei existenti in apa T Medie anuala
generatoare prelevare . Autorizatiei
uzati (mg/l)
ape uzate (mg/l)
1 2 3 4 5 6
pH 6,5-8.5 7,5
MTS 35 3,8
CBO5 20 8,61
o CcCcocCr 70 27,11
Activitate la Stati
nivel de Menajera atie Azot total 10 561
. Epurare
societate
Azot amoniacal 2 0,58
Fosfor total 1 0,39
SET 20 2,46
Rez, fix 1000 305,83
Detergenti 0,5 0,08
pH 6,5-8,5 7.63
MTS 35 3,88
SET 20 242
ccocr 70 21,63
tehnologi Decantor
Atelier acoperiri ehnologica Cloruri 500 72,87
. uzata
metalice
Fe total S 0,88
Pl', petrolier 3 0, 63
Cr 0,5 0,08
Zinc 0.5 0,18




MONITORIZAREA CALITATII SOLULUI:
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Nr.crt Locul de Indicatorul Valori limita folosinte mai putin Valori masurate
prelevare: analizat sensibile (mg/Kg substanta
-la suprafata; (mg/ kg substanta uscata) uscata)
-in adancime la C.N P.A Pl
30 cm;
1. Vecinatatea Cr total 30 300 600 21/23.4
fostei Hale
sablare si Cd 1 3 ; 10 <23"/<23"
vopsire+uscare Zn 100 700 1500 43.9/23 .46
laScmsi30cm | N
Ni 20 200 500 44.83/33.3
HTP <100 1000 2000 -‘(&-‘ o
Anexa — langa
5 cm si 30 cm :

Observatii: <" Valori mai mici decat limita de detectie. Prelevare din teren mai putin sensibil.

- C.N. — concentratie normala;

- P.A.—prag de alerta;

- P.I. —prag de interventie.

Metode de incercare:
- SR ISO 11047:1999 pentru Cr total, Cadmiu, Zinc si Nichel;
- PI-94, Edl - RO.

16
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, Punct de Poluanti V,L.E, VLE mdsurat
Sursa . evacuare/ . e o Conf, .
Natura apei existenti in apa L Medie anuala
generatoare prelevare . Autorizatiei
uzata (mg/l)
ape uzate (mg/l)
1 2 3 4 5 6
pH 6,5-8,5 7.5
MTS 35 3,8
CBOS 20 : 8,61
cCcocCr 70 27,11
Activitate la Statie
nivel de Menajera Azot total 10 5,61
. : Epurare
societate
Azot amoniacal 2 0,568
Fosfor total 1 0,39
SET 20 2,46
Rez, fix 1000 305,83
Detergenti 0,5 0,08
pH 6,5-8,5 7,63
MTS 35 3,88
SET 20 2,42
ccocr 70 21,63
rehnologi Decantor
i Atelier acoperiri ehnofogica Cloruri 500 72,87
. . uzata
¢ metalice
' Fe total 5 0,88
P r, petrolier 3 0, 63
Cr 0,5 0,08
Zinc 0,5 0,18
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Managementul activitatii

In anul 2021 pe linia protectiei mediului s-au intreprins urmatoarele actiuni:

A fost obtinuta viza anuala pentru perioada 20.06.2021 — 19.06.2022, pentru Autorizatia
integrata de mediu nr. 2/20.06.2018, emisa prin decizia nr. 110 din 18.05.2021;

A fost obtinuta noua Autorizatie de Gospodarire a Apelor, cu nr. 25 din 25.03.2021, valabila
pana la data 31.03.2023;

A fost obtinuta recertificarea pentru Sistemul de Management de Mediu, care face parte din
Sistemul Integrat de Management QHSE, avand la baza procedurile de sistem, intocmite in
conformitate cu standardul ISO 14001:2015. Sistemul a fost auditat si validat in perioada
25.01.2021 —29.01.2021 de catre organismul de certificare Bureau Veritas;

Au fost obtinute avizele de mediu necesare pentru lucrarile de realizare a investiei ,,Fundatie
amplasare Statia nr.5 gaze tehnnice”;

Au fost prelevate probe si au fost emise rapoartele de incercari pentru realizarea
monitorizarilor de mediu in conformitate cu planul de monitorizare reglementat in Autorizatia
Integrata de Mediu: ‘

Au fost transmise toate raportarile de mediu, conform planului de raportare reglementat in
Autorizatia Integrate de Mediu;

Gestionarea deseurilor de ambalaje si a DEEE-urilor a fost efectuata in conformitate cu
prevederile legislative aflate in vigoare, VARD Tulcea, optand pentru indeplinirea obiectivelor
de valorificare/reciclare prin delegarea responsabilitatii catre S.C. ECO-X S.A. si CCR
LOGISTICS;

S-a monitorizat continuu functionarea Statiei de Epurare ape uzate, intervenindu-se cu corectii
de dozare cu nutrient Metanol si Sulfat feric atunci cand a fost necesar, pentru mentinerea in
parametri a concentratiei de nitrati si de fosfor in efluent. Statia a functionat la capacitatea
proiectata, asigurand epurarea apelor tehnologice cu ambele bazine. Pe platforma VARD
Tulcea, in anul 2021 retelele menajere au fost folosite de cca 5000 de lucratori. Dep.
SERVICE a asigurat mentenanta si intretinerea curenta a statiei de epurare. Pentru mentenanta
senzorilor, s-a continuat colaborarea cu societati specializate prin contract de service anual;

A fost finalizata investitia: ,, CONSTRUIRE MAGAZIE DEPOZITARE ECHIPAMENTE?”,
pentru care au fost obtinute toate documentele de reglementare;

A fost startata investitia: ,, CONSTRUIRE FUNDATIE AMPLASARE STATIA NR.5 GAZE
TEHNICE”, pentru care a fost emisa Decizia Etapei de Incadrare nr.288/07.09.2021;

In anul 2021 nu au fost inregistrate evenimente pe linia de Protectia Mediului.

fitanad 2021 ca wrmare a verificarii amplasamentului de catre reprezentantii APM Tulcea, GNM-
CJ Tealcea, ISU - Tulcea, Capitania Zonala a Portului Tulcea, LIP. Tulcea, SGA Tulceu si
ARBDD, pe linia protectiei mediului, nu au fost aplicate sanctiuni.

27.01.2022
ONITA SORIN-RARES BALAN TIBERIU-CRISTIAN
Manager SSM/M/SU Responsabil Mediu
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3C Yard Tulcea SA ‘mﬁ D,.

Serviciul Lahoratoare o Fincantiari company
5300 /134 /19.08.2021
Vard Tulcea SA
Str. Ing. Dumitru vanov, Nr, 22
Lacut de prefevare a probe : foraj de abservatie FGA 2 Ro- 820242 Tulcea, Romania
Datafora de prelevare a probei :03.08.2021;0r2:10.00 Tel: +40240534026. Fax: +40240534062
Executares analizelor:19.08.2021;0ra:15.00 www.vard.com

Dste de identificare a probei :proba apa freatica
Modul de prefevare si conservare o probelor :conform SR 1S05667-10/1994("Calitatea apei.Ghid general pentru prelevarea apelor uzate”}

Buletin analize chimice-Foraj observatie FGA 2

indicatori de calitate 3 apelor subterane

Nr.ert Indicator analizat refe\r[ianlg:(: e} obti\r/::t‘)ei: &/l U.m. STAS{metoda de lucru-laborator Vard tulcea)

1 IpH 7.62 7.03 Unitati pH ISRENISO 10523/2012

4 JConsum chimic de oxigen 83.885 97.28 mg/l SR 150 6060/1996

3 3Amoniu 11.522 11.78 mg/fl SR IS0 7150/1/2001

4__jReziduy filtrabil uscat la 105°C 1577 408 g/l STAS 9187/1984

3 fCloruri 126 17.72 mg/! SR IS0 9297/2001

& INitriti 0.168 0.1466 mg/l SR EN 26777/€91/2006

7 {Fosfor tatal 1.964 1.848 mg/i SR EN iSO 6878/2005

&  irom total 0.0315 0.0077 mg/l SR iSO 11083/1998

9 - Hinc 0.1419 0.0909 mg/t Metade chimice de analiza a rocilor-PG Jeffery
10 iNichel total 0.2821 0.0077 mg/l iMetode chimice de analiza a rocilor-PG Jeffery
11 iFier 1.428 0.6666 mgfl ’SR 150 6332/C91/2006

Aparatura folosita :

Balanta analitica ABJ-AM;Buletin de verificare metrologica nr. 0140459/20,11.2020
Spectrofotometry Anzlytikjena;Certificat de etalonare nr: FC-133/23.04.2018
Phemetru de laborator;Cerificat de etalonare nr.FC-134/23.04.2018

Etuve termaoreglabils de laborator cu temperatura 10523°C;

instalatie de fierbere cy refluxare;

Biureta de pretizie,cu capacitate 10 ml,cu diviziunea de 0,02 ml siin conformitate cu specificatiile 1SO 385.1;
Materiale wauale de laborator,

Sef serv.iaborato are, Laborator chimie,
ing.Vramulet D

Nihorencufonica

Vard Tulcea s.4A,
LABORATOR
CHIMIC







SC Vard Tulcea SA ©
Serviciul Laboratoare a Fincantiort company
5300 f082/24.05.2021

Vard Tulcea SA

Str. ing. Dumitru lvanov, Nr. 22

Locul de prefevare a probei : foraj de observatie Ro- 820242 Tulcea, Romania
Data/ora de prelevare a probei : 17.05.2021;0ra:12.00 Tel: +40240534026. Fax: +40240534062
Executares analizelor:  24.05.2021;0r2: 14.30 www.vard.com

Date de identificare a probei : proba aps freatica
Madut de prelevare si conservare a probelor :conform SR ISO5667-10/1994("Calitatea apei.Ghid general pentru prelevarea apelor uzate”)

Buletin analize chimice-Foraj observatie FS 3

Indicatori de calitate a apelor subterane

Nr.ort Indicator analizat refevr’:j::k:g m th;ﬁ;:g ) UM, STAS{metoda de lucru-laborator Vard tuicea)
1 tpH 7.48 7.75 Unitati pH JSR ENISO 10523/2012
2 §Consum chimic de oxigen 350.89 195.39 mg/! SR IS0 6060/1396
3 jAmoniu 40.93 2.23 mg/l SR 1SO 7150/1/2001
4 FReziduu filtrabil uscat la 105°C 584 600 mg/l STAS 9187/1984
S iCloruri 10.636 17.02 mg/t SR 150 9297/2001
6 - JFosfor total 2.156 0.9248 mg/t SR EN ISO 6878/2005
7 [Cromtots! 0.0356 0.0227 mgfl SR 150 11083/1998
& iZing 2.4163 0.6676 mg/l iMetode chimice de analiza a rocilor-PG Jeffery
9 §Nichel total 0.1741 0.0055 mg/ft Metode chimice de analiza 3 rocilor-pPG Jeffery
10 iFier 0.5243 0.3472 mg/l SR 1SO 6332/C91/2006
11 fNitsit 0.041 0.0407 mﬁll_ SR EN 26777 1SQ06777/€91/2006

Aparatura folasita ;

Balanta analitica ABJ-4M;Buletin de verificare metrofogica nr. 0140459/20.11.2020
Specrrofotometru Analytikiena;Certificat de etalonare ner FC-133/23.04.2018
Ph-metru de laborator;Certificat de etalonare nr.FC-134/23.04.2018

Eruva termoreglabila de laborator cu temperatura 10543°C;

Instalatie de fierbere cu refluxare;

Biureta de precizie,cu capacitate 10 mi,cu diviziunea de 0,02 mi si in conformitate cu specificatiile 1SO 385-1;
Materiale uzuale de laborator.

Sef serv.iaboratoare,
ing.Veamulet fan

Laborator chienie,
Nihorencu lonica

Vard Tulcea S.A,
LABORATOR
CHimIC
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SC vard Tuicea SA
Serviciul Lahoratoare . & Piecuntiert commgany
5300 /123/30.07.2021

Vard Tulcea SA

Str. ing. Dumitru ivanov, Nr. 22

Locul de prelevare a probei : foraj de observatie Ro- 820242 Tulcea, Romania
Data/ora de prelevare a probei : 21.07.2021; ora:9.30; Tel: +40240534026. Fax: +40240534062
Executarea analizelor: 30.07.2021;0ra 15.30; www.vard.com

Date de identificare a probei : proba apa freatica .
Modul de prelevare si conservare a probelor :conform SR IS05667-10/1994(" Calitatea apei.Ghid general pentru prelevarea apelor uzate")

Buletin analize chimice - Foraj observatie FS 5

Indicatori de calitate a apelor subterane

Nr.crt Indicator analizat refe\rli;::?aa(:ig /) obti‘n'f::’aa(:: o/ U.m. STAS{metoda de lucru-laborator Vard tulcea)
1 ipH 7.74 7.51 Unitati pH §SR EN ISQ 10523/2012
2 {Consum chimic de oxigen 90.721 42.1 mg/i SR iSO 6060/1996
3 fAmoniu 2.785 1.83 mg/l SR ISO 7150/1/2001
4 Reriduu filtrabil uscat fa 105°C 256 242 mg/l STAS 9187/1984
S fCloruri 26.105 27.65 mg/l SR IS0 9297/2001
6 #Fosfor total 0.125 0.0671 mg/fl SR EN SO 6878/2005
7 iCrom total 0.0780 SLD mg/l SR 1S0O 11083/1998
8 §Zinc 0.5162 0.4444 mgft jMetode chimice de analiza a rocilor-PG Jeffery
9 §Nichel total 0.0170 SLD mi fMetode chimice de analiza a rocilor-PG Jeffery
10 §Fier 1.085 0.21 mg/l SR IS0 6332/€91/2006
11 §Nitrit 0.041 0.0066 Eg/i SREN 26777 1S06777/C91/2006

SLD=Sub Limita de Detectie

Aparatura folosita

Balanta analitica ABJ-AM;Buletin de verificare metrologica nr. 0140459/20.11.2020
Spacirofotometry Analytikjena;Certificat de etalonare nr: FC-133/23.04.2018
Ph-metru de laborator;Certificat de etalonare nr.FC-134/23.04.2018

Etuva termareglabila de laborator cu temperatura 10543°C;

Instalatie de fierbere cu refluxare;

Biureta de precizie,cu capacitate 10 mi,cu diviziunea de 0,02 mi si in conformitate cu specificatiile 15O 385-1;
Materiale uzuale de laborator.

Sef serfaboratoare, Laborator chimie,
ing.Vrarmul t/Dan Nihorencu lonica

ANV

Vard Tulcea S.A.
- LABORATOR
CHIMIC







SC Vard Tulcea SA \%ﬁg ;
Serviciul Laboratoare RN
53060 /042/18.08.2021 2 Fincantiart campany

Vard Tulcea SA

Str. Ing. Dumitru lvanov, Nr. 22

Locul de prelevare a probei : foraf de cbservatie Ro- 820242 Tulcea, Romania
Datafora te prelevara g probei © 15.03.2021; ora:9.30; Tel: +40240534026. Fax: +40240534062

Executares analizelor: 18.03.202%;0ra 15.00;
Date de identificare 2 probei : proba apa freatica
Maodu! de prelevare si conservare a probelor sconform SR 1S05667-10/1994(“Calitates apei.Ghid general pentru prelevares apelor uzate”)

Buletin analize chimice - Foraj observatie FG 6

Indicatori de calitate a apelor subterane

Nr.ort indicator analizat re fe\:iar:::(‘:x &/t obt;lwzito:(xr:g /0 UM, STAS{metoda de lucru-laborator Vard tulcea)
1 ipH 7.53 7.18 UnitatipH SR EN ISO 10523/2012
2 1Consum chimic de oxigen 189.65 115.86 mgfl SR IS0 6060/1986
3 JAmoniu 12.857 4,27 mg/l SK 1SO 7150/1/2001
4 FReziduu filtrabil uscat la 105°C 769 668 mg/! STAS 9187/1984
5 jCloruri 113.897 30.49 mg/! SR IS0 9297/2001
& [Fosfor total 0.5206 00343 mg/} SR EN 1SO 6878/2005
7 §Crom total 0.0235 00011 me/l SR 1SO 11083/1998
8 ¥Zinc 0.2645 0.1034 mg/l jMetode chimice de analiza a rocilor-PG Jeffery
9 INichei total 0.0306 SLD mg/l Metode chimice de analiza a racilar-PG Jeffery
10 Fier 2.419 0.4897 mg/l SR IS0 6332/C91/2006
11 Mitriti 0.0112 0.0076 mg/! SR EN 26777 IS06777/C91/2006
SLD=SUB LIVIITA DE DETECTIE
Aparaturs folosita

Salanta analitica ABJ)-4M;Buletin de verificare metrologica nr, 0127351/21.10.2019

Spectrofotametru Analytikjena;Certificat de etalonare ne: FC-133/23.04.2018

Ph-metru de laborator;Certificat de etalonare nr.FC-134/23.04.2018

Ftuva termoreglabila de laborator cu temperatura 10543°C;

Instalatie de fierbere cu refluxare;

Biureta de precizie,cu capacitate 10 mi,cu diviziunea de 0,02 mi si in conformitate cu specificatiile 150 385-1;
Materiale uzuale de laborstor. :

Sef ser.fabor, toare, Laborator chimie,
Nitorencu lonica

Yard Tulcea 5.4, \C
LABORATOR
CHIMIC







L ProvgBting oo

seat iy L0NT0

crogipines de 131

od Tulces S.A.
LABORATOR
CHIMIC







SC Vard Tuicea SA
Serviciul Laboratoare
5300/124/30.07.2021

Locul de prelevare a probei : foraj de observatie FD 10
Data/ora de prelevare a probei : 22.07.202%; ora:10.00

Executarea analizelor:30.07.2021;0ra:15.30

Date de identificare 3 probei : proba apa freatica

Modul de prelevare si conservare a probelor :conform SR 1S05667-10/1994

ARD

a Fincantieri company

Vard Tulcea 5A

Str. Ing. Dumitry arnov, Nr, 22

Ro- 820242 Tulcea, Romania

Tel: +40240534026. Fax: +40240534062

www.vard.com

("Calitatea apei.Ghid general pentru prelevarea apelor uzate")

Buletin analize chimice-Foraj observatie FD 10

Indicatori de calitate g apelor subterane

Nr.cre Indicator analizat re fe\:ii';a(: &/l cbti\r:ilt(z: e/l) u.m. STAS{metoda de lucru-laborator Vard tulcea)

1 dpH 7.35 7.12 Unitati pH ISR EN 1SO 10523/2012

2 iConsum chimic de oxigen 104.95 117.89 mg/! SR iSO 6060/1996

3 1Amoniu 1.577 1.03 mg/l SR IS0 7150/1/2001

4 {Reziduu filtrabil uscat ja 105°C 436 440 mg/l STAS 9187/1984

5 iCloruri 83.147 48.22 mg/l SR 150 9297/2001

6 {Foasfor total 0.5278 0.3741 mg/i SR EN IS0 6878/2005

7 §Crom total 0.0168 SLD mg/l SR 1SO 11083/1998

8 {Zinc 0.2327 0.2167 mg/l Metode chimice de analiza a rocilor-PG Jeffery
9 IMichel total 0.030 5D mg/| Metode chimice de analiza a racilor-PG Jeffery
10 fFier 0.612 0.2514 mg/i SR ISO 6332/€91/2006
11 ENitriti 0.152 0.1266 mg/t SR EN 26777 1506777/C91/2006

SLD=Sub Limita de Detectie

Aparatura folosita

Balanta analitica ABI-4M;Buletin de verificare metrologica nr. 0140459/20.11.2020
Spectrofotametru Analytikiena;Certificat de etalonare nr; FC-133/23.04.2018
Ph-metru de laborator;Certificat de etalonare nr.FC-134/23.04.2018

Etuva termoreglabila de laborator Cu temperatura 105+3°C;

Instalatie de fierbere cy refluxare;

Biureta de precizie,cy capacitate 10 ml,cu diviziunea de 0,02 misiin conformitate cy specificatiile ISO 385-1;
Materiale uzuale de lahorator.

Sef serv.iahboratoare,
ing.Vramulet Dan

Laborator chimie,
Nihorencu lanica

ARD

Vard Tulcea S.A,
LABORATOR
CHiMIC
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Yard Tulcea S.A.
LABORATOR
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