SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CONSTANTA S.A.
in insolventa — in insolvency — en procedure collective

Sediul social in Mun. Constanta, Bd. Aurel Vigicu nr. 123, 900075

J13/23/2015, C.LF.: RO33636420
Tel. 0241 585 300; Fax 0241 693 916; e-mail:o/]

icelaicetpalas.ro

COD IBAN RO08 BACX 0000 0014 7712 5000 Unicredit Bank
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RAPORTUL ANUAL DE MEDIU AFERENT ANULUI 2019

Numele instalatiei

Societatea ELECTROCENTRALE CONSTANTA S.A.

Adresa instalatiei

CONSTANTA, B-dul. Aurel Vlaicu nr.123

Cod postal /Cod tari 900075
Coordonatele amplasamentului Nord-44°18’
(latitudine N, longitutdine E) Est-28°06°
Codul CAEN (4 cifre sub forma xx.xx) 3511

Activitatea principala

Producere de energie electrici si termica

Volumul productiei

610.199,84 Geal

Autoritatea de reglementare

ANRE — Licenta pentru exploatarea comerciald a
capacitiitilor de producere a energiei electrice $i
termice in cogenerare - nr. 1765/11.03.2015

Numiirul instalatiilor

5IMA

Numiirul orelor de functionare pe an

8760 h/an
IMA 1.4-0 h; TMA 2-0 h; IMA 3-8615 h;
IMA 5-3102 h; IMA 7-2777 h

Numirul angajatilor

276

Numirul autorizatiei de mediu

6/20.12.2013, actualizati in data de 30.12.2014,
28.12.2015 si 14.02.2019, in curs de reactualizare

Persoana de contact

Bratu Camelia

Telefon nr.

0241-585 300 / int.316

Fax nor.

0241-693916

Adresa E-mail

office@cetpalas.ro
camelia.bratu@cetpalas.ro

CLASIFICARE

Activitatea 1

Descriere

1.1.

‘Arderea combustibililor in instalatii cu o putere termici nominala totala egala

sau mai mare de 50 MW
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Consumuri de materii prime

Tip n.laterie Unitate de i Consum lunar Total consum anual
prima maisura realizat realizat
ianuarie 14.514.536
februarie 11.654.963
martie 10.942.531
aprilie 8.725.309
mai 2.894.666
iunie 2.421.100 '
Gaze Naturale mc i > 626367 80.140.905
august 2.450.168
septembrie 2,548.182
octombrie 3.117.843
noiembrie 7.524.427
decembrie 10.720.813
Productie
: Productie ; Productie
Tip produs Umf ate de maximt; Luna Product}e lunara =smualét11
misura ; realizata :
proiectata realizata
1anuarie 0
februarie 0
martie 0
aprilie 0
mai 0
Energie | nrovp 876 000 iunie & 0
electrica iulie 0
august 0
septembrie 0
octombrie 0
noiembrie 0
decembrie 0
ianuarie 107.989,00
februarie 288.910,00
martie 83.133,00
aprilie 69.229,00
mai 21.552,00
Energie iunie 18.091,00
termici Gl b julie 19.894,00 610.199,84
august 18.389,97
septembrie 19.310,21
octombrie 23.531,93
noiembrie 57.002,20
decembrie 83.167,53
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Consum de energie si combustibili

Energie electrici si | Continutul | Unitatea de L C 1 C al
combustibili utilizati de sulf masuri e el G s
lanuarie 2.567,113
fchminiie 2.263,983
martie 2.413,057
aprilie 2.272,59
mai 1.386,51
unie
Energie electrici | -----—-—-—- MWh " LB IO 20.551,833
T 1.151,823
augus 1.139,152
septembiie 1.085,346
octombrie 1.141.82
noiembrie 1.816.856
decembrie 2.237,578
Gaze naturale e mec 2019 (defalcate mai sus) 80.140.905
Reclamatii
Reclamatii de mediu Numair Solutionare Observatii

Reclamatii primite

Nu este cazul

Nu este cazul

Reclamatii care cer o actiune corectiva

Nu este cazul

Nu este cazul

Consumuri de apa

proigesf?:e rti Ur;:t;}t:;a'ﬁde Luna Consum lunar | Consum anual
Apa subterana e e X NI N et
Apa de suprafati S SN S0
ianuarie 217.730
februarie 200.407
martie 249.063
aprilie 221.471
mal 213.613
" e dlly L iunie 208.786 2.672.933
Api municipald | S.C. RAJA S.A. mc ulie 45,182 _
august 193.257
septembrie 208.444
octombrie 211.538
noiembrie 229.573
decembrie 273.869
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Consum substante chimice

i B Cantitate | Cantitate
T Natura chimici /compozitie Stoc ; = i Stoc
Substanta chimicai UM. intrata in | utilizata
: (Fraze H) 01.01.2019 2019 in 2019 31.12.2019
Hidroxid de sodiu . =
solutie 48 — 50% Baza/NaOH/H314; H290 kg 50.478 167316 | 144.400 73.394
Amoniac tehnic 25% Baza/NH; /H314; H335; H400 | kg 1.665 0 1.000 665
. Sy e o Baza/N,H,/H 226; H 301; H302;
;ﬂﬂf‘ dehidrazind 7371 317 H314; H317; H330;| ke 200 400 200 400
H331; H350; H400; H410 :
Acid clorhidric 32 % Acid/HCI/H314; H335; H290 | kg 74.900 544600 | 429.100 190.400
Acid clorhidric 37 % Acid/HCI/H314; H335; H290 | kg 0 238 0 238
Acid clorhidric 0,1 N Acid/HCI/H314; H335; H290 | kg 0 1,19 1,19 0
Acid sulfuric Lichid/ H,SO4/H314; H290 kg 3,68 0 1,84 1,84
Lichid/ C;Hg/H225; H361d;
Toluen H304: H373; H315: H336 kg 1,73 2,595 2595 1,73
Acetona Lichid/C;Hs0/H225; H319; H336| kg 0 3,164 1582 1,582
Hidrogen Gaz/ H/H220; H280 mc 0 0 0 0
Lichid/ K;Cr,Q+/H272; H350;
. : H340; H360-FD; H330; H301,
Bicromat de potasiu H372: H312: H314; H334; H317; kg 5 0 0 5
H400; H410
. | Lichid/ KM,04 H272; H302;
Permanganat de potasiu F400: HA10 kg 0,00316 0 0 0,00316
Acetilena Gaz/ C,Hy/H220; H230; H280 | kg 20 28 40 8
Hidroxid de potasiu _ Solid/KOH/H302; H314 kg 1 0 0 1
Clorura de amoniu Lichid/NH,CI/H302; H319 kg 0 3 2 1
7 U : Lichid/H,0,/H272; H302; H315;
Apd oxigenata H318: H335 kg 1 0 0 1
Alcool etilic Lichid/ C.HsOH/H225 kg 0 9,492 9492 0
. Lichid/ CH;0H/H225; H331,
Alcool metilic H311: H301: H370 kg 2,386 4,771 6,362 0,795
i Lichid/ H304; H315; H318;
Uleiuri diverse H319: H332: H400, H411 kg 39.783.7 7624 670,35 | 39.87595
: . Lichid/H312+H332; H225;
Vopsea diverse tipurt H315: H317: H372 kg 16.592 74 113 16.734
. Lichid/H332; H351; H226;
Motorina H315: H304: H373, H411 kg 254822 194109 |19580,12 2379
: Lichid/ H224; H315; H340; .
Benzina H350; H361£ H304; H411; H33 litri 90 398855 | 4025,06 5348
Emisii in aer
Combustibilul Tip
Nr. | Sursa / Echipament; utilzat VLE Yaloare monitorizare
Cos Poluant 3 masurata :
crt. de depoluare : Easenatarale (mg/Nm") s g/Nm3) continua/
" discontinua
(mii mc)
SO, 35 0
1 Cazan abur 420 | IMA 14 0 NO 300 0
| th(CE1)-ANR | h=250m . continua
pulberi 5 0
2. CAF de 100 IMA 2 0 SO, 35 0 continua
Geal/h (CAF 2) | h=50m NOx 300 0
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pulberi 5 0
SO, 35 0
CAF de 100 TMA 3 . |
3| Goth (CAF3) | msom | 45299406 | NOx | 300 1129.631:267,253)  continua
pulberi 5 0,356+4,684
Cazan abur 420 |
t/h (CE 2)-ANR SO, 35 0
CAlde105th | IMAS _ e
4. (CAI3) bt | | 13380 NOx 300 | 165,942 +284,896| continua
CAlde 105 t/h _ -
(CAI 4) pulbert 5 0,5 +4,554
5. | Geal/h (CAF5)- | | _ 21461,499 | NOx 300 | 140,398+277,372| continua
h=50m :
ANR pulberi 5 0,884 + 4,525
Nota:

pentru monitorizarea continud, rapoartele lunare generate de citre softul de prelucrare a datelor
monitorizate au fost transmise catre APM Constanta in raportarile lunare;
s-a anexat . Centralizator automonitorizare emisii aer - 201 9”
s-au anexat rapoartele de incercare pentru analizele emisiilor in aer, efectuate de cétre laboratorul
acreditat al INCDE — ICEMENERG Bucuresti S.A.:

- pentru IMA 3 (CAF 3) - S0, NOy, CO, pulberi — Raport de incercare nr. 03/30.05.2019;

- pentru IMA 5 (CAI 3) — SOz, NOy, CO, pulberi — Raport de incercare nr. 02/04.03.2019;

- pentru IMA 7 (CAF 5) — SOy, NOy, CO, pulberi — Raport de incercare nr. 01/04.03.2019;
in RAM, in coloana ,Valoare misurati”, este completatd sub forma de intervale: valoarea minima
masurati — valoarea maxima masurata.

Emisii tinti pentru respectarea PNRPE

Emisii tintii pentru NOy
Emisii NO, realizate (t)
Luna TOTAL
TMA 1,4 IMA 2 IMA 3 TMA 5 IMA 7 LINA

ianuarie 0 0 8,043 15,802 10,87 34,715
februarie 0 0 6,09 17,314 4775 28,154
martie 0 0 7,911 20,164 231 30,585
aprilie 0 0 8,505 18,364 0 26,869
mai 0 0 3,67 0 0 3,67
iunie 0 0 2,801 0,307 0 3,108
iulie 0 0 3,019 0 0 5,079
august 0 0 444 0 0 4,44
septembrie 0 0 5,091 0 0 5,091
octombrie 0 0 5,756 0 0 5,756
noiembrie 0 0 25,821 0 2595 28,416
decembrie 0 0 7,302 10,783 3,667 21,752
Total an 2019 0 0 90,509 82,734 24,392 197,635
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Emisii tinta pentru SO,

Emisii SO, realizate (t)

Luna TOTAL

{ IMA14 IMA2 IMA3 IMAS IMA 7 LUNA
ianuarie 0 0 0 0 0 0
februarie 0 0 0 0 0 0
martie 0 0 0 0 0 0
aprilie 0 0 0 0 0 0
mai 0 0 0 0 0 0
iunie 0 0 0 0 0 0
iulie 0 0 0 0 0 0
august 0 0 0 0 0 0
septembrie 0 0 0 0 0 0
octombrie 0 0 0 0 0 0
noiembrie 0 0 0 0 0 0
decembrie 0 0 0 0 0 0
Total an 2019 0 0 0 0 0 0

Emisii tintd pentru pulberi

Emisii pulberi realizate (t)

Luna TOTAL
IMA 14 IMA2 IMA 3 IMA 5 IMA 7 LUNA

ianuarie 0 0 0,074 0,119 0,204 0,397
februarie 0 0 0,077 0,244 0,033 0,354
martie 0 0 0,065 0,249 0,012 0,326
aprilie 0 0 0,093 0,25 0 0,343
mai 0 0 0,039 0 0 0,039
iunie 0 0 0,031 0,001 0 0,032
iulie 0 0 0,04 0 0 0,04
august 0 0 0,052 0 0 0,052
septembrie 0 0 0,073 0 0 0,073
octombrie 0 0 0,089 0 0 0,089
noiembrie 0 0 0,289 0 0,021 0,31
decembrie 0 0 0,093 0,181 0,304 0,578
Total an 2019 0 0 1,015 1,044 0,574 2,633
Zgomot

e Conform AIM nr. 6/20.12.2013, actualizita in 30.12.2014, 28.12.2015 si1 14.02.2019 masuratorile
de zgomot au fost efectuate la limita amplasamentului IPPC de citre un laborator specializat;

e s-a anexat Raportul de incercare nr.102/29.11.2019 — misuratori pentru determinarea nivelului de
zgomot la limita incintei, pentru mésurdtorile efectuate de laboratorul acreditat al INCDE —
ICEMENERG Bucuresti S.A.
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Emisii in apa

Punct de V.L.E.
Sursa Natura evacuare/ | Poluanti existenti in Conlf. VLE masurat
generatoare _ apei prelevare apa uzati Autorizatiei (mg/l)
ape uzate (mg/l)
pH 6,5-8,5 7,16 8.5
Tl ot ide i temperatura 40 8,2 — 27.6" -
neutralizare a ye uzae MTS 350 5+324
e tehnologice sulfati 600 31,4 +230,5
Canalizarea CCO-Cr 500 25,6 +192
B RAJA CBO5 300 11
Subs. extractibile 30 <11 )"
Activitatea Ape uzate Azot amoniacal (NH;") 30 0,086+ 1.8
administrativa menajere Plumb (Pb2+) 05 <0,049)*
SET 30 <0,0006)*

)*- limita de cunatificare a metodei

Nota:

e valorile din tabelul de mai sus includ valorile rezultate din automonitorizare si din analizele
efectuate de laboratorul acreditat

e s-aanexat  Centralizator automonitorizare ape — 2019”

e s-au anexat buletinele de analiza emise de citre laboratorul propriu si rapoartele de incercare pentru .
analizele apei uzate, efectuate de laboratore acreditate: raport de incercare nr. 666/06.11.2019, emis
de INCDE — ICEMENERG Bucuresti S.A. si raport de Incercare nr. 3809/A1/29.10.201 9, emis de
INCDEI ECOIND Bucuresti;

e in RAM, in coloana ,VLE misurat” este completati sub forma de intervale: valoarea minimi
misurati — valoarea maximi masurati.

Calitatea solului

Valori limita folosinte Valori mid |
Tocal 0 frélivare mai putin sensibile e ““'ﬁ“;‘“te
ocn = . mg/Kg substanta
l;: - adincime 0-5 cm Infl:;:il.tor;ul (mg/ kg substanta ccata)
* |- adancime 12 30 cm o “Scata)P _
Prag de rag de
alerta interventie s a ol o

Cupru (Cu) 250 500 37 46

s AT Zinc (Zn) 700 1500 340 204

1 administrativa Plpmb (P]?) 250 1906 8 31

Nichel (Ni) 200 500 122 95

Cadmiu (Cd) 5 10 <2 <2

Produse petroliere 1000 2000 248 208

Cupru (Cu) 250 500 35 42

Zinc (Zn) 700 1500 252 152

L ; Plumb (Pb) 250 1000 63 17

2 Z - :

oHESEhEl et = athel (N) 200 500 66 3
Cadmiu (Cd) 5 10 <2 <2

Produse petroliere 1000 2000 307 191
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Cupru (Cu) 250 500 103 111
Zinc (Zn) 700 1500 385 577

3 Zona ateli'erelor Plumb (Pb) 250 1000 216 238
mecanice Nichel (N1) 200 500 429 348

Cadmiu (Cd) 3 10 <2 <2

Produse petroliere 1000 2000 406 302

Cupru (Cu) 250 500 52 55
Gospodaria de pacurd Zinc (Zn) 700 1500 186 127

A — zona rezervoarelor Plumb (Pb) 250 1000 v 41
de pacura Nichel (Ni) 200 500 125 <15

Cadmiu (Cd) 5 10 <2 <2

Produse petroliere 1000 2000 292 153

< - limita de determinare a metodei

Nota:

e S-au anexat rapoartele de incercare pentru analizele de sol efectuate de laboratorul acreditat al
INCDE — ICEMENERG Bucuresti S A.:
- Zona clidire administrativi — adincime 0+5 ¢cm — Raport de incercare nr. 564/29.10.2019;

- Zona cladire administrativii — adincime 25+30 cm — Raport de incercare nr. 565/29.10.2019;

- Zona statiei electrice — addncime 0+5 cm — Raport de incercare nr. 566/29.10.2019;

- Zona statiei electrice — addncime 25+30 cm — Raport de incercare nr. 567/29.10.2019,

- Zona atelierelor mecanice — adincime 0+5 cm — Raport de incercare nr. 568/29.10.2019;

- Zona atelierelor mecanice — adancime 25+30 cm — Raport de incercare nr. 569/29.10.2019;

- Gospodaria de picurid — zona rezervoarelor de pacuri — adincime 0+5 cm — Raport de
incercarenr. 570/29.10.2019;

- Gospodiria de picurd — zona rezervoarelor de pacurd — adancime 25+30 c¢cm — Raport de
incercare nr. 571/29.10.2019;

Calitatea apei subterane

¢ ; Valoarea inregistrata Valoarea masurata
Locul preleviirii probei fugisator (!e £alive la momentul (mg/)
il autorizirii (mg/l) Metalele grele (ng/)
pH 7.8 72
Amoniu 1,06 0,852
Cloruri 106,084 103
Reziduu filtrat 1077 1031
Foraj de observatie (P1) — Pb si compusi <0,35)* <0,049)*
Sectia Electrica Mn <0,008)* <0,008)*
Cr total 0,376 (3 023Y*
Cd <0,22)* <0,007)*
Zn <0,014)* <0,014)*
Ni 0914 <0,025)*
Foraj de observatie (P3) — pH 7,6 7.2
Statia de neutralizare Amoniu 0,09 0,258
Cloruri 246,218 242
Reziduu filtrat 1310 1203
Pb si compusi <0.35}1* <0,049)*
Mn <0,008)* <0,008)*
Cr total 11,9 <0,023)*
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Cd <0,22)* <0,007)*
Zn <0,014)* <0,014)*
Ni 2.33 <0,025)*
pH 76 73
Amoniu 0,186 0,202
Cloruri 103,190 151
Reziduu filtrat 1006 1084
Foraj de observatie (P5) — Pb si compusi =0.35)* <0,049)*
Atelier Chimic Mn <0,008)* <0,008)*
Cr total 957 <0,023)*
Cd <0,22)* <0,007)*
Zn <0,014)* <0,014)*
Ni 1.24 <0,025)*
pH 76 73
Amoniu <0,05)* 0,071
Cloruri 155,837 133
Reziduu filtrat 1214 1132
Foraj de observatie (P6) — Pb si compusi <0.35)" <0,049)*
Statia de hidrogen Mn <0,008)* <0,008)*
Cr total 3,5 <0,023)*
Cd <0,22)* <0,007)*
Zn <0,014)* <0,014)*
Ni 0,980 <0,025)*
pH 79 8.2
Amoniu 0,072 0,154
Cloruri 78,621 945
Reziduu filtrat T 711
Foraj de observatie (P7) — Pb si compusi <0,35)* <0,049)*
cos de fum 250m Mn 0,013 <0,008)*
Cr total 1,68 <0,023)*
Cd <0,067)* <0,007)*
Zn <11)* <0,014)*
Ni 0,441 <0,025)*

)* - limita de cuantificare a metodei

Nota:

e S-au anexat rapoartele de incercare pentru analizele apei subterane, efectuate de laboratorul
acreditat al INCDE — ICEMENERG Bucuresti S.A.:
- punct prelevare P1 — Sectia Electricd — Raport de incercare nr. 661/06.11.2019;
- punct prelevare P3 — Statia neutralizare — Raport de incercare nr. 662/06.11.2019;
- punct prelevare P5 — Atelier Chimic — Raport de incercare nr. 663/06.11.2019;
- punct prelevare P6 — Statia de hidrogen — Raport de incercare nr. 664/06.11.2019;
- punct prelevare P7 — Cos fum 250 m — Raport de incercare nr. 665/06.11.2019;
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Gestionarea deseurilor — 2019

Cod degeu i
Nr. . . Stoc la Cantitatea Stoc la
ert. Sursa Denumire deseu (din HG [UM{ .01 9019 | Cantitatea | valorificata | Cantitatea | Cantitatea | 31.12.2019
856/2002) generata in CET valorificata eliminta
1 Rep. +casari | Fier, fonta, otel 170405 | to 544,813 24,498 6,236 0 0 563,076
2 | Rep. +casari | Cupru, bronz, alama 170401 | to 1,051 0 0 0 0 1,0512
3 | Reparatii Plumb 170403 | to 0.010 0 0 0 0 0,01028
; Uleiuri minerale neclorinate izolante §i de "
4 | Intretinere it TRy 130307% | to 18,231 0 0 0 0 18,231
5 | Intretinere Uleiuri sintetice de ungere uzate(TbA32E) | 1201 10*| to 11.711 0 0 0 0 11,711
6 | Activ. Gosp. | Deseu menajer 200301 | to 0 120,168 0 0 120,168 0
7 | C-ii, demoldri| Lemn 170201 | to 4 485 0 0 0 0 4485
8 | Intretinere Alte deseuri nespecificate (contactori Ag) | 160199 | to 0,012 0 0 0 0 0,0119
9 | Casiri echip. | Deseu cu continut de mereur 06 04 04* | to 0,024 0 0 0 0 0,02425
10 | A 89| Degeuri mase plastice 200139 | to | 0304 0 0 0 0 0,304
11 | Laborator Ambalaje de sticla 150107 | to 0,073 0 0 0 0 0,073
12 | Tratare apa | AAlic deseuri nespecificate (duze plestict } 190999 | 4o | 0,197 0 0 0 0 0,197
memb. cauciuc)
13 | Laborator Ambalaje mase plastice 150102 | to 0,008 0 0 0 0 0,008
14 | Reparatii Aluminiu 170402 | to 0,068 0 0 0 0 0,068
Casin Absorbanti, materiale filtrante, materiale
15 echipamente | de lustruire gi imbriciminte de proteciie 150203 | to 0,232 @ ¢ B g 05209
16 | Reparatii WMOMQE de motor, de transmisie i de | 1305 ggk | 1o | 0,000 0,022 0 0 0 0,022
17 | Administratiy | COmPonente  peric. - demontate  din | 4605 15¢ | 1o | 0,007 0 0 0 0 0,007
echipamente casate
18 | Intr. auto Filtre de ulei 16 01 07* | buc 6,000 0 0] 0 0 6
el e Echipamente casate, altele decit cele
19 | Casiri echip. specificate de 1a 16 02 09 1a 16 02 13 1602 14 | to 1,512 0 0 0 0 1512
Hooklve. wm Deseuri de sticld, materiale plastice sau
20 o - 89P | jemn cu continut de sau contaminate cu | 17 02 04* | fo 0 0,010 0 0 0 0,010
e subst. periculoase
21 | Intr. auto Anvelope scoase din uz 160103 | to 0 0,097 0 0 0 0,097
22 | Intr. auto Degeu baterii cu plumb 16 06 01* | buc 0 2 0 0 0 2
Activ. gosp. | Deseuri de tonere de imprimante, altele
= +casari decit cele specificate 1a 08 03 17 080318 | fa 0 03023 C f 4 s
24 | AoV 8OSP- | [ , 200101 | to | 0,069 0,300 0 0 0 0,369
+casarl
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e Din punct de vedere al gestiunii deseurilor se anexeaza:
- Centralizator gestionarea deseurilor pentru anul 2019;
- Registru evidenta gestiunii deseurilor in conformitate cu HG 856/2002 - privind
evidenta gestiunii deseurilor gi pentru aprobarea listei cuprinzind deseurile, inclusiv
deseurile periculoase, cu modificarile si completirile ulterioare;

in conformitate cu Autorizatia Integrati de Mediu nr. 6/20.12.2013, actualizatd in 30.12.2014,
28.12.2015 si 14.02.2019, a prezentul raport se atageaza:
- Registru privind verificarea rezervoarelor si a conductelor subterane;
- Certificate de etalonare pentru aparatura proprie de monitorizare a emisiilor in aer, eliberate
de laborator de etalonare atestat B.R. M.L — Metrologie PDV S.R L. Bucuresti.

Director Tehnic Responsabil Protectia Mediului
Neacsu Moric BratuyCamelia

Pag. 11/11



